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A l’origine de la consommation des énergies fossiles, les émissions des gaz à 
effet de serre sont actuellement la cause principale du changement climatique, qui a 
d’ores et déjà des répercussions importantes : canicules, sécheresses, inondations, 
cyclones… Pour éviter les pires scénarios, la communauté internationale a défini un 
but commun, celui de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre avant 
2050 à l’échelle mondiale. Cependant, les pays en voie de développement ne pourront 
respecter un tel objectif sans revoir leur mode de développement. La France et les 
autres pays développés devront, de leur part, s’engager à diviser par quatre leurs 
émissions en moins de cinquante ans. 
Le secteur du bâtiment est particulièrement concerné par ces engagements. En 
France, il est le plus gros consommateur d’énergie avec 43% de la consommation 
énergétique française et avec 24% de des émissions nationales de CO2. En effet, le 
bâtiment constitue donc ainsi un immense gisement d’économies d’énergie, donc de 
réduction de gaz à effet de serre. Pour répondre à cet objectif, il est nécessaire 
d’améliorer l’efficacité énergétique et réaliser la gestion optimale de consommation 
énergétique dans le bâtiment. Notre thématique de recherche et notre contribution 
dans cette thématique rejoint l’un des premiers verrous dans cette perspective, celui 
de la modélisation et de la simulation système. 
Les travaux de ce mémoire de thèse s’inscrivent donc dans la modélisation 
unitaire et globale des composantes énergétiques de la plateforme PREDIS 
Monitoring et Habitat Intelligent (MHI), au sein du laboratoire Génie Electrique de 
Grenoble (G2Elab). Les modèles développés sont appliqués à la simulation 
dynamique, la gestion des flux énergétiques, la réhabilitation et la conception du 
bâtiment.  
Dans la première partie de ce manuscrit, nous introduisons en détail la 
problématique générale et une description de la plateforme PREDIS MHI. Après avoir 
décrit le contexte de l’énergie et les impacts environnementaux des sources 
disponibles, nous présentons, dans le premier chapitre, le développement durable et 
la problématique énergétique du bâtiment. A partir de cette thématique générale, 
nous focalisons ensuite sur la modélisation pour la gestion énergétique, la 
réhabilitation et la conception dans la filière bâtiment. Dans le deuxième chapitre, 
nous étudions le contexte, les objectifs, la description architecturale et technique de la 
plateforme expérimentale PREDIS MHI, où nous allons mettre en œuvre 
concrètement nos travaux. 
La deuxième partie traite plus particulièrement la gestion des stockages 
électriques pour minimiser la facture d’électricité et l’autonomie de la production 
photovoltaïque. Ainsi, dans le chapitre 3, nous décrivons une modélisation de batterie 
électrique générale, applicable dans différents cas (ordinateur portable, véhicule 
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électrique…). Ensuite, le modèle développé est validé en simulation en confrontation 
avec la mesure. Dans le chapitre 4, nous réalisons une gestion électrique de 
charge/décharge des ordinateurs portables de la plateforme PREDIS MHI, dans le but 
de favoriser la consommation locale d’une production photovoltaïque. 
La troisième partie illustre, en application de la simulation dynamique, des 
études de réhabilitation de la plateforme PREDIS MHI. En nous appuyant sur un 
certain nombre de travaux déjà menés autour de PREDIS MHI, nous présentons dans 
le chapitre 5 la modélisation complète de la centrale de traitement de l’air (CTA), en 
intégrant à la fois des modèles électriques, aérauliques et thermiques. Dans le 
chapitre 6, nous décrivons deux modélisations complémentaires de pompes à chaleur 
(PAC), l’une basée sur une approche empirique par régression polynomiale, l’autre 
sur une approche analytique physique. Le chapitre 7 est consacré à la modélisation de 
l’enveloppe thermique pour laquelle nous présentons une démarche basée sur 
l’identification. Dans le dernier chapitre, le chapitre 8, nous faisons la synthèse de ces 
différents modèles développés. Ils sont d’abord couplés pour une modélisation 
énergétique globale et ensuite, simulés suivant un scénario à court terme et un autre 
scénario à long terme. Enfin, ils sont utilisés pour la réhabilitation de PREDIS pour 
l’amélioration du confort hivernal et estival. 
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Chapitre 1 
Contexte général et problématique de l’énergie 
dans le bâtiment 
Aujourd’hui, la consommation électrique dans l’habitat et le bâtiment tertiaire 
occupe la part la plus importante (60 – 70%) en France. Par conséquence, la 
problématique de l’énergie dans le bâtiment est actuellement incontournable pour le 
développement durable à l’horizon de 2050 afin de réduire les émissions des gaz à effet 
de serre. Dans ce chapitre, nous introduisons le contexte de consommation énergétique 
pour comprendre des impacts environnementaux des sources d’énergie, de la stratégie 
du développement durable, de l’efficacité énergétique du bâtiment, et la problématique 
traitée dans la thèse. 
1. Contexte énergétique et impacts environnementaux 
1.1. Contexte énergétique 
Dans la mythologie grecque, Prométhée a volé le feu sacré de l’Olympe et l’a 
rendu aux humains pour les aider à échapper au froid et à l’obscurité en dépit d’une 
lourde condamnation de Zeus. Cette histoire est imaginaire, mais le rôle du feu était 
réellement important et il a marqué le début de la consommation énergétique de 
l’homme, pour améliorer sa qualité de vie. Les outils ont été inventés, d’abord afin de 
nous aider à chercher de la nourriture, cultiver les plantes et se protéger face aux 
animaux dangereux, sans utilisation énergétique. Plus tard, la compréhension des 
outils a atteint un niveau avancé et entraîné de plus en plus le besoin de 
consommation énergétique. Au XVIe siècle, le bois et le charbon de bois étaient la 
source d’énergie principale pour accompagner les progrès de l’industrie 
métallurgique. Plus tard, au XIXe siècle, l’utilisation de la machine à vapeur dans 
l’industrie a impliqué que les sources traditionnelles n’étaient plus suffisantes, et 
puis, le charbon de bois a cédé la place au charbon. Au XXe siècle, pour être encore 
plus efficace et plus compact, le pétrole a remplacé le charbon dans de nombreuses 
applications. De nos jours, le pétrole est concurrencé par le gaz naturel. L’énergie 
électrique a aussi donné lieu à l’exploitation des sources hydrauliques, nucléaires, et 
plus récemment, les sources d’énergie renouvelables. (Marwan, et al., 2007) 
Selon l’agence internationale de l’énergie (AIE, 2012), la consommation 
énergétique primaire du monde pour l’année 2010 est de 12717 Mtep (147899×106 
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GWh). Elle a augmenté de 5,6% par rapport à l’année précédente, ce qui constitue la 
croissance la plus grande depuis 1973. L’énergie fossile occupe 81,1% de la 
consommation totale. Le pétrole représente la plus grande partie (32,4%), suivi du 
charbon (27,3%) et puis le gaz naturel (21,4%) (Figure 1-2). 
 
Figure 1-1. Consommation d’énergie primaire totale du monde 
de 1971 à 2010 en Mtep 
 
Figure 1-2. Répartition des sources 
d’énergie disponible dans le monde 
en 2010 
Source : (AIE, 2012) 
Actuellement, la production mondiale moyenne s’élève à 82 millions de barils de 
pétrole par jour, 20 millions de tonnes du charbon par jour et 8,75 milliards de m3 de 
gaz par jour, pour subvenir à la demande mondiale (BP, 2011). Cependant, la terre ne 
peut pas s’adapter indéfiniment à une consommation croissante de ces sources 
d’énergie fossile qui sont des conséquences d’une activité humaine elle-même 
toujours croissante. Avec cette consommation, et au rythme actuel, les réserves de 
pétrole seront épuisées d’ici 40 à 50 ans, le gaz naturel d’ici 50 à 60 ans, et le charbon 
d’ici 100 à 120 ans. A l’avenir, si nous ne chercherons pas de solution pour éviter la 
dépendance à l’énergie fossile, nous devrons nous confronter à une pénurie 
énergétique mondiale qui aura des conséquences négatives l’environnement et notre 
qualité de vie. 
En 2010, la consommation d’énergie primaire en France a été de 226 Mtep 
(2628×106 GWh), ce qui constitue un peu plus de 1,7% de la consommation d’énergie 
primaire mondiale. La France poursuit une politique de limitation de la dépendance à 
l’énergie fossile, la consommation de cette énergie ne représente que 50,3% de celle 
totale (30,9% du pétrole, 15,1% du gaz et 4,3% du charbon) comparée à celle au 
niveau mondial (81,1%). Selon le calcul d’une estimation des émissions de CO2 liée à 
la combustion d’énergie (SOeS, 2012), ces émissions ont diminué de 6,7% en 2011 en 
données réelles. Pourtant, avec 58 réacteurs nucléaires pour une puissance de 63 GW, 
la consommation de l’énergie nucléaire est de 40,9% de la consommation totale de la 
France, et correspond à 15% de l’énergie nucléaire produite du monde. Dans la 
répartition de la production électrique, la source nucléaire occupe la plus grande 
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partie (74,3%). Dans ce contexte, la France se confronte à la sécurité et à la gestion 
des déchets nucléaires. 
 
Figure 1-3. Consommation d’énergie primaire 
totale en France en 2010 
 
Figure 1-4. Electricité produite par filière en 
France en 2010 
1.2. Impacts environnementaux 
Toutes les énergies ont un impact environnemental. Ainsi, l’énergie fossile et 
l’énergie nucléaire, génèrent de la pollution tout comme les énergies renouvelables, 
même si leur impact est limité. 
1.2.1. Influences de l’énergie fossile 
Le brûlage du combustible fossile est une réaction chimique entre le carbone 
(charbon) ou l’hydrocarbure (pétrole et gaz) avec l’oxygène, et produit de l’énergie 
thermique et du dioxyde de carbone (CO2) – un des principaux éléments responsables 
de l’effet de serre qui provoque actuellement le phénomène d’échauffement de la 
terre. 
L’effet de serre est un phénomène physique naturel (ADEME, 2012). Dans 
l’atmosphère, il existe certains gaz comme la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone ou 
le méthane (CH4), qui peuvent retenir une large part de l’énergie solaire renvoyée 
vers l’espace par la Terre, sous forme de rayons infrarouges. Ils jouent le rôle d’une 
« couverture » pour la Terre, conservent la température ambiante à une moyenne 
d’environ 15°C (Figure 1-5). Sans eux, cette température moyenne serait de -18°C et 
la vie ne pourrait pas exister (Figure 1-6). 
 
Figure 1-5. Principe de l’effet de serre 
Source : (ADEME, 2012) 
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Figure 1-6. La terre sans effet de serre 
Source : (ADEME, 2012) 
L’effet de serre est un phénomène très sensible aux variations de la composition 
de l’atmosphère. La vapeur d’eau, principal gaz à l’effet de serre (GES) n’occupe que 
de 0,4 à 4% du volume atmosphérique. Mais, une petite élévation de GES peut 
changer la température moyenne globale jusqu’à quelques degrés, provoquant des 
changements climatiques. Sa conséquence est vraiment indiscutable. 
 
Figure 1-7. Un risque de déséquilibre 
Source : (ADEME, 2012) 
L’augmentation des GES est due aux causes naturelles (astronomique et 
géologique) et aux activités humaines. Malheureusement, le mode de vie de nos 
sociétés est actuellement la cause principale de ce phénomène. Avec plus de 80% 
d’énergie que nous consommons, qui est d’origine fossile, le CO2 qui en est issu a lui-
même entraîné plus de 50% des émissions des gaz à effet de serre. Les émissions 
annuelles de CO2 issues de leur combustion sont passées de 200 millions de tonnes en 
1850 à 29 milliards de tonnes en 2007 (ADEME, 2012). Son impact environnemental 
s’inscrit dans le long terme, la durée de vie du CO2 dans l’atmosphère est d’environ 
120 ans. Suivant les scénarios actuels, la température moyenne globale augmentera, 
de 1,4°C dans le cas « favorable » à 5,8°C dans le cas moins bon, pour les 100 
prochaines années. Le niveau de la mer pourra s’élever de quelques mètres et le 
nombre des cyclones pourra doubler. 
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Figure 1-8. Evaluation de la concentration en gaz 
carbonique 
 
Figure 1-9. Cyclone Katrina aux Etats-Unis en 
2005 
Source : lemonde.fr Source : www.katrina.noaa.gov 
1.2.2. Influences de l’énergie nucléaire 
L’énergie nucléaire est l’énergie issue de la réaction de fission ou de fusion 
d’atome. La réaction de fusion est un processus d’assemblage de deux noyaux 
atomiques légers à un noyau plus lourd et qui produit d’énormes quantités d’énergie. 
La réaction de fission est un processus inverse, un noyau d’un atome lourd est divisé 
en plusieurs nucléides plus légers avec une émission de neutrons (rayonnement 
radioactif) et dégage d’importantes quantités d’énergie.  
Du point de vue du changement climatique, l’énergie nucléaire contribue à la 
réduction des émissions des GES. Quand on produit un kWh, cela conduit à une 
émission de CO2 très modeste, ce qui est un peu plus que l’énergie hydraulique mais 
bon par rapport aux l’énergie renouvelable lorsqu’on considère leur impact sur le 
cycle de vie (Tableau 1-1). 
Emission de CO2 en g/KWh (analyse du cycle de vie) 
Charbon 800 à 1050 suivant technologie 
Cycle combiné à gaz 430 
Nucléaire 6 
Hydraulique 4 
Biomasse bois 1500 sans replantation 
Photovoltaïque 60 à 150 
Eolien 3 à 22 
Tableau 1-1. Emission de CO2 en g/KWh 
Source : Société française d’énergie nucléaire (sfen.org) 
Cependant, du point de vue de la sûreté, chaque accident nucléaire est une 
catastrophe. Le rayonnement radioactif, qui joue un rôle important pour entretenir la 
réaction en chaîne dans le réacteur nucléaire, est très dangereux pour la vie car il 
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détruit les cellules vivantes ou provoque des effets mauvais à la santé (cancer, 
modification génétique…). Une petite erreur de la gestion et de l’utilisation des 
combustibles nucléaires peut conduire à une pollution radioactive de 
l’environnement. Les matériaux radioactifs peuvent également être diffusés sous 
forme de nuage radioactif ou d’eau radioactive. Les accidents nucléaires en Ukraine 
(Tchernobyl en 1986) et au Japon (Fukushima Daiichi en 2011) ont lourdement 
marqué l’histoire de l’électricité nucléaire. 
Même si notre technologie nous permet d’exploiter ces combustibles sans 
diffusion vers l’environnement, la conservation des déchets est vraiment une dette 
pour l’avenir. En France, 90% des déchets radioactifs sont peu ou moyennement 
radioactifs et deviennent inoffensifs au-delà de 300 ans. Le choix de leur mode de 
gestion a été fait il y a déjà plusieurs années par la mise en place, à l'échelle 
industrielle, de centres de stockage de surface. Pour les 10% restants, responsables 
de 95% de la radiotoxicité totale, et constitués notamment des déchets issus du 
traitement du combustible usé, le choix d'un mode de gestion industriel n'a pas 
encore été arrêté (CEA, 2012). 
 
Figure 1-10. Accident Tchernobyl en 1986 
 
Figure 1-11. Déchet nucléaire 
Source : gigistudio.over-blog.com Source : lmc.ac-grenoble.fr 
1.2.3. Influences de l’énergie renouvelable 
L’énergie renouvelable est une source d’énergie primaire inépuisable à l’échelle 
du temps humain, issue de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués 
par les astres, principalement le Soleil (rayonnement), la Lune (marée) et la Terre 
(énergie géothermique). Les énergies renouvelables sont plus propres (moins 
d’émission de GES, moins de pollution) que les autres énergies primaires. Les 
principales énergies renouvelables sont : l’hydraulique, l’éolien, la biomasse, le 
solaire, la géothermie et les énergies marines. 
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Figure 1-12. Eolien – symbole de l’énergie propre 
Source : alum.mit.edu 
Bien que la nature de ces sources d’énergie se dise « propre », leur impact 
environnemental n’est pas pour autant inexistant. Par exemple, pour profiter de 
l’énergie hydraulique, lorsque nous essayons de construire le plus grand barrage 
possible qui puisse accumuler l’énergie potentielle renouvelable de l’eau, il faut 
pourtant constater qu’il change le courant du fleuve et bloque la migration des 
poissons. Dans certains cas, un grand barrage peut être la cause principale d’un 
tremblement de terre local. Exploiter l’énergie du vent, l’éolien est le symbole de 
l’énergie propre mais cela ne reste pas sans nuisances (sonore, visuel, …). De même, 
le photovoltaïque, ainsi que l’utilisation du stockage électrochimique apportent leur 
contribution à la problématique des déchets chimiques… 
Figure 1-13. Effet des éoliennes sur les oiseaux 
 
Figure 1-14. Déchet du stockage électrochimique 
Source : Le Figaro Source : cinor.fr 
Pour atteindre le développement durable, l’exploitation des énergies 
renouvelables doit prendre en compte les différentes politiques environnementales 
(lutte contre l’effet de serre, protection des milieux naturels, santé, sécurité, etc.). 
Dans ce sens, une approche intégrée de l’ensemble des impacts sur l’environnement 
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permet d’aller vers une amélioration de la qualité de vie, respectueuse de 
l’environnement. 
2. Développement durable et problématique énergétique 
du bâtiment 
2.1. Développement durable 
Au sommet des pays membres du G20 en 2009, un rapport de l’Ottmar 
Edenhoffer et Lord Nicholas Stern (Edenhoffer & Stern, 2009) a souligné que le 
monde devait faire face à une double crise : économique et écologique. La cause 
immédiate de la crise économique a été l’explosion de la bulle immobilière et la 
contraction du crédit, mais ses causes profondes sont plus larges, liées aux 
déséquilibres entre la dette américaine et les réserves des pays qui la financent, 
amplifiées par les écarts croissants de compétitivité et par l’augmentation des déficits 
publics des pays développés. Concernant la crise écologique, d’après les travaux du 
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), si nous 
suivons les tendances actuelles, les températures mondiales moyennes 
augmenteraient de 2 à 3°C dans les cinquante prochaines années. Pour éviter ces 
scénarios défavorables, nous devons penser à une nouvelle stratégie du 
développement – le développement durable. 
Selon la définition dans le rapport Brundtland en 1987 (WCED, 1987), le 
développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Le 
développement durable insiste sur la réponse aux besoins de l’humanité actuelle et 
future, sans sacrifier les plus démunis. Et pour cela, nos techniques et nos 
organisations devront évoluer, pour mieux utiliser, protéger et partager les 
ressources naturelles limitées de notre planète (CIDD, 2010). 
L’énergie durable s’intéresse aux solutions de l’adaptation des besoins 
énergétiques de l’humanité, tout en cherchant à réduire l’impact climatique et 
environnemental. Les solutions de l’énergie durable peuvent se décliner comme suit : 
 Augmenter la production électrique des énergies renouvelables dans le mix-
énergétique, 
 L’émergence de modes décentralisés de distribution et le stockage de l’énergie, 
 Amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale pour atteindre 
notamment les objectifs de réduction des émissions de GES (bâtiment, 
transports et industrie), 
 la gestion de la ville sur un mode plus durable. 
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Le développement des sources renouvelables est réellement nécessaire pour 
changer de plus en plus les sources fossiles et nucléaires dans le futur. Mais, afin 
d’occuper la plupart de la production énergétique totale, il faut préparer la technique 
et les infrastructures sur une échelle de temps moyenne et longue. Or, les coûts 
d’investissement et de production d’électricité renouvelable sont encore une barre 
pour les pays en voie de développement, qui est responsable de la plupart des 
émissions des GES. Les solutions d’une gestion urbaine à l’orientée vers un mode 
durable demande un long temps de préparation avec un haut niveau technique.  
2.2. Bâtiment habitat – tertiaire : un gros consommateur d’énergie 
Dans les pays développé, le secteur du bâtiment habitat – tertiaire consomme 
une partie importante de l’énergie utilisée par la société, et certainement, il est une 
des sources non négligeables de la pollution. Cette consommation est due aux 
différents usages, notamment : 
 le chauffage et/ou le rafraîchissement, pour assurer le confort thermique, 
 la circulation de fluides tels que l’air (ventilation), l’eau (eau chaude, 
chauffage), 
 les transports (ascenseurs), 
 l’éclairage, 
 les communications (téléphone, radio, télévision, internet), 
 la production de biens. 
Pendant les périodes critiques du climat (très froid ou très chaud), cette 
consommation électrique est une plus grande partie consommée dans le bâtiment et 
peut provoquer des risques d’effondrement d’une partie ou de la totalité du réseau 
électrique (risque de Black-out) (Wurtz, Lien avec le réseau électrique, 2013).  
 
Figure 1-15. Consommation électrique dans le 
monde en 2010 
 
Figure 1-16. Consommation électrique en France 
en 2010 
Source : Key World Energy Statistics, IEA – 2012 Source : EDF 
D’après l’AIE, la consommation électrique mondiale en 2010 est de 1536 Mtep 
(17863×106GWh), soit une augmentation de 3,5 fois par rapport à 1973. Par ailleurs, 
Industry 
41.5% 
Transport 
1.6% 
Residence and service sector 
56.9% 
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la part du secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire représente la plus grande partie 
avec 56,9% (AIE, 2012) (Figure 1-15). En France, ce secteur représente aussi la plus 
grande partie de la consommation d’électricité (68,1%) avec une progression 
constante depuis plusieurs années (EDF, 2012) (Figure 1-16). 
Dans les secteurs tels que l’industrie, l’efficacité énergétique a déjà été 
améliorée depuis longtemps pour des raisons économiques. Dans le secteur du 
bâtiment résidentiel – tertiaire, cet effort ne fait que commencer et la marge de 
progression est encore grande. La croissance démographique mondiale est aussi une 
des raisons de l’augmentation de la consommation énergétique. Ainsi, l’amélioration 
de l’efficacité d’utilisation de l’énergie devient très importante. 
2.3. Efficacité énergétique dans le bâtiment 
Afin de limiter la consommation d’énergie à des valeurs raisonnables, il est 
nécessaire de gérer les flux d’énergie du bâtiment. La connaissance des flux d’énergie 
est nécessaire à la prise de décision pour différences tâches liées aux 
bâtiments  (Morel & Gnansounou, 2009) : 
 tenir compte de tous les critères voulus dans le choix de stratégies possibles 
lors de rénovation ou de construction. Parmi les critères à envisager, il y a non 
seulement le coût, la décoration ou l’habitabilité, mais aussi la consommation 
énergétique, 
 dimensionner correctement les installations énergétiques, en calculant la 
puissance de point minimum nécessaire, 
 prévoir la consommation journalière, mensuelle, annuelle et les minimiser en 
choisissant la variante la plus économique globalement, tout en tenant compte 
du confort et des contraintes architecturales. 
En minimisant tous ces flux, nous pouvons diminuer la consommation d’énergie 
primaire et aussi les impacts environnementaux. En fait, il est possible d’utiliser des 
équipements qui exploitent au mieux l’énergie disponible dans l’environnement au 
sein du bâtiment (énergie solaire, pompes à chaleur) mais également aux alentours 
du bâtiment avec la production décentralisées d’énergie renouvelable 
(photovoltaïque, éolien, hydraulique, …). Pour y parvenir, il est important de réaliser 
les modèles des équipements énergétique dans le bâtiment afin de maîtriser les flux 
d’énergie et maximiser les productions renouvelables afin d’atteindre une efficacité 
optimale de consommation énergétique.  
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3. Problématiques traitées dans la thèse 
3.1. Modélisation pour la gestion énergétique, la conception et la 
réhabilitation du bâtiment 
Une synthèse sur les besoins d’interopérabilité dans le domaine du bâtiment 
(Delinchant, 2013), montre qu’il existe une centaine d’outils pour modéliser les 
phénomènes physiques dans le bâtiment. A l’aide de ces outils, des modèles sont 
établis par des experts de plusieurs spécialités (thermiciens, énergéticiens…), la 
plupart d’entre eux servant des objectifs spécialisés. Dans le but de bénéficier des 
points forts de chaque outil et modèle, une méthodologie d’interopérabilité (Gaaloul, 
2012) a été développée afin de réaliser des simulations globales. Cependant, les 
modèles utilisés nécessitent une grande expertise et sont difficiles à configurer pour 
la simulation globale « boite noire ». 
La voie de la modélisation de type « boite blanche », si elle est possible, est 
préférable pour le couplage des modèles et l’optimisation. Pour répondre à ces 
besoins, on a développé des modèles d‘équipements électriques, de phénomènes 
thermiques et du comportement des occupants (LE, 2008) (Chenailler, 2012). 
Cependant, selon la nature de la modélisation, la réutilisation des modèles est plus ou 
moins compliquée, voire impossible. 
Afin de résoudre le problème actuel, nous avons proposé les fonctionnalités à 
développer pour approcher la gestion optimale des flux énergétiques dans le 
bâtiment, avec la plateforme PREDIS MHI comme le cas concret étudié. 
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Figure 1-17. Fonctionnalités à développer pour un système de supervision et de gestion optimale de 
bâtiment à base de modèle (projet PRECCISION – ANR Bâtiment et Ville Durable) 
Dans cette thèse, nos travaux principaux correspondent à la tache F5, où on se 
concentre sur la modélisation pour la simulation dynamique. En outre, nous 
travaillons aussi à la tache F3 afin de définir les paramètres nécessaires pour les 
modèles développées, et aux taches F4, F6 pour appliquer ceux-ci à la gestion des 
équipements énergétiques.  
3.2. Méthode de modélisation 
La modélisation est la conception d’un modèle dépendant de l’objectif et des 
moyens utilisés. La modélisation peut se décliner en différents niveaux de complexité 
et en différents niveaux de précision et de finesse (Figure 1-18). En effet, les modèles 
à grande performance de calcul (complexe, précise et fins) sont souvent compliqué et 
difficiles à configurer si on veut les appliquer dans plusieurs cas d’étude et au 
contraire, un modèle moins fin est plus facile à utiliser et à configurer mais son 
application peut être limitée par les hypothèses et/ou la zone de fonctionnement 
proposée. Ainsi, il existe un compromis entre imprécision du modèle (dû à sa faible 
finesse comme typiquement un modèle empirique) et imprécision des données à 
fournir (pour un modèle très fin et complexe comme modèle numérique) qui conduit 
à une solution optimale vis-à-vis des incertitudes de modélisation.  
F1 : Concentration 
de mesures 
F2 : Monitoring 
 · F2a : Temps réel 
 · F2b : Historique 
 
F0 : Suivi de consommation 
 · F0a : Historique 
 · F0b : Instantanée 
 · F0c : Anticipative (prédiction) 
 · F0d : Conseil aux usages 
F3 : Identification de modèles 
 · F3a : Calibration du modèle par l’historique 
de mesure 
F5 : Simulation dynamique 
 · F5a : Temps discret 
 · F2b : Continue 
F4 : Gestion anticipative 
 · F4a : Anticipation de météo 
F6 : Gestion réactive 
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Figure 1-18. Complexité du modèle vs erreurs potentiels de la performance prévue 
Source : (Hensen J. , 2011) 
On peut classifier les modèles en trois méthodes de modélisation 
principales selon leur niveau de complexité : numérique, analytique et empirique. La 
modélisation numérique est préférée dans cas d’études de phénomènes physiques, où 
l’on a besoin de calcul fin à partir d’une description détaillée du système pour 
résoudre les formulations mathématiques décrivant ce phénomène. En modifiant les 
variables d’entrée et les paramètres, on peut aussi prévoir les modifications du 
système physique. Basée sur le même principe de modélisation du système physique, 
la modélisation analytique résout le plus souvent des formulations mathématiques 
simplifiées par des hypothèses qui sont valable dans des limites de cas d’études qui 
peuvent être plus strictes. Cette méthode permet de réduire la complexité du 
problème et du modèle pour limiter la description du système au strict nécessaire, et 
permet ainsi aussi d’accélérer la vitesse du calcul. Enfin, dans la modélisation 
empirique, le modèle définie une relation déduite à partir des données entrantes et 
sortantes de l’objet physique, en combinaison avec l’expérience du modélisateur. En 
raison de sa simplicité et de son pragmatisme, ce type de modèle est très utilisé dans 
l’industrie. Cependant, cette méthode n’est valable que dans des cas d’application très 
précis et ne permet par exemple pas d’imaginer des études paramétrées telles qu’un 
dimensionnement. 
Modélisation 
analytique 
Modélisation 
numérique 
Modélisation 
empirique 
Zone 
souhaitée 
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Figure 1-19. Topologie de modélisation en fonction des objectifs 
L’énergie dans le bâtiment est multi-physique (thermique, électrique, 
aéraulique, matériau…), il existe donc différents modèles développés par des experts 
issus de ces domaines différents. Ces modèles sont souvent mono-physiques, visant à 
répondre à des problématiques de chacun de ces métiers. Ils sont souvent du type 
numérique et sont difficilement exploitables pour nos recherches orientées 
« système » visant au calcul énergétique global, intégrant également les aspects du 
confort humain. Par ailleurs, beaucoup d’incertitudes apparaissent trouvant leur 
origine dans les activités des usagers, de la météo ce qui rend illusoire l’utilisation de 
modèles cherchant à offrir une trop grande précision.  
Ainsi, nous nous sommes intéressés à une méthodologie de modélisation qui 
vise un compromis entre précision et facilité de description, visant ainsi l’optimum 
vis-à-vis des incertitudes. Ainsi, les modèles développés doivent être assez précis et 
flexibles afin d’être appliqués dans plusieurs cas d’étude. Selon la topologie de 
modélisation présentée (Figure 1-19), nous nous intéressons plus particulièrement à 
deux méthodes de modélisation : analytique et empirique. 
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Conclusion 
Dans sa vie moderne, l’Homme consomme plus d’énergie. Pour satisfaire sa 
demande, il a exploité fortement les sources d’énergie fossile et d’énergie nucléaire. A 
côté de leur impact négatif sur l’environnement, ces sources ne peuvent pas subvenir 
indéfiniment à nos besoins et seront épuisées bientôt au rythme actuel. Nous avons 
essayé de mettre en œuvre les sources renouvelables afin de changer 
progressivement les sources traditionnelles, mais les économies d’énergie et 
l’utilisation énergétique efficace sont aussi des solutions pour notre futur.  
Le bâtiment est un gros consommateur d’énergie, donc les recherches sur 
l’efficacité énergétique du bâtiment sont très importantes. La modélisation des 
équipements énergétiques et des phénomènes physiques dans le bâtiment est le 
premier verrou pour espérer atteindre une gestion optimale des flux énergétiques, ce 
qui constituerait une avancée importante vers le développement durable de notre 
société. 
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Chapitre 2 
Plateforme PREDIS « Monitoring et Habitat 
Intelligent »  
La plateforme PREDIS MHI est une part du projet PREDIS au sein du laboratoire 
G2Elab, et qui constitue un support de recherche pour l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment en interaction avec le réseau électrique. Dans ce chapitre, nous présentons le 
rôle de cette plateforme dans le projet, sa description architecturale et technique pour 
la surveillance et la commande du système énergétique « bâtiment ». 
1. Contexte 
Le bâtiment est le second émetteur des gaz à effet de serre et le plus grand 
secteur de consommation d’électricité en France. Ainsi, il est le secteur clé du point de 
vue énergétique en vue de la réduction de l’émission des gaz à effet de serre (GES). 
Actuellement, la problématique thermique est la part la plus importante de la 
performance énergétique dans le bâtiment, pourtant, avec la normalisation des 
bâtiments passifs et aussi la construction des bâtiments à énergie positive, la 
problématique électrique devient plus importante. La part d’équipement électriques 
dans le bâtiment est importante, avec en particulier les produits brun/blanc/gris  
(audio-visuel, éclairage, électroménager…) mais aussi et surtout le chauffage, la 
climatisation et la ventilation qui sont ainsi au cœur de la problématique de la gestion 
et de la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment. 
Au laboratoire G2Elab, en coopération avec le laboratoire GSCOP, nous 
proposons une thématique émergente pour concevoir un système efficace dans son 
ensemble : des sources de productions d’énergie renouvelables, des systèmes de 
stockage et des appareils électriques finaux à l’efficacité énergétique maximale. Afin 
de réaliser des expériences sur le bâtiment, en partenariat avec l’école ENSE3 de 
Grenoble-INP, une partie du bâtiment a été spécialement rénovée et instrumentée 
pour l’étude des consommations électriques dans le bâtiment – la plateforme PREDIS 
Monitoring et Habitat Intelligent (MHI). 
Cette plateforme s’inscrit au sein du projet technologie/scientifique PREDIS 
dans le laboratoire G2Elab afin de mettre à la disposition de tous les acteurs de 
l’énergie un outil de formation et de recherche, mettant en œuvre des 
démonstrateurs technologies développées grâce à une stratégie d’alliances et de 
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partenariats auprès des industriels et des collectivités territoriales. Ces travaux sont 
mis en œuvre sur le sujet de l’énergie et des réseaux, visant ainsi à améliorer à 
l’échelle d’un bâtiment ou d’un territoire, l’efficacité et la sûreté des réseaux de 
distribution d’énergie en tenant compte de la diversité des sources et de la capacité 
des usagers à produire, stocker ou consommer de l’énergie électrique. 
 
Figure 2-1. Projet PREDIS 
2. Objectif de la plateforme PREDIS MHI 
La plateforme PREDIS MHI est mise en œuvre pour atteindre deux objectifs 
principaux : 
 Comprendre l’usage électrique et l’impact des charges internes d’un bâtiment 
tertiaire (et par extension les bâtiments résidentiels) pour mieux envisager les 
actions sur le secteur bâtiment (résidentiel et tertiaire),  
 Concevoir des gestionnaires énergétiques du bâtiment performants et 
permettant d'inscrire cette plateforme dans un smart-grid avec des réponses 
aux besoins de DR : « Demande – Réponse ». 
Cette plate-forme est non seulement un bâtiment réel instrumenté et pilotable, 
mais aussi un bâtiment utilisé par des usagers (chercheurs, enseignants, étudiants, …) 
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utilisant le bâtiment au quotidien, ce qui permet d’étudier des dimensions liées aux 
usagers comme leur impact et leur perception, l’acceptabilité, ... 
 
Figure 2-2. Positionnement de la plateforme PREDIS MHI sur les axes de recherche du domaine 
énergétique du bâtiment (Chenailler, 2012) 
3. Description architecturale 
La plateforme PREDIS MHI est une partie restructurée, située au premier étage 
du bâtiment D, au site Ampère de l’école ENSE3 avec les caractéristiques d’un 
bâtiment HQE (haute qualité environnementale). En raison de la façade sud du 
bâtiment qui n’a pas pu être modifiée en raison de son inscription au patrimoine 
immobilier, la plateforme a été construite complètement à l’intérieur de cette 
« coque » existante. En fait, cette plateforme représente un cas particulier d’un 
« bâtiment dans le bâtiment », qui s’isole de l’influence directe de l’ambiance 
extérieure. Cette approche est une solution classique pour la rénovation de bâtiments 
existant sans toucher aux façades externes (isolation par l’intérieur, rénovation de 
bâtiments historiques, …). 
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Figure 2-3. Plateforme PREDIS MHI – un bâtiment dans le bâtiment 
Cette plateforme est constituée d’une salle de « gestion technique centralisée » 
(local GTC), d’une « centrale de traitement d’air » (local CTA), et deux salles avec 
usagers (la salle informatique et l’espace bureaux). 
 
Figure 2-4. Plan brut de la platforme PREDIS MHI 
La salle informatique est une salle de cours de l’école ENSE3, qui est équipée 
d’ordinateurs portables. Des stratégies de gestion de stockage de l’énergie dans les 
batteries des portables selon l’énergie fournie par les panneaux photovoltaïque de 
PREDIS et le prix d’électricité y sont par exemple menées (Dinh, 2013). A côte de cette 
salle, l’espace bureaux est le lieu de travail du groupe des chercheurs du G2Elab sur la 
thématique de l’énergie dans le bâtiment. Outre les bureaux des chercheurs, on y 
retrouve le superviseur qui centralise les données monitorées en temps réel ainsi que 
l’historique, et les moyens de commande des équipements de PREDIS MHI. Ces deux 
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salles de travail sont également l’occasion de constituer un pont entre la formation et 
la recherche. 
Figure 2-5. Salle informatique 
 
Figure 2-6. Espace bureaux 
L’isolation thermique de la plateforme est assurée par de la ouate de cellulose 
posée sur un bardage bois. La composition du plancher intermédiaire a été inchangé 
car faisant partie de la structure initiale. Le choix des matériaux et du système de 
ventilation a été effectués pour que le bâtiment ait une consommation énergétique 
inférieur à 50kWhEP (Energie Primaire)/an.m², conforme à l’exigence de bâtiments 
basse consommation (Label Effinergie BBC et consommation conventionnelle 
d’énergie primaire CEP de la réglementation thermique RT2012). Ainsi, le poste de 
chauffage est fortement réduit faisant apparaître la problématique du confort d’été 
associé aux apports thermiques internes non négligeables. Dans ce cas-là, une 
ventilation double flux doit, entre autre, permettre de réguler les apports et maintenir 
le confort de température du bâtiment. 
Pour profiter de la lumière naturelle, les fenêtres sont installées autour de la 
plateforme ainsi qu’au plafond de la salle informatique. Des puits de lumières sont 
également disposés à divers endroits dans le but de réduire la consommation 
électrique liée à l’éclairage. 
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Figure 2-7. Plafond de la salle informatique (Shed) 
 
Figure 2-8. Puit de lumière 
4. Description technique 
4.1. Système d’éclairage 
A côté de l’éclairage naturel, le système artificiel est nécessaire pour réguler la 
luminosité de la plateforme. Le nombre et la disposition des lampes sont 
dimensionnés pour garantir une certaine homogénéité. En effet, chaque salle est 
séparée en deux zones : la zone première jour (côté fenêtre) et la zone deuxième jour 
(côté bureau) en permettant ainsi un zonage de l’éclairage en fonction de 
l’éclairement naturel solaire. 
 
Figure 2-9. Système d’éclairage de la plateforme PREDIS MHI 
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La régulation de l’éclairage peut être réalisée par la combinaison d’un réseau de 
capteurs de présence et de luminosité. Il est possible de reprendre le contrôle sur 
l’éclairage en mode manuel : 
 Une impulsion courte sur les interrupteurs permet de contrôler l’éclairage 
artificiel en ON/OFF (mode manuel). 
 Une impulsion prolongée permet d’augmenter ou de diminuer graduellement 
l’éclairage (mode manuel). Ce réglage sera ensuite enregistré afin de pouvoir 
être remis à ce niveau lors du prochain allumage automatique par les capteurs 
de présence (mode automatique). 
Le mode de veille s’enclenche au bout de 15 min de détection de non présence 
d’occupants dans le secteur de détection. Après cet intervalle de temps, la lumière 
s’éteint automatiquement. 
 
Figure 2-10. Capteur de présence et de luminosité DALI 
 
Figure 2-11. Interrupteur de contrôle 
 
Figure 2-12. Contrôleur DALI 
 
Figure 2-13. Architecture DALI-LONworks  
4.2. Centre de traitement de l’air  
Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux est installée dans la 
plateforme PREDIS MHI afin de renouveler l’air, mais aussi d’assurer le confort 
thermique.  
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Figure 2-14. Plan de la VMC double flux, des batteries d’eau chaude et de la canalisation d’air de la salle 
informatique 
 
Figure 2-15. Plan de la canalisation d’air de l’espace bureaux 
La VMC double flux permet d’économiser une partie de la puissance de 
chauffage/refroidissement par un échange de chaleur entre les flux d’air neuf et vicié. 
Si la température d’air sortant de la VMC double flux est inférieure à la température 
de consigne, la batterie d’eau chaude (BEC) régulera la température d’air vers la salle 
par un échange de chaleur avec le réseau d’eau chauffé par une chaudière centrale. 
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Figure 2-16. Structure de la VMC double flux PREDIS MHI 
En vue d’établir la modélisation de cette VMC, nous pouvons la décomposer en 
trois groupes :  
 Aéraulique : il s’agit des éléments constitutifs du circuit d’air tels que les 
ventilateurs et les canalisations. 
 Electrique : permet de mettre en rotation les ventilateurs, assurant une 
régulation du débit d’air (fonctionnement normal en mode présence ou 
absence, free cooling, …). 
 Thermique : il correspond à la partie chauffage, assurant la température 
souhaitée à l’intérieur du bâtiment. 
4.2.1. La partie aéraulique 
Le ventilateur : Dans notre cas, l’hélice installée est de type centrifuge. Elle 
convertie une énergie mécanique (couple, vitesse de rotation) en énergie aéraulique 
(débit, pression). 
 
 
Figure 2-17. Hélice centrifuge 
Source : www.lamainverte.org 
Les canalisations : elles permettent de conduire l’air neuf et l’air vicié entre les 
pièces de vie et l’extérieur du bâtiment (Figure 2-14 et Figure 2-15). Elles constituent 
essentiellement des pertes de charges pour le circuit aéraulique et sont 
dimensionnées pour fixer un ratio de débit entre les différentes pièces. 
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4.2.2. La partie électrique 
Moteur électrique : il transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Le 
moteur utilisé dans notre cas est de type moteur asynchrone. 
Figure 2-18. Moteur asynchrone Figure 2-19. Variateurs de vitesse 
Variateur de vitesse : il contrôle la vitesse de rotation du moteur en imposant 
une tension ou un courant et une fréquence suivant une loi de commande choisie. Le 
variateur de vitesse se décompose en un circuit de commande et un circuit 
d’électronique de puissance. 
4.2.3. La partie thermique 
Echangeur rotatif : Dans ce dispositif, une part de l’énergie thermique est 
échangée du conduit de l’air vicié vers le conduit de l’air neuf. Son efficacité d’échange 
calorique permet d’économiser le chauffage en hiver lorsque la ventilation est 
nécessaire. C’est le cas dans les ERP (Etablissements Recevant du Public) dont le débit 
de ventilation minimum est fixé par le code du travail (article R4222-6) à la valeur de 
25m2/h/occupant (Tableau 2-1). Il existe deux grandes familles d’échangeurs pour ce 
type de centrale : échangeur statique et échangeur rotatif. Dans notre cas il s’agit d’un 
échangeur rotatif, celui-ci est constitué de plaques d’aluminium ondulées enroulées 
autour de l’axe de rotation. Un petit moteur d’entraînement et un variateur de vitesse 
lui sont associés. 
Chapitre 2 : Plateforme PREDIS « Monitoring et Habitat Intelligent » 
 
42 
 
DESIGNATION DE LOCAUX 
DEBIT MINIMAL 
d’air neuf par occupant 
(en m3/h) 
Bureaux, locaux sans travail physique 25 
Locaux de restauration, locaux de vente, 
locaux de réunion 
30 
Ateliers et locaux avec travail physique 
léger 
45 
Autre ateliers et locaux 60 
Tableau 2-1. Article R422-6 
 
Figure 2-20. Echangeur rotatif 
Batterie d’eau chaude : elle apporte l’énergie thermique à l’air neuf via un 
échange avec le réseau d’eau chaude dont le débit est régulé par une vanne pour que 
la température mesurée de l’air soufflée soit égale à la consigne. 
 
Figure 2-21. Batterie d’eau chaude 
Source : d2renergies.com 
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4.3. Réseau de capteurs de température 
En complément des capteurs nécessaires au fonctionnement de la GTC 
(températures de la CTA et températures ambiantes des salles), nous avons installé 
un réseau de capteurs de température (Oregon Scientific) positionnés à différents 
emplacements (voir figure ci-dessous) nous permettant de connaitre de manière plus 
fine la répartition des températures au sein de la plateforme. Ces mesures sont 
importantes afin de valider les modèles thermiques que nous développons. 
 
Figure 2-22. Réseaux des capteurs de température de la platforme PREDIS MHI 
 
  
Figure 2-23. Capteurs de GTC 
 
Figure 2-24. Station et capteur Oregon Scientific 
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Figure 2-25. Mesures de température dans la salle informatique (14/11 – 21/11/2012) 
 
Figure 2-26. Mesures de température dans l’espace bureaux (14/11 – 21/11/2012) 
4.4. Equipements de contrôle/commande intelligent de la salle 
informatique 
Les quinze ordinateurs portables de la salle informatique sont utilisés pour 
stocker l’énergie électrique afin de gérer la consommation sur le réseau électrique et 
profiter au maximum de l’énergie disponible par des sources renouvelables. 
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Figure 2-27. Système de distribution électrique de la salle informatique 
Pour nous aider à mettre en œuvre des stratégies de contrôle/commande, on a 
installé les matériels correspondants :  
 le PC de supervision (HAL serveur) envoie la commande ON/OFF afin de 
charger/décharger les batteries de l’ordinateur portable et gérer le contrôle 
des mesurées reçues,  
 le module d’envoie et de réception des trames RF réalise une connexion entre 
le serveur avec des prises commandées,  
 les prises commandées exécutent directement l’action ON/OFF, 
 les wattmètres Zigbee mesurent la puissance de consommation électrique des 
ordinateurs portables. 
 
Figure 2-28. Les panneaux PV PREDIS 
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Figure 2-29. Module de l’envoie et de reception 
des trames RF 
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Figure 2-30. Ordinateur portable 
 
Figure 2-31. Wattmètre Zigbee et prise 
commandée 
5. Système de gestion et supervision 
5.1. Serveur GTC 
Le serveur GTC contrôle et commande le système CTA, il permet de remonter 
sur un PC toutes les informations de mesures et de réglage gérés par la GTC. Par 
l’interface de gestion du logiciel Intouch www.applied-automation.com, nous pouvons 
facilement consulter les états de la plateforme et reprendre la main sur le 
fonctionnement selon le mode automatique ou manuel. 
 
Figure 2-32. Interface de supervision du système CTA 
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La Figure 2-32 représente le fonctionnement du système CTA. On peut y trouver 
les informations en temps réel qui sont mesurées par les différents capteurs de la 
plateforme. Il permet de visualiser l’emplacement schématique des différents 
capteurs de ventilation, température ainsi par exemple que l’ouverture des portes. 
Les potentiomètres représentent la valeur des dérogations à la consigne qui peuvent 
être effectuées par les utilisateurs. Il est également possible de commander plus 
finement le fonctionnement des équipements en accédant par exemple aux diverses 
valeurs de consignes (de la température ambiante et du débit d’air) et aux réglages 
des régulateurs PI.  
Le serveur permet aussi de définir les périodes d’occupation et d’inoccupation. 
Cela est notamment important pour le contrôle automatique de ventilation afin de 
s’approcher d’une gestion optimale. 
Il est possible de visualiser et d’extraire les valeurs de toutes les variables (débit 
d’air, température…) sur un intervalle de temps paramétrable avec un pas 
d’échantillonnage configurable également (de la seconde à la semaine). 
5.2. Serveur HAL 
Le module HAL (Home Abstraction Layer), développé par Stéphane PLOIX, 
chercheur au laboratoire G-SCOP et enseignant à l’ENSE3, est une interface vers 
différents systèmes de capteurs et actionneurs. HAL intègre en effet des pilotes vers 
différents protocoles de communication physique permettant d’interfacer les 
capteurs de température Oregon Scientifique, les wattmètres ZigBee et les 
commutateurs d’alimentation électrique X10. HAL expose via une interface Web 
unique de type RESTful, accessible via un navigateur Web ou un logiciel client (en 
Python). 
HAL est constitué de ressources structurées hiérarchiquement avec un nœud 
racine et des nœuds enfants, et chaque ressource est associée à différents 
connecteurs : 
 des datasources, qui sont des publieurs de données, généralement issues de 
capteurs. Ils permettent de récupérer des données sur HAL via une requête 
http GET 
 des controllers, qui permettent d’écrire ou d’envoyer des données sur HAL via 
une requête http GET, généralement lié à des actionneurs.  
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Figure 2-33. Structure de HAL 
Conclusion 
Les recherches que nous menons sur la thématique du bâtiment et son lien avec 
l’énergie électrique visent à répondre aux questions suivantes: Quels sont les 
différents usages ainsi que leur impact énergétique ? Quelle part d’énergie peut-on 
gagner en connaissant mieux l’usage ? Comment mieux gérer l’énergie ?  
Pour tenter d’y répondre, les chercheurs du G-SCOP et du G2ELab, en lien avec 
l’école ENSE3, on a mis en place la plateforme PREDIS MHI. Celle-ci est réalisée avec 
une bonne isolation thermique, des équipements énergétiques performants tels que 
la VMC double flux et des systèmes de contrôle et de commande centralisés. Cette 
plateforme nous permet alors d'explorer l’aspect dynamique temps réel des 
consommations électriques des bâtiments tertiaires, et leurs interactions avec le 
réseau de distribution électrique. 
Dans les parties suivantes, nous présenterons la modélisation des équipements 
énergétiques de cette plateforme en vue de la gestion électrique et de la simulation 
thermique dynamique. En complément de la gestion en temps réel, nos recherches 
porteront sur la prédiction du comportement énergétique, donc sur la réalisation 
d’une commande anticipative et réactive. 
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Chapitre 3 
Modélisation de la batterie électrique 
De nos jour, les appareils portables (ordinateur portable, smart phone, tablette, 
véhicule électrique…) sont très populaires et multiplient la consommation énergétique 
(électrique) dans le bâtiment. Pourtant, leur batterie peut être exploitée afin de 
contrôler leur profil de consommation et contribuer à l’autonomie des sources 
renouvelables (Celik, 2002). Pour parvenir à maitriser cette gestion, la modélisation du 
stockage électrique devient indispensable. Dans ce but, on introduit dans ce chapitre une 
modélisation de la batterie électrique. On détaillera le contenu et la validation du 
modèle. 
1. Objectifs de modélisation 
1.1. Problématique actuelle 
Dans la simulation et l’application du stockage électrique, un modèle 
classiquement utilisé est celui constitué d’une capacité électrique ou une source de 
tension continue, mise en série avec une résistance électrique (Annexe A-4.3.1). Ce 
modèle est simple et décrit bien le bilan énergétique du processus de décharge et de 
charge. Cependant, ce modèle ne peut pas représenter assez précisément les états de 
fonctionnement de la batterie à chaque instant afin de modéliser les grandeurs 
importantes comme l’état de charge (SOC : State Of Charge), l’état de santé (SOH : 
State Of Health) et les conditions de fonctionnement (surtension, surintensité).  
 
Figure 3-1. Profil de charge d’une batterie Li-ion 
Source : powerelectronics.com 
Charge current of 
a classic model 
Charger float 
voltage of a classic 
Charge capacity 
of a classic 
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Par exemple, la Figure 3-1 montre une comparaison entre le profil de charge 
réel et celui estimé par un modèle classique (courbe des points discontinus). En effet, 
les grandeurs estimées (SOC, tension de charge, courant de charge) ne représentent 
pas bien les caractéristiques d’une batterie réelle. En outre, le temps de charge réel 
est beaucoup plus long que celui estimé par un modèle classique. Afin de résoudre ces 
problèmes et prendre en compte les caractéristiques de la batterie, un modèle plus 
physique est nécessaire mais doit conserver sa facilité d’utilisation. 
1.2. Spécification de modélisation 
La spécification de ce modèle est destinée couvrir une large gamme de 
fonctionnement dans des différents scénarios. Son entrée est la puissance de consigne 
(Psp : positive en mode de décharge et négative en mode de charge) et ses sorties sont 
la puissance réelle de la batterie (Pb), l’état de charge (SOC), l’état de santé (SOH), des 
pertes de Joule, la puissance disponible de décharge et de charge (Figure 3-2). 
 
Figure 3-2. Spécification du modèle de la batterie 
Physiquement, le modèle doit respecter les contraintes suivantes : 
 Le mode de charge ne provoque pas de surtension (VB ≤ Vmax), 
 Le courant de charge ne dépasse pas une valeur limite (IB ≤ Ilim). 
La puissance fournie par la batterie dépend de sa disponibilité, mais dans le cas 
d’une puissance de consigne plus grande. De plus, afin de protéger sa durée de vie, ce 
modèle décide automatiquement de déconnecter sa charge électrique lorsque l’état 
de charge est trop bas (SOC = SOCmin). 
Psp 
Pb 
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Pdécharge_dispo 
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2. Hypothèses de modélisation 
Dans la littérature de modélisation (Annexe A-4.3), il existe plusieurs modèles 
de type « schéma électrique équivalent » pour approcher une simulation fine et 
rapide. Dans notre thématique de recherche, un modèle simple décrivant les mode de 
décharge et de charge est souhaité. Ainsi, nous avons choisi les hypothèses de 
Shepherd (Annexe A-4.3.4) comme le contenu principal du modèle. 
A partir de ces idées, nous proposons un modèle en nous basant sur le schéma 
électrique équivalent mais en remplaçant ses composantes par des variables en 
fonction de l’état de charge. Alors, la tension aux bornes de la batterie est définie par 
cette équation : 
VBOCB RIVV −=  (3-1) 
 
Figure 3-3. Schéma électrique équivalent 
Ce modèle doit tenir compte de la variation de tension aux bornes de la batterie, 
en fonction de son état de charge. En effet, comme la caractéristique de décharge et 
de charge présentée au-dessus, cette courbe de tension est composée aussi de trois 
zone de fonctionnement : la zone exponentielle, la zone nominale et la zone de 
polarisation (Figure 3-4). 
 
Figure 3-4. Courbe typique de décharge 
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En synthétisant ces trois phénomènes de décharge avec les hypothèses de 
Shepherd, on peut rétablir l’équation de tension en mode de décharge et de charge 
(Tremblay, Dessaint, & Dekkiche, 2007). 
En mode de décharge (IB ≥ 0), l’équation de tension aux bornes de la batterie 
peut être définie comme ci-dessous : 
)(max
0
maxQQB
BBIB eAIQ
QKIRVV −+−−=  (3-2) 
Où : 
 )(0OC maxV
QQB
eAV −+=  : Tension à vide (V) 
 
Q
QKRR IV max+=  : Résistance variable (Ω) 
 V0  : Tension constante (V) 
 RI  : Résistance interne (Ω) 
 K  : Facteur de tension de polarisation (Ω) 
 IB : Courant de batterie (A) 
 Qmax : Capacité maximale (Ah) 
 Q0  : Charge initiale (Ah) 
 ∫−=
t
BdtIQQ
0
0  : Charge instantanée (Ah) 
 A  : Facteur de tension (V) 
 B : Facteur de charge (Ah-1) 
En mode de charge (IB ≤ 0), la résistance de polarisation est modifiée pour 
approcher le fonctionnement de la batterie. Alors, l’équation de tension est récrite : 
)(
max
max
0
maxQQB
BBIB eAIQQ
QKIRVV −+
−
−−=  (3-3) 
Où : 
 ∫−=
t
BC dtIQQ
0
0 η  : Charge instantanée (Ah) 
ηC  : Rendement faradique 
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En réalité, les pertes des électrons existent durant les processus de décharge et 
de charge à cause de plusieurs phénomènes : réactions improductives, produits de 
recombinaison, court-circuit, température, etc… Parmi ces phénomènes, la 
recombinaison lors du mode de charge est celui qui provoque la plupart de ces pertes. 
Ce phénomène, qui est appelé effet de Peukert (Dekkiche, 2008), provoque une 
augmentation du temps de charge par rapport à celui de décharge. Pour simplifier la 
modélisation, nous considérons que la batterie peut se décharger sans pertes et être 
chargée avec un rendement de charge, appelé « rendement faradique » (Labbé, 
2006) : 












−×
−
−= )1(exp1
10
2
1 SOC
I
I
c
c
B
cη  (3-4) 
Où : 
 c1, c2  : Facteurs du rendement faradique 
 I10 : Courant de décharge pendant 10 heures 
Les deux équations du modèle nous permettent de modéliser assez précisément 
le fonctionnement d’une batterie électrique par identification des paramètres en 
fonction de l’état de charge, du courant, de la température… Dans notre étude, nous 
devons conserver un compromis précision/facilité d’identification, en particulier, ces 
paramètres peuvent être considérés constants et conservés en mode de charge et en 
mode de décharge, facilitant ainsi la mise en œuvre du modèle. 
3. Modèle de puissance 
Afin de modéliser une batterie commandée par une consigne de puissance, on 
suppose que le circuit de régulation est intégré dans la batterie. Dans ce cas, nous 
utilisons les équations de puissance (PB) en remplaçant celles de tension (VB) pour 
chercher le courant, la tension et l’état de charge instantané de la batterie. 
3.1. Equation de décharge (PB≥0 et IB≥0) 
)(2max2
0
maxQQB
BBBIBB eIAIQ
QKIRIVP −+−−=
444 344 21
 
                                                     Pertes de Joules 
(3-5) 
Par résolution de l’équation du deuxième ordre, on a deux solutions positives ci-
dessous : 
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Soit      BI
QQB PQ
QKReAV )(4][ max2)(0 max +−+=∆ −  (3-6) 
Le cas de Δ < 0 est examiné comme une contrainte de fonctionnement dans la 
prochaine partie. 
)(2
][
max
)(
0
1
max
Q
QKR
eAV
I
I
QQB
B
+
∆−+
=
−
 ou  
)(2
][
max
)(
0
2
max
Q
QKR
eAV
I
I
QQB
B
+
∆++
=
−
 
(3-7) 
Parmi ces deux solutions, physiquement valables, nous choisissons le cas du 
courant de batterie le plus bas car c’est le courant de décharge qui impose l’état de 
charge disponible, or plus celui-ci est grand, plus la batterie va se décharger vite. 
Donc, le courant de décharge est défini comme ci-dessous : 
)(2
][
max
)(
0
max
Q
QKR
eAV
I
I
QQB
B
+
∆−+
=
−
 
(3-8) 
3.2. Equation de charge (PB≤0 et IB≤0) 
)(2
max
max2
0
maxQQB
BBBIBB eIAIQQ
QKIRIVP −+
−
−−=
444 3444 21
 
                                                     Pertes de Joules 
(3-9) 
Avec la même méthode, on obtient aussi deux courants de charge, un positif et 
un négatif : 
Soit      BI
QQB PQQ
QKReAV )(4][
max
max2)(
0
max
−
+−+=∆ −  (3-10) 
Ce Δ est toujours positif. 
)(2
][
max
max
)(
0
1
max
QQ
QKR
eAV
I
I
QQB
B
−
+
∆−+
=
−
 ou  
)(2
][
max
max
)(
0
2
max
QQ
QKR
eAV
I
I
QQB
B
−
+
∆++
=
−
 
(3-11) 
Comme IB ≤ 0, on doit choisir la solution : 
)(2
][
max
max
)(
0
1
max
QQ
QKR
eAV
I
I
QQB
B
−
+
∆−+
=
−
 
(3-12) 
Après avoir déterminé le courant de batterie, sa tension peut être définie à 
partir de sa puissance ou de l’équation de tension. L’état de charge (SOC) est définit 
ainsi : 
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%100
max
×= Q
QSOC  (3-13) 
L’état de santé (SOH) est estimé simplement par l’application de la méthode 
« additive law » (Picciano, 2007). Dans cette méthode, on considère que la durée de 
vie d’une batterie est proportionnelle à la multiplication entre son nombre de cycle de 
vie et sa capacité fabriquée, donc le SOH peut être calculé par la formule suivante : 
%100
2 max
0 ×
××
−=
∫
QN
dtI
SOHSOH
C
B
 (3-14) 
Où : 
 NC  : Cycles de vie 
 SOH0 : Etat de santé initial 
4. Modélisation des protections liées aux contraintes de 
fonctionnement 
L’enjeu du circuit de régulation n’est pas seulement de contrôler la tension 
sortante du système de stockage, mais encore de protéger la batterie en régime de 
fonctionnement critique : puissance de demande très importante, état de charge très 
faible, surtension et surintensité. 
4.1. Puissance de décharge maximale 
Chacune batterie possède une puissance de décharge maximale en fonction de 
l’état de charge, correspondant à ses caractéristiques physiques. Lorsque la puissance 
de consigne dépasse sa valeur maximale (cas dans lequel Δ < 0), le circuit de 
régulation assurera que la batterie fournira sa puissance maximale ou la puissance de 
décharge disponible. Afin de déterminer cette puissance, on calcule la puissance 
maximale à partir de l’équation de puissance dans le mode de décharge : 
)(4
][
max
2)(
0
max
Q
QKR
eAV
P
I
QQB
ispodécharge_d
+
+
=
−
 
(3-15) 
4.2. L’état de charge minimale 
La fin de la réaction d’oxydoréduction provoque une chute de tension 
importante dans le régime de décharge. Pour protéger et assurer un bon état de 
santé, le circuit de régulation isolera la batterie du système de consommation. En 
réalité, l’état de charge minimale est de l’ordre de 5% à 2%. 
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4.3. Courant de charge limite 
Au bout du processus de charge, le courant de charge ne doit pas être trop 
important afin de ne pas surchauffer la batterie. En fonction du système de charge et 
des caractéristiques physiques de la batterie, le courant de charge est limité de 0,1 à 
10 fois la capacité nominale, correspondant à une puissance de charge limite : 
)(
lim
2
lim
max
max2
limlim0
maxQQB
Ipocharge_dis eIAIQQ
QKIRIVP −+
−
−−=  (3-16) 
4.4. Surtension de charge 
A la fin du processus de charge, la tension aux bornes de la batterie augmente 
vite et provoquera une surtension. Dans ce cas, le circuit de régulation diminue le 
courant de charge pour stabiliser cette tension à une valeur maximale. La puissance 
de charge correspondante est définie : 
QQ
QKR
eAVVVV
P
I
QQB
pocharge_dis
−
+
−−
−=
−
max
max
)(
max0max
2
max
max
 
(3-17) 
5. Estimation des caractéristiques du modèle 
5.1. Caractéristiques de l’équation de décharge et de charge 
Afin d’identifier les paramètres des équations décrites précédemment, il faut 
fournir des points de la courbe caractéristique pour différents courants en mode de 
décharge et en mode de charge (Dekkiche, 2008). Cependant, ce travail est très 
conséquent et requiert la disponibilité de ces mesures ou des informations du 
fabriquant. Nous nous sommes intéressés aux autres estimations de paramètres qui 
ont été réalisées dans le cadre des travaux de Tremblay (Tremblay & Dessaint, 2009), 
exploités dans la toolbox SimPower du logiciel Matlab-Simulink. Nous pouvons donc 
réutiliser ces estimations sur quatre types de batterie les plus répandues : Plomb-
acide, Ni-Cd, Ni-Mh et Li-ion. 
Les caractéristiques nominales d’une batterie sont sa tension nominale (Vnom) et 
sa capacité à pleine charge (Qrat). On obtient : 
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 Plombe – acide Li – ion Ni – Cd Ni – Mh 
Tension à plein chargé (Vfull) 1,0888Vnom 1,164Vnom 1,1442Vnom 1,178Vnom 
Courant de décharge 
correspondant (Inom) 
0,2Qrat 0,43478Qrat 0,2Qrat 0,2Qrat 
Résistance interne (RI) 100×rat
nom
Q
V
 
Capacité maximale (Qmax) 1,05Qrat 
Capacité extraite à tension 
nominale (Qnom) 
0,31028Qrat 0,90435Qrat 0,96136Qrat 0,96154Qrat 
Tension exponentielle (Vexp) 1,0181Vnom 1,0804Vnom 1,0671Vnom 1,0847Vnom 
Capacité extraite à la fin de 
zone exponentielle (Qexp) 
0,003333Qrat 0,04913Qrat 0,27955Qrat 0,2Qrat 
Tableau 3-1. Caractétisitques estimée de Matlab-Simulink 
Dans la zone de fonctionnement nominale et de polarisation, en raison de faible 
influence de la partie exponentielle, on peut négliger celle-là dans l’équation de 
tension, alors : 
nom
nom
Inomnom IQQ
Q
KRIVV
−
−−=
max
max
0  (3-18) 
A la fin de la zone exponentielle, la faible influence est décrite par une valeur 
estimée de 1% Vexp, donc : 
nomInom IQQ
Q
KRIVV
expmax
max
0exp99,0
−
−−=×  (3-19) 
)(
exp
exp01,0 QBeAV −=×  (3-20) 
Au début de la décharge, la tension de batterie correspond à la tension à pleine 
charge : 
AIKRIVV nomInomfull +−−= 0  (3-21) 
En résolvant ces 4 équations ci-dessus (3-18) (3-19) (3-20) (3-21), les 
paramètres nécessaires sont déterminés suivant : 
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(3-22) 
5.2. Caractéristiques du rendement faradique 
En consultant les travaux existants et en appliquant une régression selon la 
forme de l’équation du rendement faradique (Labbé, 2006) (Valøen & Shoesmith, 
2007) avec une hypothèse de petite influence du terme c2, nous pouvons obtenir des 
facteurs correspondants en fonction du type de la batterie pour l’équation (3-4). 
 Plombe – acide Li – ion Ni – Cd Ni – Mh 
c1 20,73 603,28 61,04 73,82 
c2 0,55 0,55 0,55 0,55 
Tableau 3-2. Facteurs de l’équation du rendement faradique 
6. Validation du modèle 
6.1. Simulation dans différents modes 
Afin d’observer la puissance disponible de la batterie, nous simulons un 
scénario de test, qui illustre une puissance de consigne (de faible à grande demande) 
pour une batterie de type Ni-Cd, 4200mAh, et l’état de charge initiale : SOC0 = 50%.  
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(a) 
 
(b) 
Figure 3-5. Puissance et état de charge dans les différents modes 
La Figure 3-5a montre la puissance de consigne et la puissance fournie par la 
batterie, calculée par notre modèle. On remarque dans les zone A et B que la batterie 
fournit une puissance plus faible que celle demandée. Ces résultats justifient que ce 
modèle permet de calculer la puissance réelle de la batterie à la fin du processus de 
décharge et de charge, ce qui est très important pour le contrôle optimal en gestion 
énergétique du bâtiment. 
6.2. Confrontation avec la mesure 
6.2.1. Validation en fonction de la puissance de consigne 
Ce modèle est validé par un test sur l’ordinateur DELL Latitude E6400, incluant 
une batterie du type Li-ion (Vnom = 11,1 V ; Crat = 6100 mAh ; Cycles de vie : 1200 ; 
SOC0 = 100%). Cette mesure est réalisée par le logiciel BatteryMon (v2.1, 
www.passmark.com). 
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(a) 
 
 (b) 
 
(c) 
Figure 3-6. Puissance et état de charge dans des différents modes 
Dans la Figure 3-6, la simulation reproduit bien la puissance de consigne et 
l’état de charge mesuré. Cependant, en raison des paramètres estimés pour la batterie 
du type Li-ion, le modèle ne peut pas calculer précisément la tension aux bornes de la 
batterie. Ce problème influence aussi le calcul de l’état de charge, mais de manière 
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beaucoup moins sensible, ce qui est important dans notre cas d’étude (Figure 3-6b). 
De la même manière, la puissance calculée ne reproduit pas exactement la mesure à la 
fin du processus de décharge et de charge (Figure 3-6c). 
Pour protéger sa santé, la batterie ne doit pas être utilisée jusqu’à la fin de sa 
décharge comme c’est le cas dans la mesure du cas de test de la Figure 3-6. Ainsi, le 
pic de la tension calculée (Figure 3-6b) n’existe pas dans la plupart des modes de 
fonctionnement. Si on ne prend en compte cette zone de pic, la Figure 3-6b montre 
que des différences, entre la simulation et la mesure, sont inférieures à 10% restant 
dans le niveau de précision acceptable pour nos objectifs. 
6.2.2. Validation en fonctionnement de charge 
En réalité, la puissance de consigne du mode de charge d’un ordinateur portable 
n’est pas définit exactement. En fait, dans la plupart des cas, on considère qu’elle est 
la différence entre la valeur maximale du chargeur et celle de consommation du PC, 
alors que la puissance de charge réelle d’une batterie dépend complètement de ses 
propriétés (type de batterie et paramètres techniques).  
Pour valider ce modèle dans cette condition de fonctionnement, nous faisons un 
test en mode de charge (sans utilisation du PC) d’une batterie Li-ion d’un ordinateur 
de la salle informatique dans la plateforme PREDIS MHI : DELL PRECISION, module 
de batterie KY265 11,1 V ; 85 Wh avec la puissance de consigne du mode de charge de 
130,65 W (19,5 V × 6,7 A), l’état de charge initial SOC0 = SOCmin = 5%, le courant de 
charge maximal Ilim = -0,7Qrat et la tension maximale Vmax = 1,13Vnom. 
 
Figure 3-7. Validation du modèle en mode de charge 
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La Figure 3-7 montre que la courbe de puissance calculée respecte bien l’allure 
caractéristique de la batterie. En début de charge, le calcul du modèle reproduit bien 
la puissance de charge mesurée, mais les erreurs de modélisation s’accumulent et 
conduisent à un instant de fin de charge différent de l’ordre de 7%. Ces erreurs de 
puissance et de l’état de charge restent acceptables dans un but de prédiction. Les 
stratégies de gestion que nous visons devront intégrer de toute façon des mécanismes 
de recalage et de régulation via des mesures en temps réel. 
Conclusion 
Le modèle de batterie développé est assez simple à mettre en œuvre à partir des 
caractéristiques typiques de la batterie et ses variables nominales. Cependant, il est 
suffisamment réaliste en ce qui concerne l'évaluation de la charge de la batterie, qui 
dépend fortement de l'état de charge. Ce modèle a été validé et utilisé pour tester 
différentes stratégies de gestion de l'énergie dans la plateforme PREDIS afin de 
maximiser l'autonomie photovoltaïque ce que nous illustrerons dans les chapitres 
suivants. 
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Chapitre 4 
Application du modèle de la batterie à la 
gestion électrique de la salle informatique 
PREDIS 
La salle informatique PREDIS est un espace d’enseignement unique de l’école 
ENSE3. Elle est équipée d’ordinateurs portables qui constituent la principale variable 
d’ajustement pour la gestion électrique. Dans ce chapitre, nous présentons notre 
stratégie de gestion en utilisant le modèle de la batterie développé dans le chapitre 
précédent. 
1. Stratégie de gestion électrique 
1.1. Objectifs de gestion électrique 
Comme nous l’avons présenté dans le chapitre 3, la salle informatique est une 
partie de la plateforme PREDIS MHI, où sont installés 15 ordinateurs portables. Leur 
batterie peut être chargée, soit à partir de l’électricité fournie par le réseau électrique, 
soit à partir de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Dans la salle à 
côté (espace bureaux), on implante un serveur HAL, qui peut non seulement 
commander (ON/OFF) l’alimentation de chaque ordinateur, mais aussi recevoir des 
mesures envoyées par les wattmètres. (Figure 4-1) 
 
Figure 4-1. Système de distribution électrique de la salle informatique 
Laptop 15 
Laptop 2 
Laptop 1 
Onduleur 
DC/AC Serveur HAL 
Wattmètre 1 
Wattmètre 2 
Wattmètre 15 
Panneau photovoltaïque 
Réseau électrique 
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Notre objectif est de réaliser une stratégie de gestion électrique sur les prises 
commandées pour stocker et déstocker l’énergie électrique sur les batteries afin de 
réduire l’achat d’électricité et maximiser l’autonomie photovoltaïque.  
1.2. Description de gestion électrique 
La stratégie de gestion électrique est constituée deux phases de 
commande (Figure 4-2): 
 1 phase de commande anticipative qui se produit en fin de journée (0 h) 
jusqu’au « point réactif » (le « point réactif » est le point pour lequel la somme 
de la puissance totale consommée par les usagers et de la puissance 
photovoltaïque commence à être supérieure à zéro). Dans cette phase, les 
batteries sont pré-chargées dans les intervalles de temps pour lesquels le prix 
de l’électricité est le moins cher, afin de préparer des consommations 
électriques avec aucune puissance produite et pas suffisamment de puissance, 
produite par les panneaux photovoltaïques. 
 1 phase de commande réactive qui couvre le reste de la journée. Dans cette 
période, les batteries sont chargées/déchargées en fonction de leur état de 
charge, de la consommation électrique et de la puissance photovoltaïque par 
les commandes ON/OFF sur les prise commandées, afin d’éviter l’achat 
d’électricité à l’heure de pointe et profiter au mieux de la puissance 
photovoltaïque.  
En raison de la périodicité quotidienne, nous examinerons cette stratégie que 
pendant une journée. 
 
Figure 4-2. Description des phases de commande 
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1.2.1. Commande anticipative 
En se basant sur le calendrier de réservation des salles, l’historique de 
consommation électrique, et la prévision de la météo, on peut prévoir la courbe de 
puissance de consommation électrique par des usagers (Pusage1…Pusage15) et de la 
puissance de production photovoltaïque (PPV). A partir de ces données et des tarifs de 
l’électricité, la commande anticipative élabore un plan de pré-charge avec l’instant de 
commencement et la durée de charge. Elle se compose des deux étapes 
principales suivantes : 
Etape I : Examen du bilan énergétique (exécutée une fois à t = 0h) 
L’objectif de cette étape est de chercher l’énergie nécessaire pour pré-charger 
(Epre) les batteries. Elle se constitue de : 
 La différence entre l’énergie de consommation électrique totale (Eusage) et 
l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques (EPV). C’est l’énergie 
achetée à partir du réseau électrique (Ereseau) pour compenser le manque au 
cas où l’énergie fournie par les panneaux photovoltaïques ne sera pas 
suffisante pour la demande de consommation électrique des ordinateurs 
portables dans la journée. Si Ereseau est négative, elle ne sera pas comptée dans 
l’énergie prévisionnelle. (Figure 4-3) 
PVusagereseau EEE −=  (4-1) 
 
Figure 4-3. Energie photovoltaïque et énergie d’usage 
 L’énergie Emaint est l’énergie nécessaire au maintien du fonctionnement des 
ordinateurs portables jusqu’au « point autonome », où le système devient 
capable de s’autoalimenter énergétiquement et sans échanges avec le réseau 
électrique. (Figure 4-4) 
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Figure 4-4. Energie au maintien 
L’algorithme de cette étape est décrit dans la Figure 4-5 : 
 
Figure 4-5. Algorithme de commande anticipative : Etape I 
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Ereseau = Eusage - EPV 
Début à 0 h, tant que (Σ15Pusage – PPV) ≥ 0 (recherche du point autonome):  
Emaint = Σ(Σ15Pusage – PPV)Δt 
Ereseau > 0 
Epre = Emaint + Ereseau Epre = Emaint 
Oui 
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Etape II : Plan de pré-charge  (exécutée une fois après l’étape I) 
En tenant compte de la capacité des batteries (Ebat), le nombre des ordinateurs 
portables (Npc) et l’état de charge minimal (SOCmin), grâce à l’énergie préparée 
calculée (Epre), l’état de charge préparé (SOCpre) est déterminé comme ci-dessous : 
min%100 SOCEN
E
SOC
batpc
pre
pre +×=  (4-2) 
Si le SOCpre dépasse la valeur maximale de 100%, cela justifie que les batteries 
sont sous-dimensionnées pour équilibrer le bilan énergétique. Le SOCpre sera égale à 
100% dans ce cas-là. 
Dans la suite, le modèle de batterie développé dans le chapitre précédent est 
d’abord utilisé pour identifier la durée de pré-charge (TC) des batteries pour que leur 
état de charge soit égal à SOCpre. Les batteries dont l’état de charge initial est plus 
grand que SOCpre n’ont pas besoin d’être pré-chargées. (Figure 4-6) 
 
Figure 4-6. Algorithme du calcul de la durée de pré-charge 
Ensuite, en utilisant le modèle de batterie dans une fonction de calcul du coût 
d’électricité (Figure 4-7), on peut obtenir l’instant de début de pré-charge (start) par 
une minimisation cette fonction objective (la fonction « fminbnd » de MATLAB et la 
méthode du nombre d'or,  sont utilisées).  
 
Figure 4-7. Algorithme du calcul du côut d’électricité 
A partir de ces résultats, nous pouvons établir un plan de gestion des prises 
commandées dans la période anticipative que l’on devra appliquer entre les instant t 
= 0h et t = Tpoint réactif.  
L’algorithme l’étape II est décrit dans la Figure 4-8 : 
Calcul SOC  
TC = TC + 1s 
SOC = SOCpre 
SOC0 = SOC 
TC = 0 
SOC0 
TC  
SOC 
Oui 
Non 
TC  
TC  
SOC 
P = Pbat + Pusage 
Coût = Coût + P.Δt.prix(t) 
t = t + Δt 
t = start + TC 
t = start 
Coût = 0 
t  
Coût 
Oui 
Non 
Coût  
t  
Coût 
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Figure 4-8. Algorithme de commande anticipative : Etape II 
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Temps ∈ [starti ; starti + TCi] : COMi = ON 
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1.2.2. Commande réactive  
Au contraire de la commande anticipative, la commande réactive traite 
directement des données mesurées (puissances consommées mesurées 
(Pconso1m…Pconso15m), l’état de charge mesuré (SOC1m…SOC15m) et la puissance 
photovoltaïque mesurée (PPVm)) en temps réel afin de commander les prises pour 
chaque pas de temps. La commande ON/OFF dépend alors de la priorité de l’état de 
charge et la puissance photovoltaïque disponible : 
 Les batteries, dont l’état de charge est inférieur à la valeur du SOCmin, sont 
chargées immédiatement. La puissance photovoltaïque disponible est égale à 
une différence entre la valeur mesurée et la somme de puissance consommée 
par les ordinateurs dans ce cas-ci. 
 Les batteries, dont l’état de charge est supérieur à la valeur du SOCmin, sont 
classifiées en fonction de l’état de charge actuel. Celui qui a la charge la plus 
faible, a la priorité de charge la plus forte. Par ailleurs, afin de contrôler la 
fréquence de commutation des prises, on définit un intervalle de temps entre 
deux points de commande. 
o Si l’instant de temps examiné est un point de commande, l’état de 
commande de charge des ordinateurs portables est définit (ON ou OFF) 
de pas en pas suivant un ordre de priorité. A chaque pas, pour un 
ordinateur portable correspondant, sa consommation électrique 
estimée par le modèle de batterie (Pconsoie) est vérifiée avec la puissance 
photovoltaïque disponible (PPV_dispo). Au cas où PPV_dispo ≥ Pconsoie, la 
batterie de cet ordinateur portable est chargée (ON) et il faut recalculer 
PPV_dispo =  PPV_dispo – Pconsoim pour le pas suivant. En cas contraire, elle est 
laissée en mode de décharge (OFF). 
o Si non, l’état de chaque prise commandée est conservé comme son état 
au pas de temps précédent.  
Chapitre 4 : Application du modèle de la batterie à la gestion électrique de la 
salle informatique PREDIS 
 
72 
 
 
Figure 4-9. Algorithme de commande réactive 
  
Début 
Lire les mesures 
(Pconso1m… Pconso15m, 
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PPV_dispo = PPVm, i = 1 
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PPV_dispo = PPV_dispo – Pconsoim 
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1.3. Simulation de gestion électrique 
Avant de mettre en œuvre le système réel de la salle informatique PREDIS, cette 
stratégie de gestion est testée avec une base des données simulées pour un jour 
typique de novembre 2012 : 
 La consommation électrique totale par les usagers est sommée par une mesure 
des wattmètres dans un état de charge de 100% pour obtenir une pure 
consommation (aucune puissance de charge de la batterie), 
 L’état de charge de chaque modèle de batterie est initialisé différemment, 
 La puissance photovoltaïque est estimée à partir des données statistiques à 
partir du site solaire.lgm.ac-grenoble.fr, 
 Le prix de l’électricité est donnée par le site « European power exchange » 
(EPEX) (Figure 4-12). 
 
Figure 4-10. Puissance de consommation totale par les usager 
 
Figure 4-11. Puissance photovoltaïque 
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Figure 4-12. Prix d’électricité d’EPEX 
Source : epexspot.com 
La Figure 4-10 montre la courbe de consommation électrique totale pour les 
usagers, si on n’a pas de moyen de stockage électrique, et elle correspond dans ce cas 
à la courbe de puissance achetée du réseau électrique. Par ailleurs, entre 7h et 7h30 
(Figure 4-10 et Figure 4-11), les usagers consomment de l’électricité sans puissance 
photovoltaïque produite. Sur la Figure 4-12, on voit que l’intervalle [0h ; 5h] est la 
période durant laquelle le prix d’électricité est le moins cher et il correspondre alors à 
la période durant laquelle on fera la pré-charge des batteries. 
Après avoir appliqué la stratégie de gestion, nous obtenons des résultats comme 
ci-dessous, en ayant initialisé aléatoirement l’état initial de charges des batteries: 
 
Figure 4-13. Etat de charge des batteries et état de commande des prises commandées 
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Figure 4-14. Comparaison entre la puissance de consommation totale (aux prises électriques) et la 
puissance photovoltaïque 
 
Figure 4-15. Puissance échangée avec le réseau électrique 
La Figure 4-14 montre la puissance de consommation totale aux prises 
électriques. Grâce à l’utilisation des batteries et de la stratégie de gestion, le profil de 
charge et de production par les panneaux photovoltaïques sont bien équilibrés. 
Puisque l’énergie de consommation totale dans ce cas est plus grande que l’énergie 
photovoltaïque, on a besoin d’acheter de l’énergie à partir du réseau électrique.  
Dans la Figure 4-15, de 3h à 5h, l’énergie nécessaire est pré-chargée dans les 
batteries des ordinateurs portables. Ensuite, en raison d’une fréquence de 6 minutes 
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pour l’actionnement des prises commandées, les profils de consommation et de 
production ne sont pas parfaitement ajustés, et il en résulte qu’une partie de l’énergie 
photovoltaïque est alors revendue au réseau. 
Afin de bien comprendre le gain de cette gestion, le tableau ci-dessous la 
compare au cas classique, sans stockage électrique. Nous constatons un gain d’un 
rapport 10. Ce calcul n’intègre pas la revente de la production PV au réseau. 
 Coût par mois (€) Ratio 
Cas classique 6,4 10,67 
Cas PREDIS 0,6 1 
Tableau 4-1. Comparaison du coût d’électricité (simulation) 
2. Mise en œuvre dans la salle informatique PREDIS  
Cette partie présente le travail de mise en œuvre, réalisé durant le projet de fin 
d’étude de DINH Van Binh (Dinh, 2013), que j’ai co-encadré. A cause de 
disfonctionnement sur la commande de quelques PC, ces travaux sont seulement 
réalisés sur 10 PC (de PC1 à PC10). 
2.1. Principe de fonctionnement des équipements de gestion 
 
Figure 4-16. Principe de fonctionnement des équipements de gestion 
Dans cette section, je présente les équipements de contrôle/commande 
introduits dans le partie I (chapitre 3), ainsi que le système de gestion : le serveur 
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HAL serveur, le module d’envoi et de réception des trames RF, les prises 
commandées, les wattmètres Zigbee et les capteurs virtuels. (Figure 4-16) 
En intégrant le module de pilotage (driver.py) et le module de gestion des 
données (datasource), le server HAL nous permet d’interroger des données mesurées 
par les capteurs et de commander les actionneurs dans la plateforme PREDIS MHI, 
afin de gérer les dispositifs énergétiques et particulièrement le système du stockage 
des ordinateurs portables. 
Par ailleurs, le module d’envoi des trames RF (module RFXCOM) (Figure 4-17) 
communique avec le serveur HAL par une connexion TCP/IP. Ce module envoie les 
trames RF vers une passerelle (Figure 4-18) qui à son tour, émet des signaux CPL 
(courant porteur de ligne) sur le réseau électrique afin d’allumer ou d’éteindre les 
prises commandées. 
 
Figure 4-17. Module d’envoi des trames RF 
 
Figure 4-18. Module passerelle des trames RF en 
courant porteur de ligne (CPL) 
Le wattmètre Zigbee et la prise commandée sont intercalés entre le réseau 
électrique et de l’ordinateur portable (Figure 4-20) : 
 Le wattmètre Zigbee mesure la puissance de consommation avant le chargeur 
de l’ordinateur portable en temps réel et envoie vers le serveur via le module 
de communication Xbee (Figure 4-19), qui se connecte sur le serveur par un 
port série RS232 et une interface USB. 
 Les prises commandées reçoivent les signaux ON/OFF via le réseau électrique 
par CPL (Courant Porteur de Ligne). 
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Figure 4-19. Module de communication Xbee 
 
Figure 4-20. Connexion entre dispositifs 
La mesure d’état des batteries (SOC, SOH…) utilise le logiciel BatteryViewInfo 
(développé par Nir Sofer www.nirsoft.net)  (Figure 4-21) 
 
Figure 4-21. Interface du logiciel BatteryInfoView 
Ce logiciel permet d’exporter les données sous plusieurs types (*.txt, *.html, 
*.xml…) qui sont très facile à exploiter. Ce logiciel est considéré comme un « capteur 
virtuel », car il produit des grandeurs qui ne sont pas directement mesurées. 
2.2. Réalisation de la gestion électrique dans le système réel 
Dans l’ordinateur du serveur HAL, en programmant en Java, sous la plateforme 
« Eclipse », DINH Van Binh a réalisé une application principale fonctionnant sur le 
serveur, et des modules spécifiques, pour la récupération des prix de l’électricité, la 
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récupération de l’emploi du temps de la salle, le calcul des périodes optimales de 
charge sur réseau, la lecture des mesures, l’envoi des signaux de contrôle, etc... 
Son programme permet de télécharger automatiquement le prix d’électricité 
pour chaque jour, à partir du site RTE via le lien http  suivant: 
URL url = new URL; url=("http://clients.rtefrance.com/servlets/MarcheElectriciteServelet"); 
java.net.URLConnection conn = url.openConnection(); 
InputStream in = (InputStream) conn.getInputStream(); 
Par exemple, dans ce cas, il a réalisé son test au 22/05/2013. 
 
Figure 4-22. Prix d’électricité en fonction d’heure du jour 22/05/2013 
Concernant la récupération de l’emploi du temps de la salle informatique, ceci 
est réalisé en récupérant un fichier au format iCalendar (*.ics) grâce au système de 
gestion des emplois du temps ADE. Ceci peut être réalisé grâce au lien décrit ci-
dessous, qui peut être paramétrée avec la date requise: 
http://ade52-inpg.grenet.fr/ade/custom/modules/plannings/direct_cal.jsp?resources=976&calType=ical 
&projectId=22&firstDate=2013-05-22&lastDate=2013-05-23&login=****-Web&password=**** 
 
Figure 4-23. Présence d’occupant en fonction d’heure du jour 22/05/2013 
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On constate dans cette figure que la salle est occupée sur certains créneaux, ce 
qui pour notre modèle, sera une prédiction d’utilisation de tous les ordinateurs 
portables. En analysant l’historique de consommation électrique, la puissance 
moyenne est estimée à 30 W pour chaque ordinateur portable dans l’intervalle 
d’occupation et à 0 W sinon. 
Pour récupérer les données mesurées, le module du lecteur de mesure permet 
d’accéder aux fichiers XML (que le serveur HAL génère automatiquement à partir des 
mesures produites par les wattmètres) et des fichiers TXT (que le logiciel 
BatteryInfoView génère à partir des informations de batterie). 
 
Figure 4-24. Fichier XML contient les données 
récupérées par les wattmètres 
 
Figure 4-25. Fichier TXT contient les données 
récupérées par les capteurs virtuels 
Pour le module d’envoi des signaux de contrôle,  la commande HTTP suivante a 
été utilisée, en lien avec HAL : 
"http://192.168.1.50/system/classroom/plugs/plug1/switch1?do=control&ask={"switch":"on"}" 
Cette commande signifie que l’on veut fermer la prise commandée numéro 1 
pour charger l’ordinateur portable correspondant. Pour ouvrir cette prise, il faut 
seulement remplacer ON par OFF. Le principe est le même pour les autres prises 
commandées en remplaçant le numéro 1 par 2, 3, 4, …, 15. Voici le résultat fourni par 
HAL avec cette commande HTTP faite dans un navigateur web : 
 
Figure 4-26. Présence d’occupant en fonction d’heure du jour 22/5/2013 
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Puisqu’il n’y a pas de connexion en temps réel avec la mesure des puissances 
produites par les panneaux photovoltaïques, on utilise une courbe simulée de cette 
puissance afin de poursuivre notre mise en œuvre. 
Après avoir préparé les données de prévision, l’algorithme est mise en œuvre 
dans le système réel, les mesures suivantes correspondent au jour du 22/05/2013. 
 
Figure 4-27. Etats de charge mesurés des batteries 
 
Figure 4-28. Instants de commutation 
Dans la Figure 4-27, les courbes des états de charge sont très similaires avec les 
résultats simulés (Figure 4-13). Cependant, à cause du fonctionnement instable de la 
prise commande de PC9, l’état de charge de la batterie 9 ne varie pas suivant la 
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commande prévue. Par ailleurs, la consommation réelle variant par rapport à celle 
prévue, l’état de charge final mesuré est plus faible que celui prévu par la partie 
anticipative. 
 
Figure 4-29. Puissance totale consommée par des usagers 
 
Figure 4-30. Puissance totale consommée aux prises commandées 
La Figure 4-30 montre que notre algorithme fonctionne bien implanté dans le 
système réel. L’énergie nécessaire est pré-chargée au début de la journée, dans 
l’intervalle pendant lequel le prix de l’électricité est le moins cher. Le profil de 
consommation suit bien la courbe de puissance photovoltaïque. Bien qu’il existe 
encore des incertitudes sur le fonctionnement des équipements (temps de réponse, 
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perte de connexion…),  l’allure de la puissance consommée mesurée est très similaire 
aux courbes de simulation calculées (Figure 4-14). 
Pour bien comprendre le gain de cette mise en œuvre, on essaie une 
comparaison du coût d’électricité entre le cas PREDIS et le cas classique au tarif le 
plus haut. 
 Coût par mois (€) Ratio 
Cas classique 5,8 11,6 
Cas PREDIS 0,5 1 
Tableau 4-2. Comparaison du coût d’électricité (réel), avec la gestion et sans la revente photovoltaïque 
 En tenant compte de la revente photovoltaïque, dans le cas sans gestion, au tarif 
« le plus bas » (Figure 4-22), on obtient le résultat suivant : 
 Coût par mois (€) Ratio 
Cas de la revente 2,6 5,2 
Cas PREDIS 0,5 1 
Tableau 4-3. Comparaison du coût d’électricité (réel), sans la gestion et avec la revente photovoltaïque 
Conclusion 
Les résultats de la simulation et de la mise en œuvre sur PREDIS montrent que 
nous sommes parvenus à maximiser l’autonomie photovoltaïque et ainsi réduire la 
facture énergétique (5,2 fois par rapport au cas de la revente photovoltaïque et 11,6 
fois par rapport au cas classique). Dans notre application, le modèle de batterie est 
nécessaire à la commande anticipative afin de prédire la quantité d’énergie à pré-
charger pour le bilan énergétique de la journée, en lien avec les prédictions de charge. 
Ce modèle peut également être utilisé pour estimer les informations manquantes 
lorsqu’on perd les données mesurées pour assurer la continuité de la gestion 
électrique réactive en mode dégradé. 
Le modèle développé, la stratégie de gestion proposée, et la mise en œuvre dans 
la plateforme PREDIS MHI sont une contribution à la problématique de l'autonomie 
énergétique qui est un sujet de recherche important, avec des applications 
industrielles pour les prochaines années. 
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Chapitre 5 
Modélisation de la centrale de traitement de 
l’air de la plateforme PREDIS MHI 
La centrale de traitement de l’air (CTA) est un équipement indispensable pour 
assurer une ventilation dans le bâtiment mais elle est également exploitée pour la 
régulation thermique. Dans ce chapitre, nous présentons les travaux (Dang, 2010) 
(Gaaloul, 2012) réalisés en vue de la modélisation de ce dispositif de la plateforme 
PREDIS MHI, qui se constitue de trois parties principales : la partie électrique (le moteur 
et le variateur de vitesse), la partie aéraulique (le ventilateur et la canalisation) et la 
partie thermique (l’échangeur rotatif et la batterie d’eau chaude). 
 
Figure 5-1. Schéma du fonctionnement de la CTA 
1. La partie électrique  
La partie électrique de la CTA se constitue de deux moteurs asynchrones à cage 
d’écureuil (SIEMENS – 1LA7080 – 2AA10-Z – 0,75kW) et deux variateurs de vitesse 
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(SCHNEIDER ALTIVAR 21 H075N54). L’objectif principal de cette modélisation est de 
rechercher un modèle simple, identifié à partir des informations du fabriquant 
(données nominales, données de démarrage…), afin d’évaluer la consommation 
électrique et le rendement des équipements en fonction de la consigne de la vitesse 
de rotation (ou le débit d’air). Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de mon stage 
de master 2 recherche (Dang, 2010) avec l’hypothèse que la constante de temps 
thermique est toujours plus grand que la constante de temps électrique. Donc, on 
peut négliger les régimes transitoires électriques et pour se focaliser sur des modèles 
électriques au régime permanent. 
Lors du fonctionnement, avec une vitesse de rotation imposée et un couple de 
résistance correspondant, la partie électrique absorbe une puissance fixe, à partir du 
réseau de distribution électrique du bâtiment. Concernant cette partie, le variateur de 
vitesse est branché à ce réseau qui offre une tension et une fréquence industrielle 
triphasée (400V – 50Hz). La partie de commande du variateur pilote les interrupteurs 
de son circuit d’électronique de puissance afin de changer la tension et la fréquence 
d’entrée du moteur afin de faire tourner à la vitesse souhaitée. 
Figure 5-2. Modèle de la partie électrique 
La Figure 5-2 montre la composition du modèle général avec le modèle du 
moteur asynchrone et le modèle du variateur de vitesse. Pour simplifier la 
modélisation, le modèle du variateur est séparé en deux parties : la partie de la loi de 
commande V/F (imposant la tension et la fréquence au moteur) et la partie du circuit 
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électronique de puissance (calculant le rendement ou les pertes du variateur). Le 
modèle de la partie électrique possède 4 entrées :  
 tension du réseau de bâtiment (Vb), 
 fréquence du réseau de bâtiment (fb),  
 vitesse de rotation consigne (Ωconsig),  
 couple de résistance (Cré)  
et, 3 sorties :  
 vitesse de rotation du moteur (Ωr),  
 rendement du moteur (ηm), 
 rendement du circuit d’électronique de puissance (circuit EP) (ηep). 
1.1. Moteur asynchrone (MAS) 
Au régime permanent, la performance du moteur asynchrone est souvent 
déterminée par le schéma électrique équivalent qui décrit le moteur sous forme d’un 
circuit électrique avec les résistances et les réactances linaires (Bonal, Caro, & 
Schneider, Prométhée - Groupe, 1997). 
 
Figure 5-3. Schéma équivalent du moteur asynchrone 
Ce schéma permet d’étudier le fonctionnement du moteur en régime spécial 
(rotor bloqué, à vide…) (Séguier & Notelet, 1982) (Razik, 2006) pour nous aider à 
identifier les paramètres du schéma à partir des données constructeurs (Siemens, 
2004). Par la résolution du système des équations de performance du moteur en 
fonction des données du catalogue, on peut déduire les paramètres du schéma 
électrique équivalent pour déterminer les valeurs fournies par le tableau ci-dessous :  
RS (Ω) RR (Ω) N (H) Rµ (Ω) Nµ (H) 
13,909 7,106 0,041 1,709×104 0,795 
Tableau 5-1. Paramètres identifiés du schéma équivalent 
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En appliquant ces paramètres identifiés, on obtient la courbe de consommation 
électrique du moteur (Vmoteur = 230V, fmoteur = 50Hz) comme ci-dessous : 
 
Figure 5-4. Puissance de consommation du moteur 
1.2. Loi de commande V/f 
La loi de commande détermine la tension et la fréquence à appliquer au moteur  
pour qu’il fonctionne au mieux en fonction de son type de charge (fixe ou variable). 
En se basant sur cette loi, le micro-processeur du variateur de vitesse peut contrôler 
le fonctionnement des composantes d’électronique de puissance afin d’obtenir la 
tension et la fréquence souhaitée. 
Dans le variateur de vitesse ALTIVAR 21 de la VMC double flux PREDIS MHI, le 
mode de commande choisit est le type « V/f couple variable ». Cette commande est 
appropriée pour les caractéristiques de charge telles que des ventilateurs, des 
pompes et des ventilateurs centrifuges, dans lesquels le couple est proportionnel au 
carré de la vitesse de rotation de charge (C = kΩ²) (Telemecanique). 
Afin d’identifier cette loi de commande, nous avons réalisé plusieurs mesures. 
En utilisant une méthode d’identification, nous avons déterminé la relation entre la 
tension et la fréquence : 
938,12.662,0. 475,1 +=+= fcfaV b  (5-1) 
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Figure 5-5. Fonctionnement V/f couple variable 
1.3. Pertes du circuit électronique de puissance (EP) 
Le circuit d’électronique de puissance du variateur de vitesse est un assemblage 
des composants électroniques qui transforme la tension et la fréquence du réseau 
industriel vers celles du moteur en fonction de la loi de commande. Cette partie est 
composée essentiellement : 
 D’un redresseur qui, connecté à une alimentation triphasée (le réseau) ; 
génère une tension continue à ondulation résiduelle. Le redresseur peut être 
de type commandé ou pas. 
 D’un circuit intermédiaire agissant principalement sur le « lissage » de la 
tension de sortie du redresseur (améliore la composante continue). Le circuit 
intermédiaire peut aussi servir de dissipateur d’énergie lorsque le moteur 
devient générateur, 
 D’un onduleur qui engendre des grandeurs de puissance à tension et/ou 
fréquence variables. 
 
Figure 5-6. Circuit d’EP du variateur de vitesse 
Source : www.schneider-electric.fr 
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Le but principal est de calculer les pertes du circuit d’EP donc, il n’est pas 
nécessaire de modéliser exactement le fonctionnement de ce circuit. En fait, les pertes 
du redresseur et du circuit intermédiaire sont de quelque Watts, tandis que celles de 
l’onduleur sont plus grandes d’un facteur 40 (calcul estimé au régime nominal : 1,8 W 
de pertes du redresseur et du circuit intermédiaire par rapport à 70 W dans 
l’onduleur). La cause principale vient de la fréquence de découpage de l’onduleur qui 
est très grande (12 kHz). Ainsi, on peut négliger les pertes du redresseur et du circuit 
intermédiaire et ne considérer que les pertes de l’onduleur. 
L’onduleur considéré fonctionne en Modulation de Largeur d’Impulsion (MLI) 
de type intersective. Les pertes du circuit de l’onduleur sont aussi les pertes des 6 
interrupteurs, correspondant à 6 fois celles d’un seul interrupteur. Concernant sa 
structure, un interrupteur se compose d’un IGBT et d’une diode anti-parallèle. En 
outre, les pertes de ces composants sont séparées en 2 types de pertes : pertes en 
conduction et pertes en commutation (Regnier, 2003) (Joël & Sylvain, 2004). 
Les pertes en conduction sont des pertes Joules dues au passant du courant sur 
les résistances internes des composants électroniques imparfaits. 
Pertes de l’IGBT : 
2
0_ IGBTeffIGBTIGBTmoyCEcondIGBT IRIVP +=∆  (5-2) 
Pertes de la diode anti-parallèle : 
2
0_ deffddmoydcondd IRIVP +=∆  (5-3) 
En réalité, le courant passant ne change pas instantanément au changement de 
l’état de l’interrupteur (l’ouverture ou la fermeture) tant qu’il y a du temps de 
recouvrement. Pendant cette période, un courant et une tension sont détectés au 
niveau de chaque composant et qui y génèrent une énergie de commutation. Pour 
calculer les pertes en commutation, on détermine cette énergie de commutation, 
multipliée par la fréquence de coupage. 
Energie de commutation de l’IGBT : 
IE
IE
W
W
refref
refon
on ..
.
=  
IE
IE
W
W
refref
refoff
off ..
.
=  
(5-4) 
Pertes de la diode anti-parallèle : 
E
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IWW
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dcomdoffcomd
_
_
__
=≈  (5-5) 
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Dans le cadre du variateur ALTIVAR 21, à la fréquence de découpage nominale 
(fh=12 kHz), on estime les pertes comme ainsi : 
 Pertes en conduction : 
o D’une diode antiparallèle : 0,13 W 
o D’un IGBT : 0,55 W 
 Pertes en commutation : 
o D’une diode antiparallèle : 3,88 W 
o D’un IGBT : 7,01 W 
 Pertes totale : 69 W 
2. La partie aéraulique  
La partie aéraulique est composée des hélices centrifuges du moteur et du 
système de canalisation d’air, jouant le rôle de la charge de la partie électrique. Par 
l’analyse des données mesurées et grâce aux lois aérauliques, on peut déterminer des 
relations entre le débit d’air, la vitesse de rotation et  le couple de résistance à l’axe du 
moteur. 
Selon la théorie aéraulique (KROGER, 1998), le débit d’air est proportionnel à la 
vitesse de rotation, cette relation peut être déterminée par un point de 
fonctionnement mesurée par le variateur de vitesse et le système de GTC (à fmoteur = 
50Hz). A partir des deux systèmes de canalisation d’air (conduite d’air soufflante et 
reprise), on obtient : 
soufflageVsoufflager Q __ .1800
2916
=Ω  
repriseVrepriser Q __ .1200
2924
=Ω  
(5-6) 
Le ventilateur des deux moteurs est de même type et même dimension donc, 
nous avons une relation commune pour la charge de type aéraulique. En fait, le couple 
de résistance est proportionnel au carré de la vitesse de rotation : C = kΩ². Ce 
coefficient est aussi identifié à partir de mesures : 
271025,1 rréC Ω×=
−  (5-7) 
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Figure 5-7. Couple de résistance aéraulique 
La partie aéraulique se décompose en trois types de pertes (Sempey, 2011) : 
 Les pertes aérauliques : dues aux pertes de charge et aux pertes par choc 
(désadaptation). 
 Les pertes volumétriques : dues aux pertes de débit. 
 Les pertes mécaniques : dues aux frottements secs et visqueux sur l’arbre du 
moteur. 
 
Figure 5-8. Bilan global du ventilateur 
Source : (Sempey, 2011) 
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L’analyse de ces pertes nous permet d’estimer le gain de pression :  
24425 1021005,11056,7 vvrrs QQP −−− ×−Ω×+Ω×=∆  (5-8) 
Ainsi, nous pouvons déduire la performance de la partie aéraulique : 
mécanique
vs
mécanique
air
aéraulique P
QP
P
P ×∆
==η  (5-9) 
3. La partie thermique  
Dans la CTA, la partie thermique (l’échangeur rotatif et les batteries d’eau 
chaude) interagit moins fortement avec la partie électrique et la partie aéraulique 
dont le fonctionnement est une relation de source-charge. Ici, le fonctionnement est 
principalement de l’échange thermique, qui consiste à transférer la chaleur d’un 
fluide chaud (indice 2) à un fluide froid (indice 1), sans contact direct entre eux, à 
travers une paroi (Figure 5-9). La qualité de l’échange thermique dépend des 
variables des fluides (débits et températures) de des paramètres comme : 
 la configuration géométrique de l’échangeur, 
 la nature des deux fluides et leurs caractéristiques thermiques, 
 le régime de circulation des fluides (Figure 5-9). 
La modélisation de cette partie est a été réalisée durant la thèse de Sana Gaaloul 
(Gaaloul, 2012) afin de la coupler avec les modèles précédemment présenté, pour 
atteindre le modèle global de la CTA. 
 
Figure 5-9. Les régimes de circulation de l’air dans les échangeurs de chaleur 
La méthode NUT-ε est appliquée à la modélisation de ces échangeurs (Maclaine-
cross & Banks, 1972) (Morisot & Marchio, 1999) (Marchio & Stabat, 2002, p. a) 
(Marchio & Morisot, 2002, p. b) (Wetter, 1999, p. a) (Wetter, 1999, p. b). Elle consiste 
à déterminer les caractéristiques nominales (coefficient d’échange) au point de 
fonctionnement nominal pour ensuite étendre ces calculs vers d’autres points, avec 
l’hypothèse de ne considérer que les transferts de chaleur (transferts de masse 
négligés). 
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),,(
max
min régime
C
CCNUTf ==ε  (5-10) 
3.1. Echangeur rotatif 
L’échangeur rotatif utilisé est une roue en aluminium sous forme de nid 
d’abeilles. Cette structure et son matériau accumulateur, permettent de récupérer la 
chaleur de l’air vicié pour la céder ensuite au flux d’air neuf. Cet équipement est 
entraîné à une vitesse de rotation variable pour contrôler l’efficacité de l’échangeur. 
Le moteur d’entraînement est à courant continu avec une puissance maximale Pmax = 
40W à la vitesse Nmax = 15 tpm, la puissance électrique de consommation est calculée 
comme ci-dessous : 
15
40×
=
NPéchangeur  (5-11) 
 
Figure 5-10. Structure de l’échangeur rotatif 
Pour la modélisation de cette roue, on utilise une corrélation empirique reliant 
l’efficacité des échangeurs rotatifs à celle des échangeurs statiques à contre-courant 
et qui tient compte de cette rotation (Kays & London, 1984) : 
( ) 





−= 93,1*9
11
r
cc
C
εε  (5-12) 
avec le terme correctif :  
minmin
* ..
C
NcM
C
CC mrr ==  (5-13) 
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Après avoir appliqué les paramètres et les variables nominales identifiées, les 
résultats de calcul sont comparés avec les données mesurées. Des différences peuvent 
être expliquées par des erreurs de mesure des capteurs et/ou des incertitudes sur la 
modélisation des canalisations d’air (l’ouverture et la fermeture de port). 
 
Figure 5-11. Validation du modèle de l’échangeur rotatif 
3.2. Batterie d’eau chaude (BEC) 
La batterie d’eau chaude, qui sert de chauffage, fonctionne en échangeant de la 
chaleur entre les tubes en aluminium faisant circuler l’eau chaude industrielle, et l’air 
qui la traverse. Elle est à courant croisés avec deux fluides non brassées. 
 
Figure 5-12. Structure de la batterie d’eau chaude 
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La méthode NUT est aussi utilisée pour la modélisation de cet équipement donc, 
nous avons son coefficient de l’échange de chaleur : 






×
−
−=
××−
nC
e nCNUT 1
exp1ε
 avec 
22,0−
= NUTn au point nominal (5-14) 
De même manière que le modèle de l’échangeur rotatif, la validation du modèle 
de la batterie d’eau chaude est effectué par la comparaison entre les résultats de 
calcul et les mesures. 
 
Figure 5-13. Validation du modèle de la batterie d’eau chaude 
Conclusion 
Avec ce chapitre, nous avons synthétisé les travaux de modélisation sur le 
centre de traitement de l’air PREDIS, qui est indispensable afin de réaliser le confort 
de l’air et le confort thermique hivernal dans la plateforme PREDIS MHI. Ces travaux 
ont été réalisés en équipe, par différents chercheurs, mais ces modèles permettent 
d’être couplés pour le modèle complet de la CTA en vue de la simulation dynamique 
énergétique complète de la plateforme.  
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Chapitre 6 
Modélisation de la pompe à chaleur 
La pompe à chaleur (PAC) est un dispositif thermodynamique, permettant de 
transférer de la chaleur de la « source froide » vers la « source chaude » alors que, 
naturellement, la chaleur se diffuse du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid 
pour établir une égalité de température. Ainsi, le confort thermique dans le bâtiment 
peut être assuré par un rafraîchissement en été et du chauffage en hiver. Dans ce 
chapitre, nous présentons des travaux de modélisation pour une PAC qui sera installée 
dans l’espace bureaux de la plateforme PREDIS MHI. Il s’agit d’une stratégie de 
modélisation « physique », que nous comparons à une deuxième stratégie de 
modélisation « empirique » que nous avons réalisé dans le cadre du projet HOMES avec 
une coopération de CIAT (Delinchant & Dang, 2012). 
1. Principe de fonctionnement 
Les éléments de base d’une pompe à chaleur sont : 
 un compresseur, 
 un condenseur, 
 un organe de détente, 
 un évaporateur.  
 
Figure 6-1. Schéma de principe d’une PAC 
Source : (Auzenet & Clerc-Renaud, 2004) 
Le transfert thermique entre la source froide (Qe) et la source chaude (Qc) de la 
pompe à chaleur est réalisé par la circulation du fluide frigorifique (ou calorifique) 
dans la boucle fermée. 
 D’abord, le compresseur aspire des vapeurs surchauffées de fluide frigorifique 
au point A avec un apport de travail mécanique (W). La pression d’évaporation 
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du fluide (pe) augmente à la pression de condensation (pc). 
 Ensuite, les gaz comprimés au point B sont refroidis et passent à la phase 
liquide au sein du condenseur. Ce phénomène est réalisé par un échangeur 
calorifique, où le fluide externe (air ou eau) va se réchauffer en prélevant 
l’énergie véhiculée par le fluide frigorifique. 
 Le fluide frigorifique liquéfié au point C est admis à l’organe de détente qui va 
abaisser sa pression de pc à pe. Le fluide entrant au point D est un mélange de 
la phase de liquide et de vapeur dont le titre massique (proportion massique 
de vapeur par unité de masse totale de fluide frigorifique) est variable en 
fonction du degré de sous refroidissement du liquide et de la température 
d’évaporation. 
 Au contrait du phénomène de condensation, le fluide externe à l’évaporateur 
va se refroidir et céder l’énergie au fluide frigorifique pour que celui-ci passe 
complètement à la phase de vapeur au point A et soit ensuite aspiré par le 
compresseur. 
2. Modélisation physique 
Du point de vue du thermicien, la PAC est un dispositif très important avec une 
performance supérieure à 100% de sa consommation électrique. La littérature de 
modélisation de cet équipement (Guitari, 2005) (Filliard, 2009) (Flach-Malaspina, 
2004), offre déjà les modèles numériques et/ou analytiques qui permettent de 
calculer assez précisément son fonctionnement. Par contre, en raison de leur 
difficulté de mise en œuvre, et des objectifs de modélisation système, nous ne 
pouvons pas mettre en œuvre ces résultats dans nos cas d’étude (PREDIS et projet 
HOMES). 
Afin de réaliser le modèle de calcul de la consommation électrique en fonction 
du confort thermique, nous essayons de modéliser simplement le fonctionnement 
physique de la PAC en exploitant un outil sous la forme d’une « boîte noire ». 
2.1. Modèles des composants principaux  
Le parcours du fluide frigorifique décrit dans le paragraphe 1 peut être 
représenté dans le diagramme de Mollier (Figure 6-2) (Auzenet & Clerc-Renaud, 
2004). Nous trouvons les points A, B, C, D mentionnés précédemment. Sur ce schéma, 
nous pouvons observer la surchauffe des vapeurs avant leur entrée dans le 
compresseur (ligne A’A), la désurchauffe des vapeurs par le compresseur (ligne BB’) 
et le sous-refroidissement du liquide (ligne C’C). Le point B’’ correspond au cas où la 
compression du fluide frigorifique est réalisée de manière adiabatique réversible 
c'est-à-dire en suivant une courbe isentropique. 
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Figure 6-2. Cycle thermodynamique d’une PAC dans un diagramme de Mollier du R134a 
Source : (Auzenet & Clerc-Renaud, 2004) 
En exploitant les enthalpies massiques (h) sur ce diagramme, il est possible de 
déterminer les puissances mise en jeu au niveau de chaque composant en multipliant 
les écarts enthalpiques par le débit massique de fluide frigorifique ṁ circulant dans la 
PAC : 
)( DAe hhmQ −= &  
)( AB hhmW −= &  
)()( DBCBec hhmhhmWQQ −=−=+= &&  
(6-1) 
Le coefficient de performance (COP) est calculé : 
AB
CBc
ecalorifiqu hh
hh
W
QCOP
−
−
==  
AB
DAe
uefrigorifiq hh
hh
W
QCOP
−
−
==  
(6-2) 
En consultant le logiciel « Diagramme enthalpique » de Frédéric Benet 
frederic.benet.free.fr, les points dans le diagramme de Mollier sont entièrement 
disponibles à partir du calcul des fonctions spécifiques des fluides frigorifiques 
développées par l’entreprise « SOLVAY Chemicals » (Figure 6-3). 
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Figure 6-3. Exemple d’exploitation des fonctions spécifiques dans MS Excel 
Afin de déterminer les points de fonctionnement, on a besoin de la température 
de condensation (Tc), la température d’évaporation (Te), la surchauffe (Tsc), le sous-
refroidissement (Tsr) et le rendement isentropique (ηis : représente une différent 
entre l’enthalpie du point B’’ et celle réelle au point B (http://massengineers.com)). 
Les pressions de condensation (pc) et d’évaporation (pe) sont identifiées par la 
fonction SOL_p_b (ou SOL_p_d) en fonction de la température correspondante. 
L’enthalpie et la température des points de fonctionnement dans le diagramme de 
Mollier sont calculées comme ci-dessous : 
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 Enthalpie et température du point A : 
),(__ esceA pTTvhSOLh +=  
sceA TTT +=  
(6-3) 
 Entropie (s) du point A et du point B’’ : 
),(__
'' esceBA pTTvsSOLss +==  (6-4) 
 Température du point B’’ : 
),(__
'''' BcB spentrofSOLT =  (6-5) 
 Enthalpie du point B’’ : 
),(__
'''' cBB pTvhSOLh =  (6-6) 
 Enthalpie et température du point B : 
is
AB
AB
hhhh
η
−
+= ''  
),(__ BcB hpentrafSOLT =  
(6-7) 
 Enthalpie et température du point C, D : 
),(__ csrcDC pTTvhSOLhh −==  
srcC TTT −=  
eD TT =  
(6-8) 
Avec Tsc, Tsr et ηis sont des paramètres, on a l’équation du débit massique du 
fluide frigorifique comme ci-dessous : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
W
ThTh
Q
TThTh
Q
TThTh
m eAeB
e
ceDeA
c
ceCeB −
=
−
=
−
=
,,
&  (6-9) 
Qc et Qe sont calculées par les équations de l’échangeur (en fonction de Te, Tc et 
les conditions extérieurs données) alors que nous pouvons facilement déterminer Te 
et Tc.  
Il y a deux types de fluide utilisés dans les PAC : l’eau et l’air. En fonction de 
l’objectif d’utilisation, on utilisera des échangeurs  air/air, air/eau et eau/eau. 
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Echangeur avec de l’air 
La nature de transfert thermique de ce dispositif est souvent du type de 
convection (naturelle ou forcé). Ce mécanisme de transfert est régi par la loi de 
NEWTON (Jannot, 2002) : 
)( airPairair TTSh −=Φ  (6-10) 
Où : 
 Φ  : Flux de chaleur (W) 
 hair  : Coefficient de transfert de chaleur par convection (W.m2.°C-1) 
 Tair : Température de l’air loin de la surface du solide (°C) 
 TP : Température de surface du solide (°C) 
 Sair : Aire de la surface de contact (m2) 
 
Figure 6-4. Echangeur de l’air 
Echangeur avec de l’eau 
Le principe de fonctionnement de l’échangeur d’eau d’une PAC est similaire à 
celui de la batterie d’eau chaude développé précédemment. Cependant, pour 
simplifier le calcul du transfert thermique, on utilise la méthode MLDT en remplaçant 
celle de NUT (Jannot, 2002).   
Sair 
Φ 
TP 
Tair 
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Figure 6-5. Echangeur d’eau 
meaueau TSh ∆=Φ  
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(6-11) 
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sss
TTT
TTT
21
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−=∆
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TTT
21
21
−=∆
−=∆
 
Où : 
 Φ  : Flux de chaleur (W) 
 heau  : Coefficient d’échange global (W.m2.°C-1) 
Seau : Aire de la surface de contact (m2) 
 T1e : Température entrante du fluide frigorifique (°C) 
T1s : Température sortante du fluide frigorifique (°C) 
T2e : Température d’eau entrante (°C) 
T2s : Température d’eau sortante (°C) 
 
ECHANGEUR 
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Eau 
Entrée 
Sortie 
Entrée
e 
Sortie 
2s 
2e 
1s
c 
1e 
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Figure 6-6. Evolution des températures dans un 
condenseur 
Figure 6-7. Evolution des températures dans un 
évaporateur noyé 
 Tableau du coefficient d’échange global 
On trouvera dans le tableau ci-dessous l’ordre de grandeur des coefficients 
globaux d’échanges dans divers types de condensation et d’évaporation 
Coefficient global d’échange pour types de condensateurs (W.m2.°C-1) 
Groupe 
Médium de 
condensation 
Type Valeur 
A chaleur sensible 
Air Circulation naturelle 
Circulation forcée 
9 à 12 
24 à 30 
Eau Immersion 
Double tube et contre-courant 
Multitubulaires horizontaux 
240 à 300 
700 à 950 
700 à 1000 
A chaleur latente 
Evaporation 
forcée 
Tubes lisses 
Tubes à ailettes 
240 à 350 
120 à 180 
Coefficient global d’échange pour divers types d’évaporateurs (W.m2.°C-1) 
Refroidisseurs de 
liquides 
A serpentin 
A immersion 
70 à 95 
400 à 580 
Double tube et contre-courant 580 à 820 
Refroidisseurs de 
gaz 
Plaques eutectiques (eau ou saumure) 35 à 95 
Circulation d’air forcée : 
Tubes lisses 
Tubes ailetés 
 
35 à 47 
16 à 24 
Tableau 6-1. Coefficient d’échange global 
Source : IFF, 1976 
T2e 
T2s 
T1e = T1s = Tc 
T1e = T1s = Te 
T2s 
T2e 
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2.2. Modélisation d’une PAC réversible air/eau CIAT Aqualis 33H 
La PAC réversible air/eau est un type de pompe à chaleur pouvant chauffer ou 
refroidir la circulation de l’eau qui échange de la chaleur avec l’air ambiant à 
l’intérieur du bâtiment (T2e = Teau_in, T2s = Teau_out). En mode chauffage, elle pompe de 
la chaleur de l’air extérieur vers le système de la circulation de l’eau. En mode 
refroidissement, la chaleur suit la direction inverse. 
 
Figure 6-8. Spécification du modèle la PAC réversible air/eau 
Afin de réaliser la simulation dans Matlab/Simulink, nous avons compilé la 
bibliothèque des fonctions scientifiques de « SOLVAY Chemicals » sous la forme d’une 
S-function C++. Cette S-function peut nous permettre de calculer les écarts 
enthalpiques décrits dans le groupe des équations (6-9). En utilisant aussi les 
équations de l’échangeur (6-10) et (6-11), nous avons un système de deux équations 
à deux inconnus (Te, Tc) : 
( ) ( ) ( ) ( )
e
ceDeA
c
ceCeB
Q
TThTh
Q
TThTh ,, −
=
−
 
)),(( aircePairairair TTTTSh −=Φ  
(6-12) 
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Tp(Te,Tc) = (TA(Te) + TD(Te,Tc))/2 
T1e = TB(Te) ; T1s = TC(Te,Tc) 
Mode refroidissement  
(Qe donnée) 
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e
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Tp(Te,Tc) = (TB(Te) + TC(Te,Tc))/2 
T1e = TD(Te,Tc) ; T1s = TA(Te)  
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Où : 
 ṁeau  : Débit d’eau (kg/s) 
 Cp_eau  : Chaleur spécifique de l’eau (4180 J/(kg.K)) 
A partir de Tc, Te identifiées avec les données d’entrées (température de 
consigne (ou température d’eau sortante : Teau_out = Tsp), température d’eau entrante 
(Teau_in) et température d’air extérieur (Tair_ext)), on peut résoudre le système 
d’équation et calculer les performances de la PAC : le coefficient de performance 
(coefficient of performance : COP), la puissance calorifique (Pcalo), la puissance 
frigorifique (Pfrigo), et la puissance électrique absorbée (Pabs)). 
 
Figure 6-9. Spécification du modèle la PAC réversible air/eau 
En consultant le catalogue de la PAC réversible air/eau CIAT Aqualis 33H (CIAT, 
2006) et différentes sources sur l’internet, nous avons obtenus les paramètres 
nécessaires : 
 Type de l’échangeur à air : convection forcée à plaque (on choit hair = 95 
W.m2.°C-1,  Sair = 10 m2), 
 Type de l’échangeur à eau : double tube et contre-courant (on choit heau = 950 
W.m2.°C-1,  Seau = 3 m2), 
 Débit d’eau nominal chaud : 1,8 m3/h = 0,5 kg/s, 
 Débit d’eau nominal froid : 2,1 m3/h = 0,583 kg/s, 
 Moteur de compresseur : Scroll inverter DC (on choisit ηelec = 95%), 
 Fluide frigorigène : R410A, 
 Ventilateur : hélicoïde (on choisit ηis = 70%), 
 Le sous-refroidissement de 2°C et le surchauffe de 4°C. 
Ce modèle est testé en comparaison avec les points de fonctionnement en mode 
chauffage et refroidissement fournis dans l’Annexe B. En fait, les figures ci-dessous 
COP 
Pcalo 
PAC 
Te 
Pabs 
Tsp 
Tair_ext 
Teau_in 
Tc 
Fluide, surchauffe et sous refroidissement, 
paramètres d’échangeur 
Pfrigo 
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montrent des entrés du modèle (Tsp, Tair_ext ,Teau_in et la puissance thermique 
demandée) à partir du catalogue et la courbe calculée de la puissance électrique 
absorbée (Pabs) qui est comparée avec la mesure issue du catalogue. 
 
Figure 6-10. Température d’air extérieur en mode 
chauffage 
 
Figure 6-11. Température d’air extérieur en mode 
refroidissement 
 
Figure 6-12. Température d’eau en mode 
chauffage 
 
Figure 6-13. Température d’eau en mode 
refroidissement 
 
Figure 6-14. Puissance du chauffage 
 
Figure 6-15. Puissance du refroidissement 
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Figure 6-16. Puissance électrique absorbées en 
mode chauffage sans correction 
 
Figure 6-17. Puissance électrique absorbées en 
mode refroidissement sans correction 
En réalité, la puissance électrique absorbée d’une PAC air/eau contient non 
seulement la puissance électrique du compresseur, mais aussi la puissance électrique 
de la pompe d’eau, du ventilateur, du dégivrage, du régulateur… Cependant, ce 
modèle-ci ne calcule que celle du compresseur, ce qui peut expliquer une différence 
(presque constante) entre la courbe du modèle et du catalogue (Figure 6-16 et Figure 
6-17). Afin de résoudre ce problème, nous proposons d’ajouter un facteur de 
correction ΔPabs (de 800 à 1200 W) (Annexe B) à cette puissance calculée (Pabs_corrigée 
= Pabs_modèle + ΔPabs). 
 
Figure 6-18. Puissance électrique absorbées en 
mode chauffage après correction 
 
Figure 6-19. Puissance électrique absorbées en 
mode refroidissement après avoir correction 
 
Figure 6-20. Coefficient de performance en mode 
chauffage après correction 
 
Figure 6-21. Coefficient de performance en mode 
refroidissement après correction 
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Après avoir appliqué ce facteur, les puissances de consommation électrique du 
modèle collent très bien aux données du catalogue. En effet, ce modèle fonctionne 
avec une erreur relative moyenne de 1,46% en mode refroidissement et avec une 
erreur relative moyenne de 2,76% en mode chauffage. Par contre, parfois, ce modèle 
n’arrive pas à trouver de solution au système d’équation (6-12) par exemple le point 
de fonctionnement 37 (zone encerclée) de la Figure 6-18. 
La Figure 6-20 et la Figure 6-21 montrent une performance supérieure à 100% 
de la pompe à chaleur. Ainsi, l’installation de la PAC dans le bâtiment est vraiment 
intéressante pour le confort thermique si on tient compte de l’économie en 
consommation électrique ainsi possible. 
3. Modélisation empirique 
L’approche que nous proposons s’appuie sur des modèles de régression pour 
caractériser le comportement physique de chaque PAC, accompagné d'un algorithme 
de gestion du fonctionnement de la PAC CIAT (Latour, 2011). Ce partenaire qui a nous 
accompagné au côté de Schneider Electric dans le cadre du projet HOMES 
(www.homesprogramme.com) nous a fourni 2 types de PAC air/eau avec ses modèles 
polynomiaux de régression correspondants : 
 Aqualis 20 qui peut fonctionner en modes chauffage et refroidissement et peut 
être contrôlée en utilisant une boucle de régulation à hystérésis afin de 
maintenir un point de consigne de température, 
 Aqualis 30 qui est une pompe à chaleur à vitesse variable (30 et 90Hz). 
3.1. Modèles polynomiaux fournis 
Ces polynômes permettent d’abord de calculer la température d’évaporation et 
de condensation : 
offsetBTAT EXTINT ++×=  (6-13) 
Où : 
TINT  : Température d’évaporation ou de condensation du fluide frigorifique 
(Te ou Tc) (°C) 
 TEXT : Température du fluide extérieur entrante (Teau_in ou Tairext) (°C) 
 A, B : Facteur expérimental de température 
 offset : Facteur ajustable qui est une fonction de Teau_in et Tairext 
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A partir de Te et Tc calculées, la puissance électrique absorbée et la puissance 
thermique demandée (calorifique ou frigorifique) sont déterminées comme ci-
dessous : 
3
10
2
9
2
8
3
7
2
65
2
4321
cce
ceecceece
TCTTC
TTCTCTCTTCTCTCTCCP
++
+++++++=
 (6-14) 
Où : 
P  : Puissance absorbée électrique ou puissance thermique demandée 
 C : Coefficient de puissance 
Les facteurs ci-dessus peuvent être consultés dans l’Annexe C. 
3.2. Modélisation d’une PAC air/eau réversible Aqualis 20 
Nous avons proposé, à partir des polynômes de régression fournis par CIAT, un 
modèle de PAC définit comme le montre la figure suivante. 
 
Figure 6-22. Spécification du modèle la PAC air/eau réversible Aqualis 20 
3.2.1. Fonctionnement du modèle 
En fonction du mode de fonctionnement de la PAC (chauffage ou 
refroidissement), les polynômes correspondants sont activés et traitent les données 
d’entrée du modèle. Les températures d’air extérieur et d’eau entrante sont vérifiées 
avec les conditions de travail fournies par les polynômes. En même temps, la 
température de consigne est aussi vérifiée avec la température d’eau entrante. Si ces 
vérifications conduisent à un mode de fonctionnement non approprié, le modèle 
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fourni des performances nulles (COP, Pcalo/frigo et Pabs) et la température d’eau 
sortante est égale à la température d’eau entrante. 
A partir de température de l’air extérieur et de l’eau entrante, les polynômes de 
la PAC Aqualis 20 permettent de calculer sa puissance électrique absorbée (P’abs) et 
celle thermique demandée (P’calo/frigo) suivant la commande du mode chaud ou du 
mode froid. Grâce aux puissances calculées, on peut déduire la température d’eau 
sortante correspondant à ce fonctionnement. Le régulateur intégré dans le modèle 
compare celle-ci avec la température de consigne pour chercher un fonctionnement 
adéquat de la PAC. Si la consigne reste comprise entre la température de l’eau 
sortante calculée par les polynômes et la température d’eau entrante, un 
fonctionnement discret (ON/OFF) est établit pour obtenir une température égale la 
consigne. En fait, la PAC simule une régulation à hystérésis qui stabiliserait sa 
température autour de la valeur de consigne par des créneaux de marche/arrêt. En 
réalité, les grandeurs instantanées ne sont pas simulées réellement car notre 
modélisation vise plutôt une simulation énergétique. Les puissances électriques 
consommées par la PAC sont donc en réalité des puissances moyennes. 
3.2.2. Simulation du modèle en mode refroidissement 
 
Figure 6-23. Cas de test en mode du refroidissement 
 Contraint de fonctionnement : 20°C ≤ Tair_ext ≤ 40°C et 18°C ≤ Teau_in ≤ 32°C 
 Débit d’eau : 1,2 m3/h = 0,333 kg/s 
 Température de consigne : 20°C 
 Température d’air extérieur varie de 50°C à 10°C 
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 Température d’eau entrante initiale : 32°C 
 Temps de simulation 400s avec le pas de temps 1s 
 
Figure 6-24. Température d’air extérieur 
 
Figure 6-25. Température d’eau 
 
Figure 6-26. Puissance frigorifique et électrique 
absorbée 
 
Figure 6-27. Coefficient de performance 
Explications : 
 [0s ; 100s] et [301s ; 400s] : la PAC ne fonctionne pas à cause de Tair_ext hors de 
[20°C ; 40°C], donc Teau_out = Teau_in 
 [101s ; 214s] : la PAC ne peut pas atteindre la consigne car elle fonctionne au 
régime maximale. Teau_out = Teau_out minimale disponible > Tsp 
 [215s ; 300s] : la PAC suit bien la commande. Teau_out = Tsp 
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3.2.3. Simulation du modèle en mode chauffage 
 
Figure 6-28. Cas de test en mode du chauffage 
 Contraint de fonctionnement : -7°C ≤ Tair_ext ≤ 20°C et 25°C ≤ Teau_in ≤ 50°C 
 Débit d’eau : 1,2 m3/h = 0,333 kg/s 
 Température de consigne : 40°C 
 Température d’air extérieur varie de -10°C à 30°C 
 Température d’eau entrante initiale : 25°C 
 Temps de simulation 400s avec le pas de temps 1s 
 
Figure 6-29. Température d’air extérieur 
 
Figure 6-30. Température d’eau 
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Figure 6-31. Puissance calorifique et électrique 
absorbée 
Figure 6-32. Coefficient de performance 
Explication : 
 [0s ; 30s] et [301s ; 400s] : la PAC ne fonctionne pas à cause de Tair_ext hors de [-
7°C ; 20°C], donc Teau_out = Teau_in 
 [31s ; 264s] : la PAC ne peut pas atteindre la consigne car elle fonctionne au 
régime maximale. Teau_out = Teau_out maximale disponible de PAC < Tsp 
 [265s ; 300s] : la PAC suit bien la commande. Teau_out = Tsp 
3.3. Modélisation d’une PAC air/eau du chauffage Aqualis 30 
 
Figure 6-33. Spécification du modèle la PAC air/eau du chauffage Aqualis 30 
3.3.1. Fonctionnement du modèle 
Dans ce cas, CIAT ne nous a fourni que les polynômes du mode de chauffage, 
seul ce mode est donc simulé. De la même façon que la PAC précédentes, les 
conditions d’utilisation du modèle sont vérifiées avant toute chose. 
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A partir de température de l’air extérieur et de l’eau entrante, les polynômes de 
la PAC Aqualis 30 permettent de calculer sa puissance électrique absorbée (Pabs) et sa 
puissance calorifique (Pcalo) à la vitesse du moteur de compression de 30Hz et de 
90Hz qui correspondent aux vitesses minimale et maximale. Grâce aux puissances 
calculées, on peut déduire la température d’eau sortante correspondant à ces 
fonctionnements. Le régulateur intégré dans ce modèle récupère les calculs par les 
polynômes à 30Hz et 90Hz afin de déterminer le fonctionnement de la PAC. Si la 
température de consigne est comprise entre la température d’eau sortante à 30Hz et 
à 90Hz, une interpolation linéaire est utilisée pour chercher la puissance de 
fonctionnement afin que la température d’eau sortante soit égale à la consigne. Si la 
puissance n’est pas dans cet intervalle (Pcalo demandée est < Pcalo30 ou > Pcalo90), la PAC 
fonctionne à sa limite. 
3.3.2. Simulation du modèle 
 
Figure 6-34. Cas de test en mode du chauffage 
 Contraint de fonctionnement : -7°C ≤ Tair_ext ≤ 20°C et 25°C ≤ Teau_in ≤ 60°C 
 Débit d’eau : 2 m3/h = 0,556 kg/s 
 Température de consigne : 40°C 
 Température d’air extérieur varie de -10°C à 30°C 
 Température d’eau entrante initiale : 25°C 
 Temps de simulation 400s avec le pas de temps 1s 
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Figure 6-35. Température d’air extérieur Figure 6-36. Température d’eau 
 
Figure 6-37. Puissance frigorifique et électrique 
absorbée 
 
Figure 6-38. Coefficient de performance 
Explication : 
 [0s ; 30s] et [301s ; 400s] : la PAC ne fonctionne pas à cause de Tair_ext hors de [-
7°C ; 20°C], donc Teau_out = Teau_in 
 [31s ; 167s] : la PAC ne peut pas atteindre la consigne car elle fonctionne au 
régime maximale (90Hz). Teauout = Teauout maximale disponible de PAC < Tsp 
 [168s ; 251s] : la PAC suit bien la commande, Teau_out = Tsp 
 [252s ; 300s] : la PAC marche à son régime minimal (30Hz). Teauout = Teauout 
minimale disponible de PAC > Tsp 
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Conclusion 
 Dans ce chapitre, nous avons réalisé deux modélisations différentes et 
complémentaires de pompes à chaleur. La dernière que nous venons de voir, la 
modélisation « empirique », offre une solution simple avec des calculs légers et 
stables (pas de résolution des équations implicites) mais il est nécessaire de disposer 
des polynômes pour chaque dispositif.  
Concernant la modélisation physique, le modèle que nous avons développé est 
relativement simple à configurer pour différents cas d’application et permet donc de 
s’affranchir de disposer de modèles de PAC spécifiques et de s’adapter à différentes 
études de simulation. Malgré sa généricité, ce modèle montre une bonne précision. 
C’est ce modèle qui sera utilisé dans le chapitre 9 pour dimensionner la pompe à 
chaleur qui sera installée dans l’espace bureaux de la plateforme PREDIS MHI. 
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Chapitre 7 
Modélisation de l’enveloppe thermique de la 
plateforme PREDIS MHI 
Une enveloppe thermique assure un certain nombre de fonctionnalités permettant 
de maîtriser l’impact de l’environnement extérieur sur l’habitat. Une première assure 
une fonction d’isolation, réduisant le phénomène de conduction thermique. Une 
deuxième assure une fonction d’inertie, déphasant les interactions intérieur/extérieur. 
D’autres fonctions visent par exemple à exploiter au mieux le rayonnement solaire grâce 
aux vitrages et ombrages, ou encore à exploiter les dépressions pour créer des 
ventilations naturelles. Nous consacrerons ce chapitre à modéliser ces aspects sans 
toutefois aborder les aspects complexes de la ventilation naturelle ou du rayonnement 
solaire. Nous aborderons plus particulièrement cette modélisation sur notre cas d’étude, 
la plateforme PREDIS MHI. 
1. Situation actuelle 
Dans la littérature de modélisation, on a réalisé des modèles de l’enveloppe 
thermique pour la plateforme PREDIS MHI, par exemple : le modèle de l’enveloppe 
PREDIS MHI sous COMFIE Pléiades (Chenailler, 2010) et le modèle de l’enveloppe de 
la salle informatique PREDIS sur l’analogie thermique/électrique (Gaaloul, 2012). 
Cependant, ces modèles ne nous permettent pas de réaliser un couplage avec les 
modèles développées en raison de : 
 Le modèle sous COMFIE Pléiades n’est disponible que dans son 
environnement,  
 Le modèle réduit sur l’analogie thermique/électrique est construit dans un 
contexte différent du notre ce qui nécessite une réadaptation. 
En nous appuyant sur ces derniers travaux (Gaaloul, 2012), nous nous 
proposons de modifier la structure du modèle afin de réaliser le couplage des 
modèles développées pour la simulation dynamique. 
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2. Description du modèle 
En consultant une analogie thermique/électrique (Tableau 7-1), on peut 
complètement transformer une zone thermique du bâtiment à partir du problème 
thermique vers un problème électrique (Roux, 1984) (Le, 2008).  
Flux thermique 
Flux imposé 
Température 
Température imposée 
Résistance thermique 
Capacité thermique 
⟺ 
⟺ 
⟺ 
⟺ 
⟺ 
⟺ 
Courant électrique 
Source de courant 
Potentiel électrique 
Source de tension 
Résistance thermique 
Capacité électrique 
Tableau 7-1. Analogie thermique/électrique 
Un modèle à une capacité a été tout d’abord étudié dans le cas de la plateforme 
PREDIS MHI. Les hypothèses de modélisation sont les suivantes : 
 Les parois de la zone étudiée ne sont pas en contact direct avec l’extérieur 
(température autour de la plateforme), 
 Les températures des zones avoisinantes doivent être prises en compte dans le 
schéma équivalent, 
 Tous les murs ont la même inertie. 
 
Figure 7-1. Plan des zones thermiques autour de la plateforme PREDIS MHI 
Selon le plan des zones thermiques (Figure 7-1), le modèle de l’enveloppe 
thermique de la plateforme PREDIS MHI est constitué du couplage de la salle 
informatique et de l’espace bureaux. A partir des hypothèses proposées, on a le 
schéma électrique équivalent des deux salles comme ci-dessous :   
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Figure 7-2. Schéma électrique équivalent de la salle informatique 
 
Figure 7-3. Schéma électrique équivalent de l’espace bureaux 
En se basant sur le modèle précédent, les températures au milieu des murs sont 
similaires, c’est pourquoi elles sont assimilées à un point de température unique des 
murs (Tmur). Les résistances thermiques entre les températures extérieures et la 
température unique des murs sont représentées par Rcou, Rvide, Reprech, Rinfo ou Rbur, 
Rshed, Rgtc et Rcta. En outre, les résistances thermiques entre la température des murs 
et la température ambiante (Tint) sont regroupée parallèlement à la valeur Rm. De la 
même façon, les capacités des murs sont aussi regroupées dans la valeur Cm. Les 
sources thermiques internes sont considérées comme injectant directement leur 
puissance au nœud de température ambiante. 
L'amélioration principale que j'ai effectuée sur ce modèle, est que chaque 
modèle permet de recevoir la température de l’air sortant d’une batterie d’eau 
chaude correspondante (Tsouf) et la température ambiante de la salle voisinage (Tinfo 
ou Tbur) comme des données entrantes pour adapter les couplages. Par ailleurs, on 
Tint Tmur 
Tint Tmu
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prend aussi en compte l’influence de la variation du débit d’air (Rf) et des pertes du 
débit du côté du couloir (Rp). 
Ces modèles se traduisent mathématiquement sous forme des représentations 
d’état suivantes (Annexe D) : 
 Salle informatique  
inininmurinin
inininmurininmur
utDTtCT
utBTtAT
)()(
)()(
_int_
__
+=
+=&
 (7-1) 
 Espace bureaux  
burburburmurburbur
burburburmurburburmur
utDTtCT
utBTtAT
)()(
)()(
_int_
__
+=
+=&
 (7-2) 
Où : 
 Tmur_in et Tmur_bur sont les températures équivalentes du mur, 
 Tint_in et Tint_bur sont les températures ambiantes à l’intérieur de la salle, 
 Ain(t), Bin(t), Cin(t), Din(t), Abur(t), Bbur(t), Cbur(t), Dbur(t) dépendent des 
paramètres du modèle (Rf, Rp, Rcou, Rvide, Rcou, Reprech, Rinfo ou Rbur, Rshed, Rcta, Rgtc, 
Cm), 
 uin et ubur sont les entrées du modèle correspondant, qui sont constituées des 
températures des zones adjacentes (Tcou, Tvide, Teprech, Tinfo ou Tbur, Tshed, Tcta, 
Tgtc, Tsouf) et des sources thermiques (φchauf, φusage, φelec, φsolaire). 
3. Identification des paramètres 
3.1. Analyse de sensibilité des paramètres pour l’identification 
L’analogie électrique/thermique permet de calculer analytiquement la 
résistance thermique et la capacité thermique par les formules suivantes : 
S
eR
.λ=
 
pCSeC ...ρ=  (7-3) 
Où  
 e : Epaisseur du mur (m) 
 S : Surface du mur (m2) 
 λ : Conductivité thermique (W/(m.K)) 
 ρ : Masse volumique (kg/m3) 
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 Cp : Chaleur spécifique (J/(Kg.K)) 
Pour la résistance thermique du débit d’air, on obtient : 
airpairairair CQR _ρ=  (7-4) 
Où  
 Qair : Débit d’air (kg/s) 
Grâce à une description architecturale de la plateforme PREDIS MHI, on a les 
informations nécessaires (dimension et matériaux) pour calculer la résistance et la 
capacité thermique de chaque mur (Annexe E). En prenant en compte les hypothèses 
proposées, nous avons les valeurs des paramètres dans les tableaux ci-dessous :  
 Salle informatique  
Rm 
(W/K) 
Cm 
(J/K) 
Rvide 
(W/K) 
Reprech 
(W/K) 
Rshed 
(W/K) 
Rbur 
(W/K) 
Rcta 
(W/K) 
Rgtc 
(W/K) 
Rcou 
(W/K) 
2,0943e-4 1,5804e7 0,0109 0,002 0,0064 4,0138e-4 0,0138 0,0226 0,0124 
Tableau 7-2. Paramètres analytiques du modèle thermique de la salle informatique 
 Espace bureaux  
Rm 
(W/K) 
Cm 
(J/K) 
Rvide 
(W/K) 
Reprech 
(W/K) 
Rshed 
(W/K) 
Rinfo 
(W/K) 
Rcou 
(W/K) 
3,3164e-4 8,8487e6 0,0115 0,003 0,0322 4,0138e-4 0,013 
Tableau 7-3. Paramètres analytiques du modèle thermique de l’espace bureaux 
A cause des incertitudes sur les dimensions et les paramètres physiques des 
murs et à cause des estimations dans notre calcul analytique, on utilise ces valeurs 
comme les valeurs initiales et on essaie de faire varier les paramètres du modèle pour 
que la moyenne des erreurs absolues entre les températures ambiantes calculées et 
celles mesurées, soit minimale. Cette variation est réalisée automatiquement par un 
programme d’identification, utilisant un algorithme d’optimisation déterministe de 
type quasi newton (Shanno, 1970) (ici « fmincon » de Matlab). 
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Figure 7-4. Algorithme d’identification 
Source : (Gaaloul, 2012) 
Cependant, cet algorithme n’est pas robuste pour identifier tous les paramètres 
dans le domaine de variation choisi. La valeur maximale est égale à 10 fois la valeur 
initiale et en raison d'un pont thermique, la valeur minimale peut être égale jusqu’à 
0,001 fois la valeur initiale. Quelques paramètres identifiés atteignent la limite de 
contrainte, notamment les paramètres Rvide et Reprech. 
Les tableaux ci-dessous montrent des cas d’identification du modèle de la salle 
informatique (avec des données du 23/02/2012 au 28/02/2012) et celui de l’espace 
bureaux (avec des données du 28/07/2012 au 05/08/2012). 
 Facteur de multiplication avec la valeur initiale  
Constraine Rm Cm Rvide Reprech Rshed Rbur Rcta Rgtc Rcou 
ΔTmoy 
(°C) 
[pinit*0,1 ; pinit*10] 0,29 0,81 10 10 0,82 4,76 10 0,1 10 0,286 
[pinit*0,01 ; pinit*10] 0,12 1,18 10 0,63 0,43 8,74 0,14 0,023 1,3 0,177 
[pinit*0,001 ; pinit*10] 0,12 1,17 10 0,64 0,43 7,89 0,14 0,022 1,2 0,177 
Tableau 7-4. Paramètres identifiés de la salle informatique 
 Facteur de multiplication avec la valeur initiale  
Constraine Rm Cm Rvide Reprech Rshed Rinfo Rcou 
ΔTmoy 
(°C) 
[pinit*0,1 ; pinit*10] 0,82 8 10 9,61 0,13 0,1 0,2 0,138 
[pinit*0,01 ; pinit*10] 0,68 10 9,7 9,8 0,08 0,07 0,13 0,136 
[pinit*0,001 ; pinit*10] 0,69 10 10 10 0,08 0,07 0,13 0,136 
Tableau 7-5. Paramètres identifiés de l’espace bureaux 
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Où : 
pinit : paramètres initiaux 
ΔTmoy : moyenne des erreurs absolues 
En raison de cela, nous proposons d’utiliser une étude de sensibilité pour fixer 
les paramètres les moins influents (études de Morris) (Makowski, 2013) (Iooss, 
2012).  
La méthode de Morris consiste à calculer des effets élémentaires (dXi) pour 
chaque variable Xi, correspondant à des différences finies. Ces effets élémentaires 
sont calculés sur tout le domaine de variation des variables, puis des grandeurs 
statistiques sont calculées. Tout d’abord, µi* qui correspond à l’espérance de la valeur 
absolue des effets élémentaires de la variable Xi, elle permet de caractériser la 
sensibilité globale moyenne de la variable. Ensuite σi, qui correspond à l’écart type 
des effets élémentaires et qui est une mesure des effets non linéaires et/ou des 
interactions entre variables. 
On obtient alors le diagramme de Morris de la (Figure 7-5) qui représente 
σi=f(µi*). Les paramètres dans le groupe 1 sont négligeables. Les groupes 2 et 3 ne 
sont pas négligeables. Le groupe 2 représente des paramètres à influence linéaire, et 
le groupe 3 représente des paramètres à influence non linéaire ou avec interactions. 
 
Figure 7-5. Plan de sensibilité des paramètres 
Source : (Iooss, 2009) 
Nous avons réalisé cette étude de sensibilité dans le cadre du stage de deuxième 
année d’ingénieur ENSE3 de Quentin Salquebre (Salquebre, 2013). On obtient 
plusieurs plans de sensibilité en effectuant de plus en plus de plan d’expérience afin 
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de constater une convergence des résultats statistiques. Les calculs ont été réalisés 
avec une grille de discrétisation à 100 niveaux pour le calcul des effets élémentaires. 
La plage de variation des paramètres est définie par les valeurs analytiques divisées 
par 10 et multipliées par 10. 
 Salle informatique  
 
Figure 7-6. Cas de 20 plans d’expérience 
 
Figure 7-7. Cas de 30 plans d’expérience 
 
Figure 7-8. Cas de 40 plans d’expérience 
 
Figure 7-9. Cas de 50 plans d’expérience 
A partir de ces résultats obtenus avec le modèle de la salle informatique, on 
trouve que les résistances thermiques Rcta et Rvide (Rvoid dans les figures) sont 
certainement négligeables. Par ailleurs, le groupe de Rgtc, Rbur, Rcou et Rm sont les plus 
influents. Pour le groupe de Reprech, Rshed et Cm, on ne prend que Cm à identifier pour 
assurer une bonne inertie thermique. En résumé, on peut conclure : 
Paramètres à identifier : Rgtc, Rbur, Rcou, Rm et Cm 
Paramètres à fixer : Rcta, Rvide, Reprech et Rshed 
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 Espace bureaux  
 
Figure 7-10. Cas de 20 plans d’expérience 
 
Figure 7-11. Cas de 30 plans d’expérience 
 
Figure 7-12. Cas de 40 plans d’expérience 
 
Figure 7-13. Cas de 50 plans d’expérience 
Dans le cas de l’espace bureau, on peut facilement trouver que la résistance 
thermique Rinfo est la plus influente, nous conservons également Rm. Pour la même 
raison que précédemment, l’inertie thermique est conservée pour l’identification. Les 
autres paramètres sont fixés. Ainsi, on a : 
Paramètres à identifier : Rinfo, Rm et Cm 
Paramètres à fixer : Rcou, Rvide, Reprech et Rshed 
3.2. Identification des paramètres à partir de la mesure 
En exploitant les résultats des études de sensibilité ci-dessus, on réalise 
l’indentification des paramètres d’abord avec le modèle de l’espace bureaux qui 
contient moins de paramètres à identifier. Puisque les deux salles de la plateforme 
PREDIS MHI ont un même mur au milieu, la résistance Rinfo = Rbur est alors fixée pour 
l’identification des paramètres de la salle informatique. 
L’identification des paramètres de l’espace bureaux est réalisée avec les 
données mesurées pendant la période du 28/07/2012 au 05/08/2012.  
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La contrainte de l’identification est de [pinit × 0,1 ; pinit × 10]. 
 
 Initiaux Identifiés 
Rm 3,3164e-4 
4,1186e-4 
(pinit × 1,24) 
Cm 8,8487e6 
4,0728e7 
(pinit × 4,6) 
Rvide 0,0115 0,0115 
Reprech 0,0115 0,0030 
Rshed 0,0322 0,0322 
Rinfo 4,0138e-4 
9,6442e-5 
(pinit × 0,24) 
Rcou 0,013 0,013 
ΔTmoy 0,9020 0,1506 
Figure 7-14. L’identification des paramètres du modèle de l’espace bureaux 
Grâce aux paramètres identifiés, la moyenne des erreurs absolues (ΔTmoy) entre 
la température calculée et celle mesurée, est environ de 0,15°C, diminuant d’un 
facteur de 6 en comparaison au cas initial (0,9°C). Dans la Figure 7-14 la courbe de 
température ambiante calculée (Tintmodel) correspond très bien à mesurée (Tint). 
Ensuite, on réalise l’identification des paramètres de la salle informatique, en 
conservant la résistance Rbur = Rinfo. A cause du fonctionnement instable du système 
de GTC, on n’a pas des données mesurées de même période ci-dessus. L’autre période 
de mesure choisit est du 23/02/2012 au 28/02/2012.  
La contrainte de l’identification est de [pinit × 0,1 ; pinit × 10], sauf Rgtc de [pinit × 
0,001 ; pinit] (Figure 7-15). 
 
Figure 7-15. Pont thermique entre le local de GTC et la salle informatique 
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 Initiaux Identifiés 
Rm 2,0943e-4 
3,6490e-5 
(pinit × 0,17) 
Cm 1,5804e7 
5,4423e6 
(pinit × 0,34) 
Rvide 0,0109 0,0109 
Reprech 0,002 0,002 
Rshed 0,0064 0,0064 
Rbur 4,0138e-4 
9,6435e-5 
(pinit × 0,24) 
Rcta 0,0138 0,0138 
Rgtc 0,0226 
1,5414e-4 
(pinit × 0,0068) 
Rcou 0,0124 0,0034 
ΔTmoy 1,3342 0,2560 
Figure 7-16. L’identification des paramètres du modèle de la salle informatique 
Avec ces paramètres identifiés, le modèle de la salle informatique correspond 
mieux aux mesures que le cas initial pour un facteur de 5 (ΔTmoy = 0,26°C par rapport 
à 1,33°C). Dans la Figure 7-16, à cause des incertitudes sur la mesure de l’occupation 
(précision des capteurs, intervention des occupants), il y a quelques intervalles de 
temps où la courbe calculée (Tintmodel) est un peu plus haute ou plus basse que celle 
mesurée (Tint).   
4. Validation croisée  
Pour vérifier la robustesse de ces paramètres et la qualité de prédiction du 
modèle avec les paramètres identifiés, on essaie une validation sur une autre 
période de mesure du 28/08/2012 au 04/09/2012. 
4.1. Tests unitaires (modèles individuels) 
Pour cette validation, on examine le fonctionnement individuel de chaque 
modèle. Il s’agit de relancer une simulation avec les entrées mesurées et la 
température ambiante calculée (Tintmodel) et comparer avec celle mesurée (Tint). Dans 
ce cas, le modèle de la salle informatique utilise la température ambiante mesurée 
de l’espace bureaux pour son calcul et on applique la même procédure pour le 
modèle de l’espace bureaux. 
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Figure 7-17. Validation individuelle du modèle de la 
salle informatique 
Figure 7-18. Validation individuelle du modèle 
de l’espace bureaux 
Les figures ci-dessus montrent que les résultats obtenus sont bons. La 
moyenne des erreurs absolues du modèle de la salle informatique et de l’espace 
bureaux correspondent à 0,46°C et 0,48°C respectivement. 
4.2. Test d’intégration (modèles couplés) 
Pour le modèle complet de l’enveloppe de la plateforme PREDIS MHI, les 
modèles unitaires des deux salles doivent être couplés. Pour ce couplage, on réalise 
un couplage faible, c'est-à-dire qu’à chaque pas de temps, chaque modèle récupère 
la température ambiante de l’autre salle calculée afin de réaliser son calcul (Figure 
7-19). 
 
Figure 7-19. Plan du couplage des modèles 
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Figure 7-20. Validation au couplage du modèle de la 
salle informatique 
Figure 7-21. Validation au couplage du modèle 
de l’espace bureaux 
On obtient une moyenne des erreurs absolues des deux modèles de 0,8°C pour 
le calcul de la salle informatique et 0,63°C pour l’espace bureaux. Les résultats 
(Figure 7-20 et Figure 7-21) montrent une accumulation des erreurs liée aux étapes 
de calcul précédentes. Ces résultats s’expliquent par le fait que Rbur, le paramètre de 
couplage entre les deux salles, appartient au groupe des paramètres influents pour 
les deux modèles, ce qui implique que les modèles sont également sensibles aux 
valeurs des températures liées à Rbur. Donc, une erreur sur la simulation de Tbur(t) 
respectivement Tinfo(t), entraîne une erreur non négligeable dans le calcul de 
Tinfo(t+∆t) respectivement Tbur(t+∆t).  
Or, ils justifient aussi qu’il est nécessaire de réaliser l’identification des 
paramètres afin d’éviter une divergence de température ambiante calculée par 
rapport à celle réelle.  
Conclusion 
 Nous avons réalisé un modèle de l’enveloppe thermique des salles de PREDIS 
MHI qui se compose deux sous-modèles : le modèle de la salle informatique et le 
modèle de l’espace bureaux. En se basant sur le principe de modélisation équivalente 
thermique/électrique (Gaaloul, 2012), on a construit deux modèles qui permettent de 
se coupler entre eux et avec les autres modèles développés pour la simulation 
dynamique globale. Ces paramètres ont été classifiés par des études de sensibilité 
globale et identifiés à partir des mesures par l’utilisation d’un algorithme de 
minimisation. La validation individuelle des modèles et de leur couplage, qui conduit 
à ΔTmoy <1°C, nous permet de considérer le modèle de l’enveloppe thermique de la 
plateforme PREDIS MHI comme acceptable pour nos objectifs. Nous allons donc 
pouvoir mettre en œuvre le couplage avec les autres modèles, pour les applications 
dans le chapitre suivant.  
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Chapitre 8 
Applications des modèles développées dans le 
cadre de la plateforme PREDIS MHI 
Dans ce dernier chapitre, nous utilisons le modèle de la centrale de traitement de 
l’air et le modèle de l’enveloppe pour la simulation thermique dynamique. Une première 
étude est menée sur une période courte de quelques jours durant laquelle nous 
disposons de mesures permettant la validation globale du modèle. Une deuxième étude 
est ensuite menée sur une année complète, et les résultats sont comparés à l’outil de 
simulation thermique dynamique Pleiades-Comfie. Enfin, nous présentation une 
application au dimensionnement des équipements de chauffage et de rafraîchissement 
en vue d’améliorer le confort thermique. 
1. Simulation thermique dynamique  
1.1. Description du modèle global 
Le modèle global est constitué du  modèle de la VMC double flux (modèle 1), 
du modèle des batteries d’eau chaude (modèle 2), du modèle des sources thermique 
interne (modèle 3), du modèle de l’enveloppe thermique (modèle 4) et du modèle 
de canalisation aéraulique de reprise (modèle 5) (Figure 8-1).  
 
Figure 8-1. Modèle global de la plateforme PREDIS MHI actuelle dans MATLAB/SIMULINK  
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Le modèle de la VMC double flux (modèle 1) représente le fonctionnement des 
deux systèmes de ventilation (soufflage et reprise) ainsi que de l’échangeur rotatif. A 
partir des débits d’air et des températures entrantes, il calcule la température du 
courant d’air vers les batteries d’eau chaude. On peut aussi obtenir le rendement, la 
puissance de consommation électrique, la puissance thermique économisée du 
dispositif… comme nous pouvons le voir sur la figure suivante. 
 
Figure 8-2. Détail du modèle de la VMC double flux  
Concernant le reste de la CTA, le modèle des batteries d’eau chaude (modèle 2) 
reçoit la température du courant d’air sortant de la VMC double flux afin de calculer 
la température d’air soufflée vers la salle informatique et l’espace bureaux. Par 
modification du débit d’eau chaude (l’ouverture de la vanne), nous pouvons régler 
cette température suivant une consigne demandée. 
 
Figure 8-3. Détail du modèle des batteries d’eau chaude  
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En fonction du nombre de personnes dans chaque salle de la plateforme, le 
modèle des sources thermique interne (modèle 3) permet de calculer les puissances 
thermiques internes pour le modèle de l’enveloppe : 
 La chaleur générée des occupants en considérant que la chaleur corporelle 
dégagée par les personnes est de 90 W, 
 Chaleur diffusée par les ordinateurs portables et fixes. 
 Chaleur diffusée par les lumières. 
 
Figure 8-4. Détail de consommation électrique du modèle des sources thermiques internes 
Le modèle de l’enveloppe thermique (modèle 4) calcule les températures 
ambiantes des deux salles. Elles sont renvoyées vers le modèle de canalisation 
aéraulique de reprise (modèle 5) pour déduire la température du courant d’air repris 
vers la VMC double flux par cette formule :  
bureauxinfo
bureauxbureauxinfoinfo
QQ
TQTQTreprise +
+
=  (8-1) 
 
Figure 8-5. Détail du modèle de l’enveloppe 
Salle informatique Espaces bureaux 
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1.2. Simulation du scénario à court terme 
Le scénario à court terme s’appuie sur des mesures réalisées du 14/11/2012 au 
3/12/2012. La plupart des entrées sont les données mesurées, d’autres sont calculées 
par des modèles en amont.  
Remarque : pour des débits d’air trop faibles, le calcul des températures d’air 
ainsi que les mesures, ne sont pas pertinents et ne sera donc pas considérés. Il s’agit 
essentiellement de période d’inoccupation. 
1.2.1. Vue sur le modèle de la VMC double flux 
 
Figure 8-6. Schéma du fonctionnement de la VMC double flux 
1.2.1.1. Entrées du modèle 
 
Figure 8-7. Entrées du modèle de la VMC double flux 
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Dans la Figure 8-7a, on trouve qu’il existe des fuites de débit d’air ce qui justifie 
notre hypothèse des pertes thermiques de l’espace intérieur vers le couloir 
(essentiellement par les portes qui restent ouvertes. Rq : des capteurs d’ouverture 
ont été installés très récemment). Par ailleurs, la température de l’air neuf (Tairneuf) 
doit normalement être égale à la température extérieure (Tairext). La différente entre 
ceux (Figure 8-7b) représente le fonctionnement d’un dispositif de l’antigel, qui 
préchauffe le courant d’air entrant de la VMC double flux pour éviter la condensation 
d’eau sur ses composants au cas de grande humidité. Puisque nous n’avons pas de 
capteur qui mesure la consommation électrique de ce dispositif, la puissance d’antigel 
est calculée grâce à la formule suivante : 
)(
_ airextairneufairptotalsouffléairantigel TTCQP −=  (8-2) 
Cette puissance doit être prise en compte à la consommation électrique de la 
VMC double flux. 
 
Figure 8-8. Courbe estimée de la puissance d’antigel de la VMC double flux 
Enfin, la température du courant d’air repris (Tair repris) (Figure 8-7b) est calculée 
par l’étape précédente du modèle de canalisation aéraulique de reprise. Ce résultat 
sera analysé prochainement à la partie 1.2.5. 
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1.2.1.2. Sorties de la partie électrique 
 
Figure 8-9. Puissance et énergie électrique consommée de la VMC double flux 
Par rapport à l’indice du compteur, l’énergie électrique consommée de la VMC 
double flux, qui est calculée à partir d’une somme de la courbe de puissance de la 
partie électrique (de deux moteurs asynchrones, du moteur de l’échangeur rotatif) et 
d’antigel, est similaire à celle mesurée (Figure 8-9b). Donc, on peut conclure que le 
modèle de la partie électrique (moteur asynchrone et variateur de vitesse) calcule 
bien la puissance électrique consommée. 
1.2.1.3. Sorties de l’échangeur rotatif 
L’échangeur rotatif permet d’économiser l’énergie de chauffage jusqu’à 2800 W 
(Figure 8-10), en particulier lorsqu’il y a une grande différence entre les 
températures entrantes de la VMC double flux (Figure 8-7b) (Tairneuf et Tairrepris) et un 
débit important. 
 
Figure 8-10. Courbe calculée de la chaleur échangée de la VMC double flux 
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En raison du manque de mesures de la température d’air vers la batterie d’eau 
chaude, on ne réalise qu’une comparaison de la température d’air rejeté de la VMC 
double flux vers l’extérieur (Figure 8-11a). 
 
Figure 8-11. Température d’air rejeté de la VMC double flux 
Selon la remarque proposée au début de cette partie, la courbe calculée de 
température d’air rejeté (en vert) est filtrée pour une courbe corrigée (en rouge) 
(éliminer les zones de débit faible) afin de bien comparer le calcul avec la mesure 
dans les zones de fonctionnement (avec l’occupant). En raison de cela, on ne 
présentera que cette dernière comparaison (Figure 8-11b) pour les vues suivantes.  
Au début du scénario (du premier jour au 8ème jour), quand la différence des 
températures entrantes de la VMC double flux (Tair neuf et Tair repris) est inférieur à 10°C, 
la température d’air rejeté colle très bien à celle mesurée dans les zones de 
fonctionnement (Figure 8-11b). Pourtant, A partir du 9ème jour, dans la période très 
froide, quand cette différence est supérieure à 10°C, la température calculée est 
décalée jusqu’à 5°C par rapport à la mesure. 
De la même manière, la courbe de température d’air soufflée fournie au modèle 
des batteries d’eau chaude a le même problème, qui contribuera aux erreurs du calcul 
des modèles en aval. Dans la Figure 8-12, cette courbe est comparée avec celle 
déduite par un calcul de conservation énergétique de l’échangeur de la VMC double 
flux à partir de ses trois températures mesurées. 
)()(
__ reprisairrejetéairairptotalreprisairsouffantairneufairairptotalsouffléair TTCQTTCQ −=−  (8-3) 
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Figure 8-12. Température d’air soufflant de la VMC double flux 
1.2.2. Vue sur le modèle des batteries d’eau chaude 
 
Figure 8-13. Schéma du fonctionnement de la batterie d’eau chaude 
1.2.2.1. Entrées du modèle 
Comme dans le cas de la température d’air soufflant de la VMC double flux, on 
n’a pas de capteur du débit d’eau chaude industrielle. Ce débit a donc été déduis des 
mesures par une méthode de calcul indépendante du fonctionnement du modèle. La 
température déduite du courant d’air soufflant, qui est présenté ci-dessus, est la 
première étape de ce calcul. 
Le débit d’eau est déterminé par conservation énergétique de l’échangeur 
air/eau : 
)()( sortanteeau__ TTCQTTCQ entranteeaueaupeauVMCladesoufflantairsallelaverssoufflantairairpair −=−  (8-4) 
Cette équation est utilisée pour la batterie d’eau chaude de la salle informatique 
et de l’espace bureaux. Selon la structure des canalisations, la température d’air 
entrante de ces dispositifs est égale à la température déduite du courant d’air 
soufflant (Figure 8-12). Les autres paramètres et le résultat du calcul sont décrits 
comme ci-dessous :  
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Figure 8-14. Paramètres et résultat du calcul de débit d’eau chaude 
Dans ce scénario de simulation, l’ouverture de vanne a été commandée à 100% 
d’ouverture tout le temps. Ces résultats ont été exploités tel que pour la suite, mais, 
en ne considérant que les instants où le débit calculé est non nul (débit d’air non nul) 
et pour lesquels on peut donc déterminer une valeur moyenne du débit d’eau. Ceci 
permet de s’affranchir de données temporelles complexes. 
1.2.2.2. Sorties du modèle 
En appliquant les entrées ci-dessus pour ce modèle, on obtient les résultats des 
températures d’eau sortantes et la puissance des batteries d’eau chaude comme ci-
dessous : 
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Figure 8-15. Températures d’eau sortante et puissances du chauffage des BEC 
Dans la Figure 8-15c, les batteries d’eau chaude permettent de chauffer l’air 
soufflé vers les deux salles, avec une puissance maximale d’environ 2000 W pour la 
salle informatique et de 1000 W pour l’espace bureaux.  
 
Figure 8-16. Températures d’air sortant des BEC 
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Les températures d’air sortant (Tair sortant info et Tair sortant bureaux) sont alors 
envoyées vers le modèle de l’enveloppe. 
1.2.3. Vue sur le modèle des sources thermique interne 
1.2.3.1. Entrées du modèle 
Dans la plateforme PREDIS MHI, nous n’avons pas de moyen afin d’identifier et 
de mesurer directement le nombre des personnes présentes dans les salles. 
Cependant, sachant que la concentration de CO2 est dépendante du nombre de 
personne,  on a installé deux capteurs de CO2 pour la  salle informatique et l’espace 
bureaux.   
 
Figure 8-17. Capteur de CO2 « CO2 Engine® K33 LP » 
Ces capteurs envoient des données mesurées avec un pas de temps d’une 
minute vers le système de supervision. Grâce à un bilan effectué à chaque pas de 
temps entre l’apport de CO2 et le renouvellement de l’air, nous obtenons la formule ci-
dessous, qui nous permet de déduire le nombre de personnes dans chaque salle. 
personnepersonne
airsoufflant
COQ
COCOQV
t
CO
Np
2
22
2 )( −×+×
∆
∆
=  (8-5) 
Où : 
 Np : Nombre des personnes 
 ΔCO2 : Différence de concentration de CO2 entre le point de calcul et son 
précédent (ppm) 
 Δt : Pas de temps (h) 
 V : Volume d’air de la salle (Vinfo = 387,25 m3 et Vbureaux = 233,1 m3) 
 Qsoufflant : Débit d’air soufflant vers la salle (m3/h) 
 CO2 : Concentration de CO2 au point de calcul (ppm) 
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 CO2air : Concentration de CO2 de l’air extérieur (390 ppm) 
Qpersonne : Débit d’air expiré par un homme (1,2 m3/h) 
CO2personne : Concentration de CO2 d’air expiré par un homme (40000 ppm) 
 
Figure 8-18. Concentration de CO2 et nombre des personnes de la plateforme PREDIS MHI 
1.2.3.2. Sorties du modèle 
Ce modèle permet d’estimer la production de chaleur (équipement + humain) 
ainsi que la consommation électrique à partir du nombre d’occupants dans chaque 
salle. Nous estimons que chaque personne utilise un équipement informatique de 50 
W et dégage par lui-même de 90 W. En outre, deux ordinateurs fixes à l’espace 
bureaux, consomment une puissance de jusqu’à 220W sur 24/24h. 
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Figure 8-19. Concentration de CO2 et nombre des personnes de la plateforme PREDIS MHI 
1.2.4. Vue sur le modèle de l’enveloppe thermique 
1.2.4.1. Entrées du modèle 
En plus des autres données déjà étudiées précédemment, ce modèle a besoin de 
la température des zones adjacentes ainsi qu’une valeur initiale des températures 
ambiantes de deux salles (Tinfo = 21,8°C et Tinfo = 22,3°C). 
 
Figure 8-20. Températures ajacentes de la plateforme PREDIS MHI 
Pour des raisons de confort, un chauffage d’appoint a été utilisé durant cette 
période dans l’espace bureau dont la consommation électrique et l’apport thermique 
est le suivant. 
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Figure 8-21. Puissance du chauffage portable à l’espace bureaux 
1.2.4.2. Sorties du modèle 
Les sorties du modèle de l’enveloppe sont la température ambiante de la salle 
informatique et de l’espace bureaux, qui peuvent être considérées comme les 
résultats finaux de cette simulation.  
 
Figure 8-22. Températures ambiantes de la plateforme PREDIS MHI 
Dans la Figure 8-22, on trouve que les températures calculées représentent bien 
l’évaluation de celles mesurées dans les deux salles. La moyenne des erreurs absolues 
est de 0,89°C pour la salle informatique et de 0,7°C pour l’espace bureaux. 
1.2.5. Vue sur le modèle de canalisation aéraulique de reprise 
Afin de préparer le calcul de l’étape suivante, ce modèle calcul la température 
d’air repris vers la VMC double flux à partir des températures ambiantes. 
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Figure 8-23. Température d’air repris vers la VMC double flux 
La différence entre la température calculée et celle mesurée (Figure 8-23) a le 
même comportement avec la comparaison des températures ambiantes. 
1.2.6. Conclusion 
Malgré un grand nombre d’incertitudes et d’hypothèses simplificatrices, la 
simulation globale effectuée sur une période de 20 jours, pour laquelle nous 
disposions de mesures, nous a permis d’affiner les modèles et de valider leur 
couplage. La période hivernale choisie permet d’exploiter toutes les fonctionnalités 
des modèles. Une période estivale pourrait être également simulée mais comme 
aucun équipement de rafraîchissement n’est actuellement disponible dans PREDIS, 
nous ne l’avons pas encore réalisée. 
1.3. Simulation du scénario à long terme 
En raison du fonctionnement instable du système de GTC, nous ne pouvons pas 
obtenir des données mesurées pour une période à long terme. Par contre, nous 
disposons d’une simulation thermique dynamique de PREDIS dans le logiciel COMFIE 
Pléiades pendant une année, réalisée dans le cadre du stage de licence professionnelle 
BP3E d’Etienne MORA (Mora, 2013).   
L’objectif principal de cette simulation est d’observer la consommation 
électrique et l’évaluation de température ambiante des espaces internes de la 
plateforme PREDIS MHI.   
1.3.1. Description du scénario 
Salle informatique 
 Heures d’occupation : de 8h à 18h du lundi au vendredi, hors vacances 
scolaires 
 Occupation : 26 Personnes 
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 Ventilation : VMC HT PREDIS ; soufflage et extraction = 500m3/h 
 Périodes de vacances : du 19/02 au 04/03 ; du 23/04 au 29/04 ; du 02/07 au 
26/08 ; du 22/10 au 28/10 ; du 17/12 au 30/12. (Toujours pas d’occupation le 
week-end) 
Espace bureaux 
 Heures d’occupation : de 8h à 18h du lundi au vendredi, hors vacances d’été et 
d’hiver 
 Occupation : 6 Personnes 
 Ventilation : VMC HT PREDIS ; soufflage et extraction = 150m3/h  
 Périodes de vacances : du 03/08 au 26/08 ; du 17/12 au 30/12. (Toujours pas 
d’occupation le week-end) 
1.3.2. Résultats de simulation 
Les modèles disponibles dans ce logiciel de simulation sont bien moins détaillés 
que ceux que nous avons réalisés, sachant que cet outil a pour l’objectif de déterminer 
les besoins de chauffage et de rafraîchissement. Par conséquent, nous ne disposons 
pas d’information sur l’échangeur rotatif ou les batteries d’eau chaude, mais 
uniquement la puissance de chauffage de chaque pièce interne (salle informatique et 
espace bureaux). Par conséquent, cette simulation vise principalement à étudier le 
comportement du modèle thermique de l’enveloppe et puissances consommées par la 
CTA. 
1.3.2.1. Consommation électrique 
Vue d’ensemble de l’énergie électrique fournie 
 
Energie fournie  
KWh/m2 KWh 
Salle informatique 25 2854 
Espace bureaux 46 3387 
CTA 34 376 
Totalité 25 6617 
Tableau 8-1. Energies de consommation électrique pendant toute l’année 
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Energie fournie mensuelle 
 
Figure 8-24. Energies de consommation électrique mensuelles 
1.3.2.2. Températures ambiantes 
 
Figure 8-25. Température ambiante des pièces internes pendant toute l’année 
Dans la Figure 8-25, en général, notre modèle global calcule bien l’évolution de 
des températures ambiantes (courbe bleu). Cela montre que les résultats ne 
divergent pas pour un calcul à long terme. 
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Durant les périodes d’occupation ou d’inoccupation des deux salles, les résultats 
sont similaires. Cependant, durant la période estivale d’inoccupation de la salle 
informatique et d’occupation de l’espace bureau (mois de juillet : entre les indexes 6 
et 7), des différences plus significatives apparaissent. La cause principale vient du 
couplage très simpliste entre les deux salles de notre modèle, réalisé par une 
résistance unique. Le modèle COMFIE est beaucoup plus complexe car chaque zone 
thermique à des couplages précis avec chaque zone adjacente via des murs 
discrétisés finement. 
 
Figure 8-26. Température ambiante des pièces internes du juillet à l’août 
1.3.3. Conclusion 
La simulation du scénario à long terme de la plateforme PREDIS MHI est un cas 
de test pour examiner le fonctionnement du modèle global pendant une année. A 
partir des résultats obtenus, nous pouvons considérer que notre modèle est 
suffisamment fiable pour prévoir la consommation électrique et le confort thermique 
dans la plateforme, et ainsi être utilisé pour les recherches sur la gestion énergétique 
des bâtiments.     
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2. Simulation de réhabilitation de la plateforme PREDIS 
MHI pour le confort hivernal et estival 
Dans le cadre du stage de fin d’étude à l’ENSE3 de DINH Van Binh (Dinh, 2013), 
nous avons exploité notre modèle global afin d’améliorer le confort thermique dans 
une période froide et une période chaude de l’année 2012.   
2.1. Problème d’inconfort thermique 
Afin d’étudier l’inconfort, j’ai extrait de la supervision des mesures durant une 
période chaude de l’été du 28/07 au 05/08/2012 et une période froide de l’hiver du 
27/11 au 04/12/2012. Le scénario suivant est simulé, avec l’occupation maximale : 
 Salle informatique :  
o Heure d’occupation : de 7h30 à 12h, de 13h à 18h, sauf le weekend, 
o Nombre d’occupation : 20 personnes. 
 Espace bureaux :  
o Heure d’occupation : de 7h30 à 12h, de 13h à 20h, sauf le weekend, 
o Nombre d’occupation : 12 personnes. 
De plus, afin de gérer au mieux la consommation liée à la VMC, un modèle de 
régulateur de CO2 est couplé au modèle de la VMC double flux afin de commander le 
débit d’air selon une consigne maximale de CO2 de1000 ppm ± 10%. 
 
Figure 8-27. Entrées et sorties du modèle de régulateur de CO2 pendant une journée de travail 
En situation de l’occupation maximale, la ventilation ne permet pas d’atteindre 
la consigne de CO2, mais la valeur maximale de 1400 ppm reste acceptable. 
Concernant le confort thermique, on obtient les températures ambiantes 
simulées comme ci-dessous :  
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Figure 8-28. Températures ambiantes de la plateforme PREDIS MHI durant la période froide et chaude 
Dans la Figure 8-28, on trouve que le confort thermique de la plateforme 
PREDIS MHI n’est pas bien assuré pendant les périodes critiques du climat. Il y fait 
trop froid en hiver et trop chaud en été. En effet, pendant la période froide, la 
température est très basse au weekend car il n’y a pas de chauffage et pas 
d’occupants. Par conséquent, il existe un inconfort thermique important le lundi 
matin avec environ 17,5°C qui peut se solutionner par une consigne de relance plus 
tôt le lundi, ou par un moyen de chauffage complémentaire.  
Concernant la période chaude, puisqu’il n’existe pas de dispositif de 
rafraîchissement, la température ambiante peut atteindre une valeur maximale de 
34°C. Ainsi, l’implantation d’une pomme à chaleur est indispensable pour améliorer le 
confort thermique de ces deux périodes. 
2.2. Dimensionnement du chauffage pour le confort hivernal 
En hiver, nous choisissons de définir la consigne de température de confort à 
22°C avec une baisse nocturne de 4°C (en innoccupation) (Figure 8-29). L’objectif 
principal de ce travail est de déterminer la puissance du chauffage, qui permet de 
limiter l’inconfort thermique hivernal à une durée raisonnable.  
 
Figure 8-29. Consigne de température en hiver. 22°C en occupation, 18°C en innoccupation 
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Pour mettre en place la simulation, un régulateur proportionnel est utilisé afin 
de corriger l’écart entre la sortie (la température dans la salle) et la consigne de 
température. Le facteur KP est définit empiriquement à la valeur de KP = 5000.  
 
Figure 8-30. Schéma de la régulation de température dans la plateforme 
Grâce à ce régulateur, on obtient une courbe de puissance de chauffage comme 
ci-dessous : 
 
Figure 8-31. Puissances du chauffage déduites par la régulation 
Dans la Figure 8-31, il faut fournir une puissance du chauffage jusqu’à 14kW 
afin d’obtenir la température ambiante suivant la consigne (Figure 8-29). Cette 
puissance, utilisée durant une courte période engendre un coût d’investissement de 
l’équipement trop important. Ainsi, le problème de dimensionnement devient un 
problème de compromis entre l’investissement (puissance du chauffage) et le confort 
(temps de réponse du chauffage). 
Pour résoudre ce problème, on a essayée de baisser de peu à peu la puissance 
limite du chauffage à partir de la puissance maximale pour observer des « points 
tronqué » correspondants. 
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Figure 8-32. Méthode de recherche d’une puissance limite 
L’ensemble de ces simulations nous permet d’obtenir une courbe de compromis 
de la salle informatique et de l’espace bureaux. Théoriquement, le coude de cette 
courbe est la solution la plus intéressante.  
 
Figure 8-33. Courbe de Pareto de la salle 
informatique 
 
Figure 8-34. Courbe de Pareto de l’espace 
bureaux 
Aucun coude n’apparaissant franchement, on a choisi d‘étudier 4 couples de 
puissances limites (salle informatique et espace bureaux) (Figure 8-33 et Figure 
8-34). Les quatre couples correspondent à quatre puissances de chauffage différentes 
qui pourraient être installés pour la plateforme PREDIS, correspondant à 4 
simulations dont les résultats suivants montrent la température régulée dans chaque 
cas. En considérant l’inconfort lorsque la température est inférieure de 0,1°C à la 
consigne, on obtient le tableau suivant : 
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 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 
Salle 
informatique 
Puissance du chauffage (W) 4989 2649 1849 959,5 
Temps d’inconfort (h/8 jours) 2 11 20 34 
Espace 
bureaux 
Puissance du chauffage (W) 3005 1595 1115 575,1 
Temps d’inconfort (h/8 jours) 3 11 20 35 
Tableau 8-2. Temps d’inconfort – puissance du chauffage pendant la période froide  
Le cas 2 est choisi comme la solution la plus intéressante pour la plateforme 
PREDIS MHI. En supposant que nous pouvons utiliser chaque pompe à chaleur 
réversible air/eau CIAT Aqualis 33H pour chaque espace (salle informatique et 
espace bureaux), les figures suivantes présentent les résultats simulés avec le modèle 
de la PAC que nous avons développé. 
Le modèle est configuré afin de simuler la consommation électrique, 
correspondant à la puissance de chauffage demandée (débit d’eau : 0,05 kg/s et 
rendement électrique : 0,5). Grâce à notre simulation, nous pouvons dimensionner au 
mieux, et nous pourrions également établir un retour sur investissement précis du 
dispositif en fonction des tarifs d’achat et des tarifs de l’électricité. 
 
Figure 8-35. Résultats du dimensionnement thermique de la salle informatique pendant la période 
froide 
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Figure 8-36. Résultats du dimensionnement thermique de l’espace bureaux pendant la période froide 
2.3. Dimensionnement du rafraîchissement pour le confort estival 
En été, la consigne de température confortable est définit de 24°C au maximum 
en occupation (le jour) et de 28°C dans la nuit (innoccupation). De la même manière 
que précédemment, on détermine la puissance de rafraîchissement, qui permet de 
limiter l’inconfort thermique estival dans un temps raisonnable. Par le régulateur 
proportionnel utilisé, obtient une courbe de puissance thermique demandée : 
 
Figure 8-37. Puissances du rafraîchissement déduites par la régulation 
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En appliquant encore la méthode des « points tronqués », les courbes de 
compromis de la puissance limite en fonction du nombre des points tronqués sont 
décrites comme ci-dessous : 
Figure 8-38. Courbe de Pareto de la salle 
informatique 
Figure 8-39. Courbe de Pareto de l’espace 
bureaux 
En dépit d’un coude bien marqué en utilisant cette échelle de tracé, nous avons 
choisi d’étudier deux couples de puissances limites, dont les résultats sont résumés 
dans le tableau suivant : 
 Cas 1 Cas 2 
Salle 
informatique 
Puissance du chauffage (W) 10780 8083 
Temps d’inconfort (h/8 jours) 1 25 
Espace 
bureaux 
Puissance du chauffage (W) 6480 4820 
Temps d’inconfort (h/8 jours) 1 11 
Tableau 8-3. Temps d’inconfort – puissance du chauffage pendant la période chaude 
A partir du temps d’inconfort, on décide de choisir le cas 2 comme la solution 
intéressante de dimensionnement. La PAC CIAT Aqualis 33H est encore utilisée pour 
ce cas de test, mais on change seulement le rendement électrique à 0,5. 
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Figure 8-40. Résultats du dimensionnement thermique de la salle informatique pendant la période 
chaude 
 
Figure 8-41. Résultats du dimensionnement thermique de l’espace bureaux pendant la période chaude 
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2.4. Conclusion 
Dans cette dernière application, la simulation du modèle global nous a permis 
de dimensionner la puissance nécessaire afin d’assurer le confort thermique de la 
plateforme PREDIS MHI. Ces résultats nous permettent également d’établir un bilan 
de consommation électrique de la PAC qui offre un COP (coefficient de performance) 
de 6. Grâce à ces recherches, à la fin du juillet 2013, on a installé une PAC S9T de la 
société GA afin de résoudre le problème d’inconfort actuel. De plus, cette PAC nous 
permettra par la suite de disposer de variables de gestion supplémentaires 
permettant d’envisager des scénarios avancés de gestion énergétique. En effet, avec la 
CTA actuelle, le chauffage et le renouvellement d’air ne pouvait être dissociés. 
Désormais nous disposerons de modèles et d’équipements permettant de réaliser les 
3 fonctions de chauffage, rafraîchissement et renouvellement d’air de manière 
découplés.  
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L’objectif principal de ce travail de thèse était de réaliser la simulation 
dynamique, la gestion des flux énergétiques, la réhabilitation et la conception de la 
plateforme PREDIS MHI, par la modélisation de ses composantes énergétiques. Dans 
le contexte du bâtiment multi-physique, une méthodologie de modélisation 
analytique et empirique, qui vise un compromis entre précision et facilité de 
description, visant ainsi l’optimum vis-à-vis des incertitudes, a été choisie. Il était 
donc nécessaire d’avoir une connaissance globale sur les comportements physiques 
du bâtiment afin d’adapter les critères proposés et mener à bien les objectifs de notre 
cas d’études PREDIS MHI. 
Dans la partie 2 de ce document, nous avons réalisé un modèle de la batterie 
électrique pour la gestion électrique de la plateforme PREDIS MHI. Selon une 
modélisation analytique basée sur les hypothèses de Shepherd, notre modèle permet, 
à partir de la puissance demandée, de calculer la puissance réelle et les états de 
fonctionnement de la batterie électrique (état de charge, état de santé). Les résultats 
obtenus sont très satisfaisants, en comparaison avec la mesure. De plus, ce model 
nous a permis, en particulier, de mettre en place une gestion anticipative et temps 
réelle optimale des ordinateurs portables dans le but de maximiser l’autonomie 
énergétique à partir d’une production photovoltaïque. Ce système est fonctionnel et 
installé dans PREDIS MHI. Il contribue en particulier à une nouvelle série de travaux 
conjoints entre le smart building et le smart-grid.  
Dans la partie 3, nous avons traité la problématique de la simulation thermique 
dynamique de la plateforme PREDIS MHI. A partir d’une base de travaux existants, 
nous avons développé les modèles de la centrale de traitement de l’air (CTA), de la 
pompe à chaleur, et de l’enveloppe thermique pour parvenir au modèle global de 
PREDIS. En regardant le calcul des modèles partiels, par rapport aux références 
(mesure, calcul d’autre modèle), les résultats acquis sont tout à fait convenables vis-à-
vis de nos objectifs. Tous ces modèles ont été mis en œuvre pour des études de 
réhabilitation pour le confort hivernal et estival de notre plateforme PREDIS MHI. Ce 
travail de mise en application a été effectué avec l’aide de DINH Van Binh durant son 
stage de fin d’étude. Les résultats sont de deux ordres, le premier concerne les études 
menées qui ont contribué par exemple au dimensionnement de la puissance 
thermique nominale d’une pompe à chaleur, qui est maintenant installée dans notre 
plateforme. Le deuxième concerne la faculté de nos modèles à répondre à des 
objectifs d’analyse énergétique et de confort de PREDIS. Les modèles sont en effet 
exploitables pour différentes études telles que la simple analyse de l’existant, 
l’analyse de sensibilité (aux usages, au changement climatique, …), l’étude de 
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conception (technique, économique, environnementale), l’optimisation en 
conception, les algorithmes de gestion, le recalage de modèle de gestion… 
Ces travaux de modélisation et leurs applications sont des préalables 
nécessaires à l’avancée des travaux de recherches sur le smart building au service de 
l’efficacité et de la sobriété énergétique, ainsi que son lien avec le smart-grid. 
 En couplant des modèles multi-physiques pour le système énergétique global 
du bâtiment, les flux énergétiques peuvent être facilement simulés et donc 
contrôlés pour divers scénarios. Ce travail de prototypage virtuel est 
nécessaire pour réduire les essais expérimentaux. 
 Concernant la conception et l’installation des dispositifs énergétiques dans le 
bâtiment, les modèles développés peuvent être exploités afin de prévoir leur 
fonctionnement, l’optimisation entre le coût d’investissement et l’efficacité 
d’utilisation.  
 Les modèles développés pourraient être appliqués au diagnostic. Ainsi, à partir 
des données mesurées, nous pourrions comparer les grandeurs calculées pour 
un fonctionnement normal afin d’analyser et localiser des défauts. 
 Du point de vue de la gestion optimale énergétique du bâtiment, les modèles 
que nous avons développés sont suffisamment légers pour l’optimisation et 
assez précis pour satisfaire les trois objectifs principaux : minimiser le coût de 
consommation, améliorer l’efficacité d’utilisation et maximiser l’exploitation 
des sources renouvelables.  
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Annexe A 
Batterie électrochimique 
1. Définition 
La batterie électrique (ou l’accumulateur électrique) est un ensemble de cellules 
électrochimiques, stockant l’énergie électrique et subvenant aux besoins de la charge 
grâce aux réactions électrochimiques. En pratique, il y existe deux types de batterie : 
celles non rechargeables (les piles) et celles peuvent être rechargées. 
2. Principe de fonctionnement 
Une batterie se compose d’une ou plusieurs cellules électrochimiques, chaque 
cellule se constitue de deux électrodes (une cathode et une anode), un électrolyte et 
un séparateur. Les deux électrodes baignent au milieu ionique conducteur 
(électrolyte) sous forme liquide ou de gel. C’est la réaction entre la solution et les 
électrodes, qui est à l'origine du déplacement des électrons et des ions dans la 
solution. Un isolant poreux (ou séparateur) permet de séparer les deux plaques tout 
en autorisant le passage des ions. (Linden & Reddy, 2002). 
Quand une batterie est complètement chargée, son anode a un surplus 
d’électrons et sa cathode est en manque d’électrons. Une charge, connectée aux 
bornes de la batterie, réalise un déplacement d’électrons de l’anode à la cathode et ce 
phénomène s’appelle « le processus de décharge ». Ce processus s’arrête lorsqu’il 
s’équilibre les charges entre anode et cathode. 
 
Figure A-42. Cellule électrochimique (décharge) 
A l’inverse de la décharge, le « processus de charge » établit un déséquilibre de 
charge entre deux électrodes. La batterie est chargée par une source de courant ce qui 
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va causer le déplacement des électrons de l'anode (négative) vers la cathode 
(positive).  Lorsque l'anode atteindra un excès d'électrons et la cathode un manque 
d'électrons, le processus de charge finit. 
 
Figure A-43. Cellule électrochimique (charge) 
3. Caractéristique de la courbe de charge et décharge 
(Dekkiche, 2008) 
Pendant le processus de décharge, la courbe caractéristique est composée en 
trois sections correspondant à trois phénomènes de fonctionnement (Figure A-44). 
Au début du processus, en raison de la faible résistance de la batterie, la tension 
baisse rapidement sous forme d’une courbe exponentielle (Section A). La deuxième 
section représente une chute de tension plus lente jusqu’à une valeur inférieure à la 
valeur nominale (Section B). Dans cette partie, la courbe est linéaire due à la 
résistance interne qui reste quasiment constante. A la fin du processus, la tension 
chute brusquement, à cause d’une réduction des matériaux actifs, la fin de la réaction 
d’oxydoréduction provoque une résistance très importante de la batterie (Section C). 
 
Figure A-44. Courbe de décharge, accumulateur Ni-Cd 2,8 Ah / 1,2V / 0,56 A 
Le processus de charge est l’inverse du celui de décharge (Figure A-45). Malgré 
il ne rencontre pas le problème du court-circuit au cas de décharge (très grand 
Section C 
Section B 
Section A 
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courant), la batterie ne doit pas être chargée au courant, qui dépasse une valeur 
limite (donné par le fabriquant) pour éviter l’échauffement de la batterie dû à la 
réaction électrochimique. Par ailleurs, une surtension aux bornes de batterie est aussi 
interdite en raison d’un dégagement gazeux qui peut aussi chauffer la batterie. 
 
Figure A-45. Courbe de charge, accumulateur Ni-Cd 1,2V 
4. Littérature de modélisation de la batterie 
électrochimique 
4.1. Modèle chimique 
Ce modèle complexe est réalisé avec une vision de chimiste, qui prendre en 
considération les phénomènes électrochimiques comme la diffusion, polarisation et le 
transfert de masse au sein du couple électrochimique (Fan & White, 1991) (Gu, Wang, 
Li, Geng, & Liaw, 1999) (Osvaldo, Francesco, & Luigi, 2006). Son contenu consiste des 
équations aux dérivées partielles difficiles à résoudre en raison des conditions 
initiales et limites nécessaires. En outre, il faut fournir plusieurs paramètres 
chimiques qui ne sont pas faciles à déterminer. 
4.2. Modèle empirique 
 C’est une méthode classique qui se base sur des tests expérimentaux. La 
performance de la batterie est enregistrée pour identifier une relation sous forme des 
polynômes. Comme avoir présenté la nature de ce type de modélisation, il ne 
représente pas un modèle générique pour toutes les batteries car il ne compte de tous 
les paramètres. 
4.3. Modèle électrique 
Ce type du modèle est au point de vue du électricien, étant bien connu et 
largement utilisé selon les applications et le type de la batterie. En dépendant le 
Section C 
Section B 
Section A 
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niveau de précisons et l’objectif de recherche, le modèle peut décrire moins ou plus le 
fonctionnement de la batterie. 
4.3.1. Modèle classique de la batterie 
Le modèle classique est le plus simple et le plus commun, il est défini par une 
tension à vide (VO) mise en série avec une résistance interne (RI). VB est la tension aux 
bornes de la batterie. 
 
Figure A-46. Modèle classique de la batterie 
Dans ce modèle, VOC et RI sont considérés constants, négligeant leur variation en 
fonction de l’état de charge et la température de batterie. Ce modèle est applicable si 
on l’utilise comme une source de tension et qu’on ne s’intéresse pas à l’état de charge 
et à la température de la batterie (Dürr, Cruden, & McDonald, 2006). 
4.3.2. Modèle classique de la batterie 
Le modèle de base de Thévenin est amélioré grâce à l’insertion d’un 
condensateur C, représentant la polarisation des plaques métalliques de la batterie et 
une résistance de surtension R0 due au contact des plaques avec l’électrolyte (Dürr, 
Cruden, & McDonald, 2006) (Paganelli, Guezennec, Hansung, & Avra, 2001). 
 
Figure A-47. Modèle de base de Thévenin 
V O
 
RI  
VB
  
IB
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Les paramètres de ce modèle sont supposés constants mais différents en charge 
et en décharge. Cependant, ils sont indépendants de l’état de charge de la batterie. 
En revanche du modèle de base, celui avancé est développé à tenir compte d’une 
variation des paramètres en fonction de l’état de charge, la température et le courant 
de batterie. Par ailleurs, les paramètres de charge et de décharge sont séparés et sont 
présentés sur un même schéma par l’utilisation de diodes (Dürr, Cruden, & McDonald, 
2006). 
 
Figure A-48. Modèle avancé de Thévenin 
Les paramètres du modèle sont définis comme suit :  
 CI : capacité de l'accumulateur.  
 RI : résistance d'auto décharge.  
RIC et RID : représentent la résistance interne due à l'électrolyte et aux électrodes 
respectivement pendant la charge et la décharge. Les deux circuits RC  (RCC2 et RDC2) 
représentent respectivement la surtension à la fin de la charge et la chute brusque de 
la tension à la fin de la décharge. Du fait que tous les paramètres de ce modèle sont 
variables (en fonction de l'état de charge ou de la tension à vide), leur identification 
est difficile. 
4.3.3. Modèle de Cauer et Foster 
Ce modèle est similaire à celui de Thévenin mais il diffère par l’ajout d’une 
impédance appelée « Impédance de Warburg » (ZW) (Kuhn, Forgez, Lagonotte, & 
Friedrich, 2006). Dans ce modèle, RI  représente la résistance interne, le circuit RC et 
l'impédance ZW, représentent respectivement le phénomène de transfert de charge et 
le phénomène de diffusion qui occurrent pendant le fonctionnement de 
l'accumulateur. Donc c'est un modèle assez complet et qui représente mieux la 
dynamique de l'accumulateur. 
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Figure A-49. Modèle de Cauer et Foster 
L'impédance de Warburg a été modélisée par deux structures : structure de 
Cauer et de Foster : 
 
Figure A-50. Structure de Cauer 
 
Figure A-51. Structure de Foster 
Pour ce type de modèles avec les deux structures l'identification des paramètres 
se fait par une méthode électrochimique expérimentale qu'on appelle spectroscopie 
d'impédance assez complexe à mettre en œuvre (Mauracher & Karden, 1997). 
4.3.4. Modèle de Shepherd 
En supposant le courant de décharge invariable et la résistance interne 
constante, ce modèle est décrit par une équation qui permet de produire des courbes 
de décharge de la plupart des batteries (Shepherd, 1963) (Shepherd, 1965). 
Les paramètres de cette équation sont identifiés à partir d’un certain nombre de 
points discrétisés d’une courbe de mesures. Cette modélisation permet de décrire 
assez précisément l’évolution de la tension mais ne tient pas compte des influences de 
Annexes 
 
185 
 
la variation de température. L’équation de tension aux bornes de batterie est la 
suivante : 
)exp(0 tIQ
BAIRI
tIQ
QKVV bbtb
b
t −+−
−
−=  (A-6) 
Dans l'équation (A-6), V0, K, Q, Rt, A et B représente des paramètres constants à 
identifier à partir de courbes de décharge mesurées. De plus, Shepherd utilise deux 
courbes de décharge pour déterminer les six paramètres. Parfois, la partie 
exponentielle de la courbe est difficile à observer car elle est très courte et peut alors 
être négligée et la courbe de décharge peut être représentée par la zone de 
polarisation qui est représentée par l'équation (A-6). L'équation de Shepherd a été 
largement utilisée et modifiée par d'autres auteurs dans la littérature (Tremblay & 
Dessaint, 2009) (Tremblay, Dessaint, & Dekkiche, 2007) (Dekkiche, 2008). 
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Annexe B 
Points de fonctionnement de la PAC réversible 
air/eau CIAT Aqualis 33H 
Pdf 
Pabs 
(W) 
Pcalo 
(W) 
Tair_ext 
(°C) 
Teau_in 
(°C) 
Teau_out 
(°C) 
Pabs_modèle 
(W) 
ΔPabs 
(W) 
Pabs_corrigée 
(W) 
1 2000 4600 -20 22,80 25 1199 800 1999 
2 2000 5300 -15 22,47 25 1224 800 2024 
3 2000 6300 -10 21,99 25 1275 800 2075 
4 2100 7200 -5 21,56 25 1266 800 2066 
5 2100 8000 0 21,18 25 1211 800 2011 
6 2100 9400 5 20,51 25 1233 800 2033 
7 2100 11100 10 19,70 25 1272 800 2072 
8 2100 12500 15 19,03 25 1231 800 2031 
9 2100 14400 20 18,12 25 1231 800 2031 
10 2300 4500 -20 32,85 35 1428 900 2328 
11 2300 5300 -15 32,47 35 1523 900 2423 
12 2400 6100 -10 32,08 35 1573 900 2473 
13 2500 6900 -5 31,70 35 1585 900 2485 
14 2500 7800 0 31,27 35 1586 900 2486 
15 2500 9100 5 30,65 35 1641 900 2541 
16 2600 10900 10 29,79 35 1763 900 2663 
17 2600 12200 15 29,17 35 1752 900 2652 
18 2700 13500 20 28,55 35 1711 900 2611 
19 2900 4400 -20 42,90 45 1665 1000 2665 
20 3000 5200 -15 42,51 45 1810 1000 2810 
21 3000 5900 -10 42,18 45 1876 1000 2876 
22 3000 6700 -5 41,80 45 1933 1000 2933 
23 3000 7600 0 41,37 45 1978 1000 2978 
24 3100 9000 5 40,70 45 2115 1000 3115 
25 3200 10600 10 39,93 45 2262 1000 3262 
26 3200 11800 15 39,36 45 2280 1000 3280 
27 3300 12900 20 38,84 45 2245 1000 3245 
28 3000 5000 -15 52,61 55 2090 1100 3190 
29 3200 5300 -10 52,47 55 2055 1100 3155 
30 3200 6000 -5 52,13 55 2142 1100 3242 
31 3600 7400 0 51,46 55 2413 1100 3513 
32 3700 8300 5 51,03 55 2471 1100 3571 
33 3800 9800 10 50,32 55 2671 1100 3771 
34 3900 11000 15 49,74 55 2748 1100 3848 
35 3900 12100 20 49,22 55 2769 1100 3869 
36 3300 6200 -10 57,04 60 2642 1200 3842 
37 3700 6800 -5 56,75 60 2687 1200 3887 
38 3900 7300 0 56,51 60 2663 1200 3863 
39 4100 8300 5 56,03 60 2782 1200 3982 
40 4100 9500 10 55,46 60 2928 1200 4128 
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41 4200 10500 15 54,98 60 2978 1200 4178 
42 4300 11600 20 54,46 60 3033 1200 4233 
Tableau B-4. Points de fonctionnement en mode de chauffage 
Pdf 
Pabs 
(W) 
Pfrigo 
(W) 
Tair_ext 
(°C) 
Teau_in 
(°C) 
Teau_out 
(°C) 
Pabs_modèle 
(W) 
ΔPabs 
(W) 
Pabs_corrigée 
(W) 
1 2300 9600 20 8,93 5 1569 800 2369 
2 2300 10300 20 11,22 7 1600 800 2400 
3 2300 11100 20 14,55 10 1570 800 2370 
4 2400 13000 20 20,33 15 1603 800 2403 
5 2400 14100 20 23,78 18 1591 800 2391 
6 2400 14900 20 26,11 20 1581 800 2381 
7 2500 9300 25 8,81 5 1786 800 2586 
8 2500 10000 25 11,10 7 1836 800 2636 
9 2600 10900 25 14,47 10 1853 800 2653 
10 2600 12500 25 20,12 15 1860 800 2660 
11 2700 13700 25 23,62 18 1900 800 2700 
12 2700 14500 25 25,94 20 1911 800 2711 
13 2700 9000 30 8,69 5 1994 800 2794 
14 2800 9500 30 10,89 7 2006 800 2806 
15 2800 10400 30 14,26 10 2050 800 2850 
16 2900 12000 30 19,92 15 2101 800 2901 
17 2900 13100 30 23,37 18 2146 800 2946 
18 3000 13900 30 25,70 20 2178 800 2978 
19 3000 8400 35 8,44 5 2097 900 2997 
20 3000 9000 35 10,69 7 2157 900 3057 
21 3100 9800 35 14,02 10 2198 900 3098 
22 3100 11300 35 19,63 15 2267 900 3167 
23 3200 12300 35 23,04 18 2308 900 3208 
24 3200 13100 35 25,37 20 2367 900 3267 
25 3200 7900 40 8,24 5 2208 1000 3208 
26 3300 8500 40 10,48 7 2289 1000 3289 
27 3300 9100 40 13,73 10 2290 1000 3290 
28 3400 10600 40 19,34 15 2408 1000 3408 
29 3500 11500 40 22,71 18 2448 1000 3448 
30 3500 12100 40 24,96 20 2463 1000 3463 
31 3400 7500 43 8,07 5 2222 1100 3322 
32 3400 8000 43 10,28 7 2281 1100 3381 
33 3500 8700 43 13,57 10 2336 1100 3436 
34 3600 10100 43 19,14 15 2453 1100 3553 
35 3600 10900 43 22,47 18 2480 1100 3580 
36 3700 11500 43 24,71 20 2507 1100 3607 
Tableau B-5. Points de fonctionnement en mode de refroidissement 
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Annexe C 
Polynômes expérimentaux des PAC 
1. CIAT Aqualist 20 
1.1. Calcul Te et Tc en mode du chauffage 
 
Débit eau : 1.2m3/h (soit deltaT environ 5°)
offset1 pour Tair = 20° : y = 0.0005x2 + 0.05x - 2.3908 x = TdepEau
offset2 pour Tair = 15° : y = 0.0006x2 + 0.0382x - 2.3633 y = Offset
offset3 pour Tair = 10° : y = 0.0007x2 + 0.0297x - 2.3279 
offset4 pour Tair = 5° : y = 0.0008x2 + 0.0193x - 2.1117 
offset5 pour Tair = 0° : y = 0.0008x2 + 0.0232x - 2.029 
offset6 pour Tair = -5° : y = 0.0012x2 - 0.0029x - 1.573 
offset7 pour Tair = -7° : y = 0.0013x2 - 0.0095x - 1.4163 
offset1 pour TdepEau = 25° : y = 0.1461x - 0.8342 x = Tair
offset2 pour TdepEau = 30° : y = -0.0007x2 + 0.1487x - 0.7291 y = Offset
offset3 pour TdepEau = 35° : y = 0.1411x - 0.7479
offset4 pour TdepEau = 40° : y = -0.0009x2 + 0.1437x - 0.6136
offset5 pour TdepEau = 45° : y = -0.0019x2 + 0.1512x - 0.5551
offset6 pour TdepEau = 50° : y = -0.0036x2 + 0.1757x - 0.6056
Tcond = (0.9879*TdepEau+7.3537+offset)
Tevap = (0.8985*Tair-7.4556+offset)
Mode CHAUD Aqualis 20
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1.2. Calcul Te et Tc en mode du refroidissement 
 
Débit eau : 1.2m3/h (soit deltaT environ 5°)
offset1 pour Tair = 20° : y = 0.8751x - 21.885 x = TdepEau
offset2 pour Tair = 25° : y = 0.8849x - 22.12 y = Offset
offset3 pour Tair = 30° : y = 0.8913x - 22.269 
offset4 pour Tair = 35° : y = 0.9015x - 22.542 
offset5 pour Tair = 40° : y = 0.9078x - 22.699 
offset1 pour TdepEau = 18° : y = -0.0037x2 + 1.0803x - 28.939 x = Tair
offset2 pour TdepEau = 20° : y = -0.0036x2 + 1.0628x - 28.508 y = Offset
offset3 pour TdepEau = 22° : y = -0.0035x2 + 1.0506x - 28.138 
offset4 pour TdepEau = 24° : y = -0.0035x2 + 1.0415x - 27.884 
offset5 pour TdepEau = 26° : y = -0.0037x2 + 1.0409x - 27.691 
offset6 pour TdepEau = 28° : y = -0.0036x2 + 1.0249x - 27.319 
offset7 pour TdepEau = 30° : y = -0.0042x2 + 1.0545x - 27.61 
offset8 pour TdepEau = 32° : y = -0.0049x2 + 1.0845x - 27.921 
Tcond = (0.3862*TdepEau+41.502+offset)
Tevap = (0.092*Tair+14.575+offset)
Mode FROID Aqualis 20
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1.3. Calcul de la puissance électrique et du chauffage 
 
ZP23K3E-PFJ R410A
Version  7.40  / 40654 (04/11)
Sous-refroidissement 0.00E+00
Tension 2.30E+02
Réseau électrique 220/240V - 1~ - 50Hz
Température des gaz a1.83E+01
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
Puiss. Frigo.7 21E+00 2.61E-01 -6.41E-02 4.36E-03 -1.42E-03 3.24E-04 2.59E-05 -4.20E-05 -1.15E-05 -5.58E-06
P. Absorbée4.62E-01 -1.21E-02 2.18E-02 -8.34E-05 4.56E-04 -9.28E-05 1.93E-06 1.30E-06 -6.32E-06 4.83E-06
Intensité 2.95E+00 -5.34E-02 8.47E-02 -1.62E-04 2.07E-03 -3.65E-04 1.33E-05 3.13E-06 -2.93E-05 2.27E-05
Débit masse2.84E+01 1.21E+00 4.50E-02 2.18E-02 -2.04E-03 -1.54E-03 2.68E-04 -2.92E-06 1.73E-05 -2.94E-06
X = C0 + C1*S + C2*D + C3*S^2 + C4*S*D + C5*D^2 + C6*S^3 + C7*D*S^2 +C8*S*D^2 + C9*D^3
X = Puiss. Frigo. kW; P. Absorbée kW; Intensité A; Débit masse g/s
S = Température d'évaporation, °C
D = Temp. Cond., °C
WARNING - Data from coefficients valid only within operating range
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2. CIAT Aqualist 30 
2.1. Calcul Te et Tc à la vitesse 90Hz 
 
Débit eau : 2m3/h (soit un deltaT d'environ 5°)
offset1 pour Tair = 20° : y = 0.0015x2 - 0.0253x - 1.8382 x = TDepEau
offset2 pour Tair = 15° : y = 0.0021x2 - 0.0469x - 1.9877 y = Offset
offset3 pour Tair = 10° : y = 0.0019x2 - 0.0353x - 2.3974 
offset4 pour Tair = 5° : y = 0.0012x2 + 0.0269x - 3.4415 
offset5 pour Tair = 0° : y = 0.0003x2 + 0.094x - 4.4735 
offset6 pour Tair = -5° : y = -0.0006x2 + 0.1715x - 6.2192 
offset7 pour Tair = -7° : y = -0.0009x2 + 0.1924x - 6.476 
offset1 pour TdepEau = 25° : y = -0.0008x2 + 0.1093x - 0.7072 x = Tair
offset2 pour TdepEau = 30° : y = 0.0938x - 0.5385 y = Offset
offset3 pour TdepEau = 35° : y = -0.0002x2 + 0.0969x - 0.3868 
offset4 pour TdepEau = 40° : y = -0.0005x2 + 0.0986x - 0.34 
offset5 pour TdepEau = 45° : y = -0.0004x2 + 0.0953x - 0.3516 
offset6 pour TdepEau = 50° : y = -0.0007x2 + 0.0911x - 0.3096 
offset7 pour TdepEau = 55° : y = -0.0002x3 + 0.0046x2 + 0.0658x - 0.5573 
offset8 pour TdepEau = 60° : y = -0.0003x3 + 0.0066x2 + 0.0293x - 0.6325 
MODE CHAUD AQUALIS INVERTER
à 90 Hz
Tcond = (0.9331*TdepEau+4.7784+offset)
Tevap = (0.8459*Tair-10.258+offset)
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2.2. Calcul Te et Tc à la vitesse 30Hz 
 
2.3. Calcul de la puissance électrique et du chauffage 
 
offset1 pour Tair = 20° : y = 0.0007x2 + 0.0438x - 3.3747 x = TDepEau
offset2 pour Tair = 15° : y = 0.0011x2 + 0.0183x - 3.1301 y = Offset
offset3 pour Tair = 10° : y = 0.0009x2 + 0.0485x - 3.7998 
offset4 pour Tair = 5° : y = 0.0013x2 + 0.0298x - 3.5878 
offset5 pour Tair = 0° : y = 0.0016x2 + 0.0268x - 4.1648 
offset6 pour Tair = -5° : y = 0.0046x2 - 0.2648x + 1.9749 
offset7 pour Tair = -7° : y = 0.0052x2 - 0.3629x + 5.5714 
offset1 pour TdepEau = 25° : y = -0.0012x2 - 0.0408x + 0.3937 x = Tair
offset2 pour TdepEau = 30° : y = -0.0011x2 - 0.0452x + 0.3563 y = Offset
offset3 pour TdepEau = 35° : y = -0.0008x2 - 0.0499x + 0.3437 
offset4 pour TdepEau = 40° : y = -0.0005x2 - 0.0543x + 0.3418 
offset5 pour TdepEau = 45° : y = -0.0007x2 - 0.052x + 0.3706 
offset6 pour TdepEau = 50° : y = -0.0006x2 - 0.0537x + 0.3614 
offset7 pour TdepEau = 55° : y = -0.0008x2 - 0.0452x + 0.3437 
offset8 pour TdepEau = 60° : y = -0.0006x2 - 0.0425x + 0.3167 
Tcond = (0.9899*TdepEau+2.6448+offset)
Tevap = (-0.0004*Tair^3+0.0137*Tair^2+0.8343*Tair-8.2052+offset)
à 30 Hz
Value : Input (W) or Capacity (W)
Te : Température d'évaporation (°C)
Tc : Température de condensation (°C)
C1 … C10 : Coefficients  
Input (W) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
a0 -5970,59 8,05 400,29 -0,31 -0,43 -8,01 0,01 0,00 0,01 0,06
a1 309,33 -1,05 -19,46 0,01 0,05 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
a2 -4,01 0,01 0,27 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
a3 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Capacity (W) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
a0 19609,27 -56,11 -1294,71 -0,51 0,59 26,54 0,00 0,00 0,00 -0,18
a1 -857,66 9,00 69,33 0,12 -0,02 -1,46 0,00 0,00 0,00 0,01
a2 16,11 -0,02 -1,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
a3 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pcalo (W) = Pfrigo (W) + Pabs_comp (W)
Value =   C1 + C2*Te + C3*Tc + C4*Te^2 + C5*Te*Tc + C6*Tc^2 + C7*Te^3 + C8*Te^2*Tc + C9*Te*Tc^2 + C10*Tc^3 
Calcul de la PUISSANCE ABSORBEE COMPRESSEUR - Input (W)
Calcul de la PUISSANCE FRIGORIFIQUE - Capacity (W)
Coeff Poly d°3    Ci = a0 + a1.f + a2.freq^2+a3.freq^3    (i=1…10 , freq en RPS comprise entre 3
Coeff Poly d°3    Ci = a0 + a1.f + a2.freq^2+a3.freq^3    (i=1…10 , freq en RPS comprise entre 3
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Annexe D 
Représentation d’état du modèle de l’enveloppe 
thermique 
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Annexe E 
Plan architectural de la plateforme PREDIS MHI 
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ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
AIE : Agence Internationale de l’Energie 
ANR : Agence National de Recherche 
BBC : Bâtiment à Basse Consommation 
BEC : Batterie d’Eau Chaude 
CEP : Consommation d’Energie Primaire 
COP : Coefficient Of Performance 
CPL : Courant Porteur de Ligne 
CTA : Centrale de Traitement d’Air 
EDF : Electricité De France 
EP : Electronique de Puissance 
EPEX : European Power Exchange 
ERP : Etablissements Recevant du Public 
G2Elab : Grenoble Electrical Engineering Laboratory 
GES : Gaz à l’Effet de Serre 
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernementaux sur l'Evolution du Climat 
GSCOP : Laboratory of Grenoble for Sciences of Conception, Optimisation and 
Production 
GTC : Gestion Technique Centralisée 
HAL : Home Abstraction Layer 
MAS : Moteur ASynchrone 
MHI : Monitoring et Habitat Intelligent 
PAC : Pompe A Chaleur 
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RF : Radio Frenquency 
RT : Réglementation Thermique 
RTE : Réseau de Transport d’Electricité 
SOC : State Of Charge 
SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques 
SOH : State Of Health 
TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
tep : Tonne d'Equivalent Pétrole 
USB : Universal Serial Bus 
VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée 
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Modélisation de la batterie électrique 
Psp : Puissance de consigne (W) 
Pb : Puissance réel de la batterie (W) 
SOC : Etat de charge 
SOH : Etat de santé 
Pdécharge_dispo : Puissance de décharge disponible (W) 
Pcharge_dispo : Puissance de charge disponible (W) 
VB : Tension aux bornes de la batterie (V) 
Vmax : Tension maximale aux bornes de la batterie (V) 
IB : Courant de la batterie (A) 
Ilim : Courant de charge limite (A) 
SOCmin : Etat de charge minimal 
VOC : Tension à vide (V) 
RV : Résistance variable (Ω) 
V0 : Tension constante (V) 
RI : Résistance interne (Ω) 
Qmax : Capacité maximale (Ah) 
Q0 : Charge initiale (Ah) 
Q : Charge instantanée (Ah) 
A : Facteur de tension (V) 
B : Facteur de charge (Ah-1) 
ηC : Rendement faradique 
c1, c2 : Facteurs du rendement faradique 
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I10 : Courant de décharge pendant 10 heures (A) 
NC : Cycles de vie 
SOH0 : Etat de santé initial 
SOC0 : Etat de charge initial 
Vfull : Tension à plein chargé (V) 
Inom : Courant de décharge correspondant (A) 
Qnom : Capacité extraite à tension nominale (Ah) 
Vexp : Tension exponentielle (V) 
Qexp : Capacité extraite à la fin de zone exponentielle (Ah) 
Crat : Capacité fabriquée (Ah) 
Application du modèle de la batterie à la gestion électrique 
Pusage : Puissance de consommation électrique par des usagers (1 PC) (W) 
PPV : Puissance de production photovoltaïque (W) 
Eusage : Energie produite par les panneaux photovoltaïques (J) 
Ereseau : Energie achetée à partir du réseau électrique (J) 
Emaint : Energie nécessaire au maintien (J) 
Δt : Pas de temps (s) 
Ebat : Capacité des batteries (J) 
Npc : Nombre des ordinateurs portables 
Epre : Energie préparée calculée (J) 
SOCpre : Etat de charge préparé 
t : temps (s) 
TC : Durée de pré-charge (s) 
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start : Instant de début de pré-charge (s) 
Coût : Coût d’électricité (€) 
P : Puissance calculée à la prise électrique (W) 
Pbat : Puissance de batterie calculée (W) 
Tpoint réactif : Temps au point réactif (s) 
COM : Etat de la prise électrique 
Pconsoim : Puissances consommées mesurées d’un PC (i) (W) 
SOCim : Etat de charge mesuré d’un PC (i) 
PPVm : Puissance photovoltaïque mesurée (W) 
Pconsoie : Consommation électrique estimée d’un PC (i) (W) 
PPV_dispo : Puissance photovoltaïque disponible (W) 
Modélisation de la centrale de traitement de l’air 
Moteur asynchrone 
Ωconsig : Consigne de vitesse de rotation (tpm) 
Cré : Couple de résistance (Nm) 
Vb : Tension du réseau électrique de bâtiment (V) 
fb : Fréquence du réseau électrique de bâtiment (Hz) 
Ωr : Vitesse de rotation du moteur (tpm) 
ηm : Rendement du moteur 
ηep : Rendement du circuit d’électronique de puissance 
Vm : Tension du moteur (V) 
fm : Fréquence du moteur (Hz) 
Im : Courant du moteur (A) 
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cosφm : Coefficient de puissance du moteur 
VS : Tension statorique (A) 
IS : Courant statorique (A) 
RS : Résistance statorique (Ω) 
Iµ : Courant magnétisant (A) 
Rµ : Résistance magnétisante (Ω) 
Xµ : Réactance magnétisante (Ω) 
IR : Courant rotorique (A) 
RR : Résistance statorique (Ω) 
X : Réactance rotorique équivalent (Ω) 
g : Glissement 
Nµ : Inductance magnétisante (H) 
N : Inductance rotorique équivalent (H) 
Variateur de vitesse 
ΔPIGBT_cond : Pertes en conduction de l’IGBT (W) 
VIGBT0 : Tension de seuil de l’IGBT (V) 
IIGBTmoy : Courant passant moyen de l’IGBT (A) 
RIGBT : Résistance passante de l’IGBT (Ω) 
IIGBTeff : Courant passant efficace de l’IGBT (A) 
ΔPd_cond : Pertes en conduction de la diode anti-parallèle (W) 
Vd0 : Tension de seuil de la diode (V) 
Idmoy : Courant passant moyen (A) 
Rd : Résistance passante de la diode (Ω) 
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Ideff : Courant passant efficace (A) 
Won, Woff : Energie de commutation à l’ouverture et à la fermeture de l’IGBT (J) 
Eref, Iref : Tension continue et courant passant de référence de l’IGBT (V), (A) 
E, I  : Tension continue et courant moyen d’une période de commutation de 
l’IGBT (V), (A) 
Wd_com : Energie de commutation de la diode (J) 
Id : Courant passant de la diode (A) 
Qrr_ref : Charge totale recouvré référence de la diode (C) 
E : Tension continu contrainte de la diode (V) 
Partie aéraulique 
Ωr_soufflage : Vitesse de rotation du moteur à soufflage (tpm) 
QV_soufflage : Débit d’air soufflant correspondant (m3/h) 
Ωr_reprise : Vitesse de rotation du moteur à reprise (tpm) 
QV_reprise : Débit d’air repris correspondant (m3/h) 
ΔPS : Gain de pression du moteur (N/m2) 
Ωr : Vitesse de rotation du moteur (tpm) 
QV_soufflage : Débit d’air correspondant (m3/h) 
ηaéraulique : Rendement aéraulique 
Pair : Puissance aéraulique au débit d’air correspondant (W) 
Pmécanique : Puissance mécanique à l’axe du moteur (W) 
Partie thermique 
ε : Efficacité thermique 
NUT : Nombre d’unités de transfert 
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C : Capacité calorifique du fluide (J/K) 
Cmin : Capacité calorifique minimale entre celle des deux fluides (J/K) 
Cmax : Capacité calorifique maximale entre celle des deux fluides (J/K) 
Péchangeur : Puissance du moteur de l’échangeur rotatif (W) 
N : Vitesse de rotation du moteur de l’échangeur rotatif (tpm) 
εcc : Référence du type « contre-courant » 
*
rC  : Coefficient corrigé de la chaleur spécifique  
Cr : Coefficient de la chaleur spécifique 
M : Masse du noyau d'échangeur (kg) 
cm : Chaleur spécifique du matériau de l’échangeur (J/(kg.K)) 
Modélisation de la pompe à chaleur 
Qe : Transfert thermique à la source froide (W) 
Qc : Transfert thermique à la source chaude (W) 
W : Apport de travail mécanique (W) 
Te : Température d’évaporation (°K) 
pe : Pression d’évaporation (bar) 
Tc : Température de condensation (K) 
pc : Pression de condensation (bar) 
TA, hB : Température et enthalpie massique du fluide frigorifique au point A 
(K), (J/kg) 
TA’, hA’ : Température et enthalpie massique du fluide frigorifique au point A’ 
(K), (J/kg) 
TB, hB : Température et enthalpie massique du fluide frigorifique au point B 
(K), (J/kg) 
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TB’, hB’ : Température et enthalpie massique du fluide frigorifique au point B’ 
(K), (J/kg) 
TB’’, hB’’ : Température et enthalpie massique du fluide frigorifique au point B’’ 
(K), (J/kg) 
TC, hC : Température et enthalpie massique du fluide frigorifique au point C 
(K), (J/kg) 
TC’, hC’ : Température et enthalpie massique du fluide frigorifique au point C’ 
(K), (J/kg) 
TD, hD : Température et enthalpie massique du fluide frigorifique au point D 
(K), (J/kg) 
ṁ : Débit massique de fluide frigorifique (kg/s) 
COP : Coefficient de performance 
ηelec : Rendement électrique du compresseur 
Tsc : Surchauffe (K) 
Tsr : Sous refroidissement (K) 
ηis : Rendement isentropique 
sA, sB’’ : Entropie au point A et point B’’ (J/(kg.K)) 
Φ : Flux de chaleur (W) 
hair : Coefficient de transfert de chaleur par convection (W.m2.°C-1) 
Tair : Température de l’air loin de la surface du solide (°C) 
TP : Température de surface du solide (°C) 
Sair : Aire de la surface de contact (m2) 
heau : Coefficient d’échange global (W.m2.°C-1) 
Seau : Aire de la surface de contact (m2) 
T1e : Température entrante du fluide frigorifique (°C) 
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T1s : Température sortante du fluide frigorifique (°C) 
T2e, Teau_in : Température d’eau entrante (°C) 
T2s, Teau_out : Température d’eau sortante (°C) 
Φair : Flux thermique au l’échangeur avec de l’air 
Φeau : Flux thermique au l’échangeur avec de l’eau 
ṁeau : Débit d’eau (kg/s) 
Cp_eau : Chaleur spécifique de l’eau (4180 J/(kg.K)) 
Tsp : Température de consigne (°C) 
Tair_ext : Température d’air extérieur (°C) 
Pcalo : Puissance calorifique (W) 
Pfrigo : Puissance frigorifique (W) 
Pabs : Puissance électrique absorbée (W) 
Modélisation de l’enveloppe thermique 
Tmur : Température unique des murs (°C) 
Tint : Température ambiante (°C) 
Tcou : Température du couloir (°C) 
Rcou : Résistances thermiques du mur à côté du couloir (W/K) 
Tvide : Température de l’espace vide (°C) 
Rvide : Résistances thermiques du mur à côté de l’espace vide (W/K) 
Teprech : Température de la salle « EP recherche » (°C) 
Reprech : Résistances thermiques du sol (W/K) 
Tinfo : Température de la salle informatique (°C) 
Rinfo : Résistances thermiques du mur à côté de la salle informatique (W/K) 
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Tbur : Température de l’espace bureaux (°C) 
Rbur : Résistances thermiques du mur à côté de l’espace bureaux (W/K) 
Tshed : Température de l’espace Shed (°C) 
Rshed : Résistances thermiques du mur à côté du plafond (W/K) 
Tgtc : Température du local GTC (°C) 
Rgtc : Résistances thermiques du mur à côté du local GTC (W/K) 
Tcta : Température du local CTA (°C) 
Rcta : Résistances thermiques du mur à côté du local CTA (W/K) 
Rm : Résistance équivalent des murs (W/K) 
Cm : Capacité équivalent des murs (J/K) 
Tsouf : Température de l’air sortant d’une batterie d’eau chaude (°C) 
Rf : Résistance du courant d’air soufflant (W/K) 
Rp : Résistance des pertes du débit du côté du couloir (W/K) 
φchauf : Flux thermiques dues aux systèmes de chauffage (W) 
φusage : Flux thermiques dues aux usagers (W) 
φelec : Flux thermiques dues aux systèmes électriques (W) 
φsolaire : Flux solaires (W) 
e : Epaisseur du mur (m) 
S : Surface du mur (m2) 
λ : Conductivité thermique (W/(m.K)) 
ρ : Masse volumique (kg/m3) 
Cp : Chaleur spécifique (J/(Kg.K)) 
Qair : Débit d’air (kg/s) 
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pinit : Paramètres initiaux 
ΔTmoy : Moyenne des erreurs absolues (°C) 
Applications des modèles développées 
Qair soufflé total : Débit d’air soufflé de la VMC double flux (m3/h) 
Qair repris total : Débit d’air repris de la VMC double flux (m3/h) 
Tair neuf : Température d’air neuf vers la VMC double flux (°C) 
Tair soufflant : Température d’air soufflant vers les batteries d’eau chaude (°C) 
Tair repris : Température d’air repris vers la VMC double flux (°C) 
Tair rejeté : Température d’air rejeté vers l’extérieur (°C) 
Tair soufflant de 
la VMC 
: Température d’air soufflant vers les batteries d’eau chaude (°C) 
Tair soufflant 
vers la salle 
: Température d’air soufflant vers la salle informatique ou l’espace 
bureaux (°C) 
Qair : Débit d’air soufflant (m3/h) 
Teau entrante : Température d’eau entrante (°C) 
Teau sortante : Température d’eau sortante (°C) 
Qeau : Débit d’eau (m3/h) 
Np : Nombre des personnes 
ΔCO2 : Différence de concentration de CO2 entre le point de calcul et son 
précédent (ppm) 
Δt  : Pas de temps (h) 
V : Volume d’air de la salle 
Qsoufflant : Débit d’air soufflant vers la salle (m3/h) 
CO2 : Concentration de CO2 au point de calcul (ppm) 
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CO2air : Concentration de CO2 de l’air extérieur (390 ppm) 
Qpersonne : Débit d’air expiré par un homme (1,2 m3/h) 
CO2personne : Concentration de CO2 d’air expiré par un homme (40000 ppm) 
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 Hoang-Anh DANG, Benoit DELINCHANT, Sana GAALOUL, Frédéric WURTZ. 
Modélisation électrique d’une VMC double flux et optimisation de sa commande 
pour l’efficacité énergétique. IBPSA France 2010, 9-10 Novembre 2010. Moret-
Sur-Loing, France. 
Résumé : 
Ce travail met en évidence les gains potentiels liés à la commande de systèmes 
de ventilation tels qu’une VMC double flux. Pour cela, la modélisation de la 
partie électrique est réalisée en vue d’optimiser son fonctionnement. Cette 
étude se base sur le calcul des pertes du moteur des ventilateurs ainsi que des 
variateurs de vitesse en vue de trouver la loi de commande optimale et 
évaluer, avec les résultats obtenus, l’économie énergétique qui peut être 
réalisée. 
 
 Hoang-Anh DANG, Benoit DELINCHANT, Sana GAALOUL, Frédéric WURTZ. 
Electrical performance optimization of an HVAC dual flow. ELECTRIMACS 2011, 
6-8th June 2011. Cergy-Pontoise, France. 
Abstract : 
This work highlight potential gains linked to the control of HVAC system used 
in buildings. For this, the modelling of electrical system is realized in order to 
optimize its behavior. This study is based on the calculation of losses 
generated in ventilator motors and variable speed drivers to determine the 
optimal control mode and to evaluate the energy saving. 
 
 Hoang-Anh DANG, Caroline GUYON, Benoit DELINCHANT, Patrick BEGUERY, 
Frédéric WURTZ. Gestion de l’énergie électrique dans l’habitat, cas du stockage 
électrochimique. IBPSA France 2012, 6-8 Juin 2012. Chambéry, Savoie, France. 
Résumé : 
Aujourd’hui, la consommation électrique dans l’habitat – tertiaire occupe la 
part la plus importante (60% - 70%) de celle totale en France. En parallèle de 
rechercher des nouvelles sources énergétiques, nous nous intéressons aussi à 
la gestion de l’énergie dans le bâtiment, surtout le cas du stockage 
électrochimique. Ainsi, nos travaux sont de modéliser un modèle analytique de 
la batterie afin de simuler et optimiser la consommation au réseau électrique 
suivant la demande de l’usager et le fonctionnement des sources 
renouvelables. 
 
 B. Delinchant, H.A. Dang, S. Gaaloul, L.Gerbaud, F. Wurtz. Electromagnetic 
models available as computation services on the Internet: application to a motor 
and drive system design studies. CEFC 2012, 11 - 14 November 2012. Oita, 
Japan. 
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Abstract : 
With the increasingly high level of electromagnetic system integration, the 
system modeling, simulation and design is more and more challenging. The 
emerging domain of cloud computing can be useful to make the model of 
system’s components available anywhere as a computation service. This 
allows sharing only the behavior of the each component when manufacturers 
want to keep sensitive information regarding their modeling knowledge. A 
standard of web service, as well as a tool which generates it automatically 
from a model and deploy it on a web application server, are proposed. They 
are demonstrated on the design studies of a system composed of a brushless 
DC motor and its PWM drive. 
 
 Hoang-Anh Dang, Sana Gaaloul, Benoit Delinchant, and Frederic Wurtz. 
Building simulation of energy consumption and ambient temperature: 
application to the PREDIS platform. BS 2013, 25 – 28 August 2013. Bourget du 
Lac, Savoie, France. 
Abstract : 
This paper presents the first step modelling process of a smart building in 
order to ensure better energy management and human comfort in buildings. It 
consists on combining physical models and experimental measurements in 
order to have more adapted models for virtual simulation and optimal control. 
Advantages and difficulties related to this process will be detailed through a 
defined use case of a smart building: PREDIS. The paper starts, by introducing 
the studied building and its different components: HVAC system and thermal 
envelope. Each one is modelled and validated with measurement data. 
 
 Hoang-Anh Dang, Benoit Delinchant, and Frederic Wurtz. Toward 
autonomous photovoltaic building energy management: modeling and control of 
electrochemical batteries. BS 2013, 25 – 28 August 2013. Bourget du Lac, 
Savoie, France. 
Abstract : 
Into building energy management, the electro-chemical battery is important to 
ensure power supply continuity and reduce cost of electrical consumption. 
Therefore, an electrical model of battery is highly recommended for our main 
objectives, which can contribute to simulate the impact of electrical storage in 
the building. In this paper, we present the modelling and application of 
electrochemical battery used in a building (the building PREDIS of Grenoble 
University) in which we have several laptops connected, with their electrical 
storage capabilities, to the electrical system in which we simulate a typical day 
of photovoltaic generation. 
